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Le Saint-Laurent marin (SLM) du Biodôme de Montréal est une reproduction de 
l'écosystème du Golfe du Saint-Laurent. Ce mésocosme est constitué de bassins d'eau 
de mer artificielle dont le volume total équivaut à 3000 m3 d'eau. L'eau est traitée en 
circuit fermé (très peu d'ajouts et de pertes d'eau annuellement) par une filiEre de 
traitement comprenant une filtration sur sable. une filtration biologique airobie et uns 
ozonation. Depuis septembre 1998. une partie de I'eau en aval de la filtration sur 
sable. est détournée vers une filière de dénitrification comprenant deux bioréacteurs en 
série et un écumeur de protéines, afin d'enlever les nitrates qui se sont accumulés 
progressivement jusqu'à une concentration de 175 mg N/L. 
L'objectif de ce projet de maîtrise était de caractériser la filière de dénitrification du 
SLM dans le but de l'optimiser. Ce rapport introduit le lecteur à la problématique de 
I'accumulation des nitrates dans Ie SLM et à la toxicité des composés azotés. La 
synthèse des mécanismes de la dénitrification biologique et des procédés utilisés est 
ensuite effectuée. Puis, le fonctionnement de la filière de dénitrification du SLbl et les 
méthodes d'opération concernant le choix des débits et la quantité de carbone 
organique à ajouter sont décrits et discutés. Le réacteur 1 est de type écoulement piston 
et son rôle principal est de désoxygéner I'eau, quoiqu'il contribue significativement à 
la dénitrification. Le réacteur 2 est de type écoulement complètement mélangé et son 
rôle principal est de dénitrifier l'effluent du réacteur 1. 
La caractérisation de la filière de dénitrification a porté sur les aspects physiques. 
chimiques et biologiques de la dénitrification. La caractérisation physique a 
principalement été effectuée par le suivi hydraulique des conditions d'opération. Un 
essai de traçage a permis de caractériser l'écoulement hydrodynamique du réacteur 2 et 
de confirmer que ce réacteur était complètement mélangé. La caractérisation chimique 
du s>-sterne s'est principalement traduite par le suivi des concentrations en nitrates et 
en nitrites à diFérents points de la filière de dénitrification. Ceci a permis de calculer 
la performance de dénitrification des réacteurs et de prendre Ies décisions concernant 
les changements de débits. À quelques reprises. les concentrations en carbone 
organique et en azote total de Kjeldahl ont été mesurées. Ceci a permis d'effectuer une 
partie des bilans de masse pour l'azote et le carbone. La caractérisation biologique 
visait notamment à déterminer si l'absence d'azote ammoniacal limitait la 
dénitrification. Les bactéries doivent assimiler les nitrates en absence d'azote 
animoniacal pour combler leurs besoins en azote pour la croissance. Un essai de 
dénitrification a été effectué en laboratoire pour comparer les taux de dénitrification en 
présence et en absence d'azote ammoniacal. La différence entre les taux obtenus n'a 
pas été significative. L'absence d'azote ammoniacal ne semblait donc pas être le 
facteur principal qui explique la faible performance du système de dénitrification du 
SLM. Des tests d'activités en laboratoire sur les médias colonisés des deux réacteurs 
ont également été effectués dans des conditions optimales et comparés avec les taux de 
déni tri fication des réacteurs. Ces tests ont donné des performances de dénitri fication 
très similaires a celles des réacteurs. ce qui a permis de conclure que les réacteurs 
fonctionnent presque dans les mêmes conditions que les essais. 
La filière de dénitrification du Biodôme de Montréal n'a pas la biomasse dénitrifiante 
optimale. La biomasse présente ne fait que la première étape de la dénitrification. soit 
la réduction des nitrates en nitrites. Ceci n'est pas bénéfique pour le Biodôme, car les 
nitrites sont ensuite oxydés en nitrates lors de la filtration aérobie et surtout de 
I'ozonation. Plusieurs hypothèses sur les causes de cette croissance inappropriée 
restent à vérifier. Le TRH est-il trop court et ne permet-il pas à la biomasse présente 
d'effectuer les deux phases de la dénitrification ? Le dosage en méthanol peut-iI avoir 
favorisé la croissance de ces bactéries en étant excessif? Les intervenants du Biodôme 
sont 3 redémarrer le système et un <tudiant à la maîtrise en microbiologie de 
I'environnernent poursuivra le projet sur les aspects fondamentaux de la 
dénitrification. 
ABSTRACT 
The "Saint-Lawrence Marine'' (SLM) at Montreal's Biodôme is a reproduction of the 
Saint-Lawrence Gulf ecosystem. That mesocosm is constituted of  three artificial 
seawater aquariums whose total volume is 3000 m3 of water. This water is treated in a 
closed recirculating treatment system (very few additions and losses of water annuall y) 
consisting of smd filtration. aerobic biological filtration and ozonation. 
It is wanted to reduce the nitrate concentration from 175 mg N/L (in 1998) to 
10 mg N/L in the SLM. The solution implemented in 1998 was to divert a portion of 
the water from the principal treatment system to a biological denitrification system. 
The pilot unit consisted of two biofilm reactors: a plug flow desoxygenation one of 
1.5 m3 followed by a fluidized bed denitrification one of 1.4 m3. Methanol was the 
carbon substrate added to each reactor in a 40/60 proportion (30180 since August 1999) 
and its loading rate was directly proportional to the nitrate loading rate. 
The objective of this master's degree project was to assist the startup and the 
optimization of the SLM's denitrification system. This report introduces the reader to 
the  problems related to nitrate accumulation in the SLM and the toxicity of soluble 
nitrogen compounds. A review of biological denitrification mechanisms and processes 
is tlien presented. A physical, chemical and biological characterization of the 
denitrification system was done. A tracer test was done to characterize the 
hydrodynamic flow of the second reactor confirming that it was completely mixed. 
The system 's chemical characterization was done with weekly follow-ups of nitrate 
and nitrite at different locations of the denitrification systern. This allowed us to 
cdculate the denitrification potential of the submerged biofilters and to make decisions 
rrgarding flow changes. On a few occasions, the organic carbon and the total Kjeldahl 
nitrogen (TKN) were rneasured to make nitrogen and carbon mass balances. A 
biological characterization test was conducted to determine if ammonium addition 
could stimulate denitrification. With non ctcclimated biomass, ammonium addition was 
not beneficial. Laboratory activity tests on colonized reactor carriers were done in 
optimal conditions and compared with the denitfication rates of the reactors. These 
tests gave denitrification performance similar to those from the reactors. This has 
allowed us to conclude that the reactors rire almost working in the same conditions as 
the tests. 
The denitrification system of the Montreal's Biodôme does not have an appropriate 
denitrifying biomass. The present biomass is only performing nitrates reduction in 
nitrites. Which is not beneficial for the Biodôme because the nitrites are there 
oxidized to nitrates in the aerobic biofilter and in the ozonation tower. Many 
hypotheses about the causes of this inappropriate denitrifying biomass development 
were proposed. Is the retention time too shon and does not allow the present biomass 
to carry out the two stages of denitrification ? Was the amount of methanol added 
inhibitory to the development of a proper biornass ? 
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CHAPITRE 1 
INTRODUCTION 
Le Biodôme de Montréal est un musée vivant où  des reproductions d'écosystèmes du 
monde naturel sont exposées. Un de ces écosystèmes. appelé le Saint-Laurent marin 
(SLM). représente le Golfe du Saint-Laurent. Il est constitué de trois bassins (bassin 
médical. bassin principal et cuvette des marées) d'eau de mer artificielle dont le 
volume total équivaut à 3000 m' d'eau. Cette eau est traitée en circuit fermé (très peu 
d'ajouts et de pertes d'eau annuellement) par la filière de traitement illustrée i la figure 
1 . 1  et dont les rôles sont décrits au tableau 1.2. Les changements d'eau annuels 
totalisent environ 16% du volume, pour remplacer I'eau évaporée et I'eau perdue lors 
du nettoyage des filtres a sable. L'eau ajoutée sporadiquement a une salinité calculée 
pour maintenir la salinité totale de l'eau du SLM à environ 30G. La mise en eau du 
SLM a été effectuée en avril 1992. Depuis ce moment, le SLM abrite une grande 
quantité de poissons. invertébrés et oiseaux marins. 
l 
b 
6 filtres i sable 13' diam. a 56 Us 
Figure 1.1 : Filiitre dc traitement principale 
En 1995. le SLM s'est retrouvé confronté a un problème de qualité d'eau. puisque les 
nitrates avaient augmenté progressivement d'une concentration initiale nulle, pour 
atteindre une concentration de 150 mg NIL. Cette augmentation rapide (en environ 3 
ans) serait responsable du décès de plusieiirs invertébrés marins et de problèmes de  
santé ou de mortalité chez les poissons dus à des parasites ou des infections 
bactériennes (Parent et Morin. 2000). La figure 1.2 montre l'évolution de la 
concentration en nitrates dans le SLM en fonction du temps. 
Figure 1.2: É\.olution des nitrates dans le SLM 
L'azote qui entre dans le SLM provient de la nourriture non consommée. des 
déjections des poissons et des invertébrés, du guano des oiseaux et des produits de la 
décomposition des invertébrés morts. La quantité d'azote qui entre dans le SLM est 
bcaucoup plus élevée que la quantité d'azote qui en sort par la filtration et le nettoyage 
rénéral. puisque les changements d'eau demeurent minimes (Parent et Morin. 2000). 
C 
L'azote qui demeure dans le système (non absorbé par les animaux et non enlevé par 
nettoyage) est principalement présent sous forme soluble dans I'eau. L'azote prend 3 
formcs. soit azote ammoniacal WH; et NH4'). nitrites (NO2-) et nitrates (NO3>. 
Lc tableau 1 . 1  illustre la toxicité des diverses formes d'azote et les concentrations 
rencontrées en milieu naturel et dans le SLM. La toxicité dépend de  Ia durée 
d'esposition et de l'espèce concernée. Les concentrations toxiques présentes dans ce 
tableau sont les concentrations pour lesquelles des problèmes de santé (pas 
nécessairement la mort) sont observés chez la plupart des animaux marins si 
l'esposition est prolongée. 
Tableau 1.1: Toxicité et concentrations des diverses formes d'azote dans l'eau - -  - 





1 Concentrations toxiques et valeurs acceptables (Spotte, 199 1 :Vast, 199 1 ; Coli et 
Armstrong. 198 1). 
La note ND (non détectable) indique quc la concentration est plus faible que la limite de 
détection des appareils d e  mesure (Adey et Loveland. 1998). La concentration en nitrates 
cst la concentration maximale retrouvée dans les océans ct lc golfe du  Saint-Laurent pour 
toutes Ics urofondeurs (Adev et Loveland. 1998: Yeats. 1990). 
L'ammoniac (NH;) est k composé le plus toxique présent dans les aquariums (Spotte. 
199 1). La concentration de NH3 dépend de la concentration en azote ammoniacal 
(hrH1 + ~ 1 1 4 ' )  et du pH selon la constante d'équilibre pK = 9.26 (Sawyer et al.. 1994). 
L'azote ammoniacal provient directement de l'urée des animaux marins. de la 
décomposition de l'urée excrétée sous forme de CO(NH2)7 et de la décomposition 
bactérienne des aliments non consommés ou des animaux morts (Adey et Lo\xland. 
1998). 
. mot-) I 
La concentration en nitrites n'atteint habituellement pas un seuil toxique. car pour un 
aquarium fonctionnant bien (pour un aquarium dont le système de traitement n'est plus 
en phase d'amorçape) les fluctuations ne dépassent pas 0.2 mg NO2-NA.. Les nitrites 
toxique ' 
' Invertébrés 1 Poissons 
Note : Toutes les concentrations sont exprimées en mg N/L. 





maximale souhaitable ' 








< 0.0 1 
< 0.1 





< 0.0 1 
< 0.1 
< 50 < 0.8 = 150 
sont formés de façon transitoire lors de Ia nitrification et sont normalement rapidement 
trririsfomés en  nitrates. La toxicité des nitrites est Iiéê à la présence d'acide nitreux 
(IWO2) qui serait la principale forme toxique de ces deus composis. La concentration 
de 1 WO-, dépend de la concentration en nitrites et du pH. selon la constante d'équilibre 
pK = 3.37 à i 2.S°C (CRC. IWO). Cette constante étant très faible. les concentrations 
d'acidc nitreux (< 0.0001 mg N/L) se situent sous le seuil de détection des méthodes 
d'analyse. C'est pourquoi la concentration en nitrites est utilisée pour contrôler la 
toxicité de ces composés. Les concentrations toxiques données dans le tableau 1 . 1  le 
sont pour des animaux marins exposés aux nitrites en eau de mer (pH entre 7.5 et 8'3). 
La concentration en nitrites maximale souhaitable qui apparaît dans ce tableau permet 
de s'assurer du bon fonctionnement du système de nitrification. Si cette concentration 
est dépassée. les intervenants doivent vérifier le système de nitrification. 
La nitrification biologique aérobie et I'ozonation permettent d'éviter I~accumulation 
d'azote ammoniacal et de nitrites en concentrations toxiques (Lin et Yen. 1997). 
L'azote soluble se retrouve donc oxydé sous forme de nitrates. d'où l'accumulation 
grriduclle d e  ce compost5 La figure 1.3 illustre cette problématique et le tableau 1.2 
montre Ics fonctions des unités de traitement de la filière principale du SLM. Dans le 
s)-sterne de traitement du SLM tout I'azots est converti en nitrates et. avant 1998. 
aucun s~.stèrnc n e  permettait leur enlèvement. 
Nourriture - Norg. 
Accumuiation 4 
de NOj- 
Système de traitement aérobie 
Nt+ et NHJ' = NOz- = NO3- 
NH3 OU NH4' -
Figure 1.3: Problématique de l'accumulation de l'azote en aquarium 
Tableau 1.2: Rôles des unités de la filière de traitement principale du S L M  
/ secondaires 
1 À éviter 
- -- - - - - . . 








biologique de la température 
matière organique a I OaC - Nitrification: 
NH4* NO2' 
NOz- 3 NO;- 
l - 
Tour d'ozone 
m Destniction des micro- 
organismes pathogitnes 
Enlèvement des odeurs et de 
la couleur causées par les 1 
déchets orgrin iques - Contrôle de la croissance 
algale et microbienne - Réduction de la turbidité de 
l'eau 
Oxydation chimique de 
i 'a~moniac et dei nitrites: 
NHj*  NOI- 
NO2- 3 No;- 
Ozone excédentaire = 
branchies brûlées 
Les nitrates sont  moins toxiques que les deux autres formes dàzo te .  Par contre. on 
connaît peu Ieur effet à long terme sur le sj.stèms immunitaire des  in\-ertébrés et des 
poissons marins. Les nitrates affectent plus les invertébrés marins que les poissons. 
Les in\.crtébr& marins supportent mal des conctmtrations supérieures à 
18 mg NO;-NiL. cette concentration pouvant même être létale pour certains 
organismes (Muir  e t  al.. 199 1 : Vast. 199 1 ). Plusieurs aquariums ont  rapporté 
maintenir des  poissons en  bonne santé dans une eau contenant au-delà de  
140 mc k NO;-N/L. voire même jusqu'à plus d e  200 mg NO3-N/L (Grguric e t  al.. 1991: 
Spoite. 199 1). Une concentration comprise entre 1000 et ZOO0 mg N O  j-N/L est létale 
pour les poissons marins provoquant la mort de 50% d'entre e u s  en 96 heures (Colt et 
Armstrong, 198 1). La limite pour un aquarium o u  l'on veut consenrer  les collections 
v i ~ x n t e s  le plus longtemps possible est bien en  dessous de  ce  seuil critique. On  
souhaite dans ce cas atteindre un niveau qui ne nuira pas. ne stressera pas  le système 
immunitaire des  animaux et ainsi qui n'affectera pas Ieur état de  santk. 
I I  n'y a donc pas de limite acceptable de nitrates clairement définie pour maintenir en 
bonne santé une population de poissons et d'invertébrés marins. II cst cependant 
recommandé de ne pas dépasser 50 mg NO3-N/L pour les poissons (Spotte. 1991: 
Vast, i 991). tandis que la limite devrait Stre en-dessous de 20 mg NO;-N/L pour les 
invertébrés marins (Muir et al.. 199 1 ; Vast. 199 1 ; de Graaf. 1975). 
Le Biodôme de Montréal souhaitait abaisser ta concentration de  nitrates dans le SLM a 
10 mg N/L. La solution retenue a été d'ajouter, à la filière de traitement principale, 
une filière de  dénitrification biologique. Une partie de l'eau à la sortie des filtres a 
sable est, depuis septembre 1998, détournée vers une filière de dénitrification 
comprenant deux réacteurs en série et un écumeur de protéines (\voir figure 3.2). t 'eau 
de mer ainsi traitée est retournée en amont des filtres à sable pour être filtrée a nouveau 
et disinfectée. 
1.2 OBJECTIFS DU PROJET 
L'objectif de ce projet de maîtrise était d'assister au démarrage et de  caractériser la 
filière de dénitrification du Biodôme de Montréal. dans le but de  l'optimiser. I I  était 
nécessaire de comprendre les phcnomènes bactiriens de la dénitrification et de 
transmettre ces informations. de façon à ce qu'à la fin du projet. tes intenenants du 
Biodôme puissent prendre en charge le suivi du système. Ainsi. le mandat peut être 
défini par les deux principales activités suivantes: 
rlssister a la mise en route et effectuer le suivi de la filière de dénitrification. Plus 
spécifiquement. i l  s'agit de réaliser des déterminations analytiques et des essais de 
caractérisation de la performance du prolédé. 
Produire un mémoire, sous forme de  rapport technique de  suivi de l'exploitation de 
la filière de  dénitri fication. Ce rapport présentera et discutera des résultats obtenus 
ct recommandera des moyens d'opérer et d'optimiser le procédé. 
Un article de synthèse portant sur la dénitrification biologique des eaux salées a été 
rédigé dans le cadre de ce projet de maîtrise. Cet article est inséré intégralement au 
chapitre 2 et constitue la reLue de littérature. 
La fillitke de  dénitrification du SLM est décrite au chapitre 3. Le fonctionnement et les 
rôles de  chacune des unités sont décrits. Les méthodes d'opération concernant le choix 
des débits et la quantité de carbone organique (méthanol) à ajouter sont ensuite 
dicrites et discutées. 
Le chapitre 4 porte sur tout c e  qui concerne I'espérimentation effectuée pour 
caractériser la filière de dénitrification du SLM. Des essais de caractérisation 
physiques. chimiques et biologiques ont été effectués dans le cadre de ce projet. Les 
méthodes utilisées sont d'abord décrites- les résultats obtenus sont ensuite exposés et 
anal ysks. 
Les résultats principaux son1 discutés au chapitre 5 et le chapitre 6 présente la 
conclusion et résume les recommandations concernant l'opération et i'optimisation de 
la filière de d6nitrification. qui ont été élaborées au chapitre 5 .  
CHAPITRE II  
REVUE DE LITTÉRATURE 
2.1 ~NTRODUCT~ON 
La dénitrification biologique est utilisée pour le traitement des eaux potables. des eaux 
usées municipales. industrielles ou agricoles et des eaux d'aquacultures. Le terme 
aquaculture est défini comme un élevage d'organismes aquatiques (animaux ou 
plantes) pouvant regrouper des aquicultures (élevage à des fins commerciales) et des 
aquariums (devage à des fins d'exposition). La dénitrification biologique des eaux 
salées touche particulièrement a ces domaines. soit à une application limitée du 
traitement des eaux potables (saumure obtenue lors de la régénération d'un échangeur 
d'ions). au traitement des eaux usées de certaines industries et au traitement des eaux 
d'aquacultures d'eau de mer. Le tableau 2.1 montre les diverses concentrations en 
solides dissous et en nitrates de ces types d'eau. 
Tableau 2.1: Salinité et concentration en nitrates de divers types d'eaux 
Type d'eau 
Industrielle (métaux. 
Ccllophane. fertilisants ...) 1 
Saumure de régénération 
industries de fniits de mer 
A 
' La concentration et la composition des solides dissous varient d'une industrie à 
l'autre. Pour les essais en laboratoire Glass et Silverstein (1999) ont utilisé du NaCl. 
du  NaHC03 et du KNO;. 
' Correspond à la plage de concentration des océans Atlantique. Indien et Pacifique 
et poissons marins 
Aquaculture d'eau de merL 
Eau usée 
(Desjardins. 1997). La plupart cies aquacultures ont une concentration en solides 
dissous entre 28 et 32 g/L (Aquarium Systems. 1990). 
Concentration 
I en nitrates 
(mg NIL) 
Salinité 
>> 1 O0 
25 - 30 
> 20 
Rkfércnccs : (a) Glnss et Silverstein. 1999; (b) Van der Hoek et al., 1988: (c) Yang et 
al.. 1995: (d) Intrasungkha et al., 1999 (e) Desjardins. 1997: (0 
Aquarium Systems, 1 990: (g) Metcalf and Eddy, 1 99 1. 
solides 
dissous (@) 
3 2-3 6 
0.5 
ions principaux 
~ a ' .  Cl-. HCOs- 
~ a * .  CI'. HC03- 
Na'. Cl- 




~ a ' ,  HC03-, CI- 
10-200 
10-200 
Les nitrates présents dans certaines eaux souterraines présentent un important 
problème de traitement pour la production d'eau potable en plusieurs régions 
européennes et américaines. Les concentrations élevées en nitrates dans Ies eaux 
souterraines résultent de ta surfertilisation des sols par les entreprises agricoles. Les 
procédés d'échanges d'ions et de dénitrification biologique sont les principaux 
procédés utilisés à grande échelle pour l'enlèvement des nitrates dans I'eau potable. 
La plupart des municipalités adoptent un procédé de dénitrification biologique. Ceci 
les oblige à enlever tes matières organiques et les nitrites résiduels, provenant de la 
dénitrification biologique. avant la distribution de l'eau (Yang et al.' 1995; Van der 
Hoek et al.. 1987). Les municipalités qui choisissent d'utiliser un procédé d'échange 
d'ions se retrouvent avec le problème de traiter la saumure issue de la régénération de 
la résine. sans compter les coûts des produits de régénération. Ces désavantages 
peuvent être évités en combinant les deux procédés. en traitant l'eau potable par 
échange d'ions et en dénitrifiant la saumure permettant de la rejeter ou même de la 
réutiliser (Yang et al.. 1995; Van der Hoek et al.. 1988). Comme le NaCl ou le 
NaHC03 sont utilisés pour régénérer les résines des procédCs d'échanges d'ions. la 
solution ii dénitrifier sera très saIre (Yang et al.. 1995: Van der Hoek et al.. 1987). 
Les industries de fabrication de Cellophane. d 'espl~sifs~ de fertilisants. de pectine. de 
préparation de fruits de mer et de poissons marins et de finition de métal ont des 
effluents trcs concentrés en nitrates et solides dissous. Ces eaux industrielles doivent 
êtrc prétraitées avant d'être dét.ersées a l'égout (Glass et Silverstein. 1999: 
Intrasungkha et al.. 1999). I l  est nécessaire d'enlever les nitrates. car i I  s'agit d'un 
contaminant très soluble rapidement transporté par les eaux de surface et souterraines. 
ce qui contamine les réserves d'eau potable (Glass et al.. 1997). Également. les nitrates 
peuvent affecter la résistance et la durahilité du béton. ce qui ne permet pas de disposer 
d e  ces dechets industriels en ies cimentant pour enfouissement (Gonçalves et 
Rodrigues. 1 99 1 ). La dénitrification biologique est une façon relativement 
économique d'enlever les nitrates de ces eaux (Glass et Silverstein. 1999). 
Les changements d'eau des grandes aquacultures marines sont partiels et peu fréquents 
(eau recyclée en circuit fermé). Les intrants d'azote dans le système d'une aquaculture 
sont plus élevés que les pertes en l'absence de système d'enlèvement des nitrates. si les 
changements d'eau demeurent minimes (Parent et Morin. 2000: Grguric et Coston, 
1 998). L-azote soluble dans I'eau se retrouve rapidement par oxydation sous forme de 
nitrates. Les nitrates s'accumulent donc progressivement dans l'aquaculture et 
atteignent des valeurs de loin supérieures à celles que l'on peut obscrver dans des 
conditions naturelles. La concentration en nitrates ne dépasse pas 1 mg N/L dans les 
océans et mers (-4dey et Loveland. 1998: Yeats. 1990). tandis que cette concentration 
dépasse rapidement 50 mg NO3-N/L dans un aquarium marin dont I'eau est recyclée 
cn circuit fermé (Parent et Morin, 2000: Grguric et Coston, 1998). Les invertébrés 
marins supportent mal des concentrations supérieures à 18 mg NO3-NIL. cette 
concentration pouvant même être létale pour certains organismes (Muir et  al.. 1991: 
Vast. 199 1 ). Par ailleurs. plusieurs aquacultures ont rapporté maintenir des poissons 
cn  bonne santé dans une eau contenant au-delà de 140 nig NO3-N/L (Grguric et al.. 
1994: Spotte. 1991; Colt et Armstrong. 198 1) .  11 n'y a pas de limite acceptable de 
nitrates clairement définie pour maintenir en bonne santé une population d'animaux 
niarins. II  est cependant recornmandi- par expérience et par jugement de ne pas 
dépasser une limite de 50 mg NO3-NIL pour les poissons (Spotte. 199 1 : Vast. 1991 ). 
tandis que la limite devrait être bien en dessous de I O  mg NO;-NIL pour les 
invcrtcbrés marins (Muir et al., 1 99 1 : Vast. 199 1 ). 
Lcs techniques utilisées par les aquacultures pour enlever les nitrates sont la dilution 
via le remplacement de I'eau de mer, l'assimilation par les algues et la dénitrification. 
Pour les aquacultures situées près d'un plan d'eau de mer, le remplacement fréquent de 
I'ea~i peut s'avérer la meilleure solution. Par contre. pour une aquaculture éloignée 
d'un tel plan. i l  n'est pas avantageux à long terme d'augmrnier le taux de 
renouvellement de I'eau pour deus raisons importantes. Premièrement. les 
chmgcments d'eau doivent être effectués lentement en mélangeant l'ancienne et la 
nouvellc eau pour éviter de  stresser les animaux (Spotte. 1 99 1 ). La concentration 
diminue donc lentement par dilution et oblige à préparer plus d'eau que s'il était 
possible de ne pas mélanger la nouvelle eau avec l'ancienne. La fabrication de I'eau 
dc mer implique des coûts élevés dus à la déionisation de I'eau et aux mélanges de sels 
rcquis (Whitson et al.. 1993). La fabrication de chaque m3 d'eau de mer artificielle 
coûte environ 5Ob canadien. ce qui implique plusieurs milliers de  dollars pour changer 
complètement les milliers de m3 d'eau salée d'un grand aquarium marin (par exemple. 
3 000 rn3 dans le Saint-Laurent marin du Biodôme de Montréal et 23 000 m3 dans le 
Living Seas. d'Epcot Center). Deuxièmement. à plusieurs endroits. les normes de rejet 
nc  permettent plus de décharger directement à l'égout ou d'ms une rivière un gros 
volume d'eau de mer chargée en nitrates. Les nitrates doivent donc être enlevés de 
I'eau (Whitson et al., 1993). La décision d'installer un système d'enlèvement des 
nitrates repose sur divers facteurs qui diffèrent d'une aquaculture à I'autre. Une étude 
économique permettra de choisir si le remplacement de I'eau de mer est avantageux. 
selon le volume du bassin d'eau de mer. les restrictions au niveau du déversement de 
cette eau à I'égout, le système de traitement gIobal du bassin (par exemple le 
remplacement de I'eau peut être nécessaire pour contrer l'accurnulation d'autres 
substances que les nitrates) et les coûts reliés à la mise en place des systémes de 
traitement appropriés. 
L'assimilation par les algues requiert un milieu très bien éclairé et brassé par les 
vagues (grand mouvement de I'eau). Les algues peuvent absorber typiquement de 0.3 
à 1.2 g N d-' m'* de surface (Adey et Loveland. 1998). La charge journalière en azote 
dépassant habituellement 0.50 k g N  (Parent et Morin. 2000) pour une grande 
aquaculture. une surface de plus de 400 mZ serait donc nicessaire. La plupart des 
aquariums mctropolitains ne possèdent pas autant d'espace et les coûts en électricité 
provenant dc l'éclairage peuvent :ire assez élevés dans les endroits où l'éclairage 
naturel cst faible. 
La dénitrification biologique demande peu d'espace et est plus économique à long 
terme que les deux autres techniques. Le développement de la biomasse nécessite par 
contre des nettoyages fréquents. De plus, pour assurer la dinitrification de l'effluent il 
est nécessaire d'ajouter une source d e  carbone et d'énergie (substrat organique). 
La dénitrification peut également être utilisée pour contrôler la concentration des 
bromates dans I'eau (Hijnen et al.. 1999: Grguric et Coston. 1998 j. Les bromates sont 
le résultat de I'oxydation des bromures par l'ozone (Gelinet et al.. 1998; Song et al.. 
1996; Grguric et al., 1991) et sont cancérigènes pour les humains et les animaux 
(Kurokawa et al.. 1990). Les bactéries sous conditions anoxies utilisent aussi 
facilement les bromates que les nitrates comme accepteurs d'électrons, d'où la 
réduction des bromates ( Hijnen et al.. 1999; Grgunc et Coston. 1998). 
Cet article a pour but de rappeler les mécanismes de la dénitrification biologique et de 
faire la synthèse des ditrers procédés présents sur le marché qui permettent de 
dénitrifier les eaux salées. Ceci permettra à la personne responsable de I'klaboration 
d'un systkme d'enlèvement des nitrates de faire un choix éclairé concernant les 
différentes options disponibles. Les rnécanismcs de la dknitrification biologique sont 
Ics mêmes que l'eau soit douce ou salée. 
2.2.1 Définitions préalables 
Les conditions nécessaires à la dénitrification sont d e  disposer d'une source de nitrates. 
normalement produits par nitrification. d'une source de  carbone organique assimilable 
et de conditions anoxies. Le terme anoxie est réservé a un environnement exempt 
d'oxygène dissous, sans que. pour autant des fermentations anaérobies 
(suIfatoréduction, rnéthanogénèse) se développent. Les nitrates sont présents dans un 
e n v i r o ~ e m e n t  anoxie. tandis qu9iIs sont absents d'un environnement anaérobie 
(US EPA. 1993: Metcalf and Eddy, 1991 : Degrémont, 1989). 
2.2.2 Mécanismes bactériens 
Les bactéries dénitrifiantes sont omniprésentes dans la nature et également dans les 
systcitmes de traitement biologiques des eaux. même si ces derniers ne sont pas conçus 
pour la dénitrification. Leur présence est due au bit que la plupart d'entre elles sont 
des hétérotrophes facuitatifs. c'est a dire qu'elles peuvent utiliser l'oxygène ou les 
nitrates comme accepteurs d'électrons. Les bactéries dénitrifiantes peuvent donc 
proliférer en milieu aérobie grâce à leur habileté à utiliser I'osyçène pour osyder 
cficaccment la matière organique (US EPX. 1 993: Metcal f and Eddy. 1 99 1 ). 
Dans la chaîne de transport des électrons lors de la respiration. les nitrates et les nitrites 
agissent comme accepteurs d'électrons. comme l'oxygène. Cette chaîne de transfert est 
le mécanisme fondamental par lequel les bactéries obtiennent de l'énergie. Les 
i-lcctrons sont transférés d'un donneur d'ilectrons (élément réduit: matière organique) 
à un accepteur d'électrons (élément oxydé: oxygène. nitrates, nitntes ou sulfates). Les 
accepteurs d'électrons sont utilisés par les bactéries en ordre décroissant 
d'électropositivité. c'est à dire qu'elles utilisent en général les éléments dans l'ordre de 
prcfcrcncc suivant : 0:. NOj-. NOZ-. NO. SOJ'-. etc. (Balderston et Sieburth. 1976). 
Utiliser les nitrates ou les nitrites comme accepteurs d'électrons génère moins 
d'énergie que lorsque l'oxygène est utilisé. c'est pourquoi la dénitrification ne se 
produit peu ou pas en présence d'oxygène. De la mêmc façon. les bactéries réductrices 
de sulfates ne peuvent rivaliser avec les réductrices de nitrates pour la matière 
organique en conditions anoxies, car I'utilisation des sulfates génère encore moins 
d'énergie (US EPA. 1993). 
La rgduction des nitrates se fait en deux étapes. La première étape est la conversion 
des nitrates en nitrites. 
NO3' 3 NOI- Phase 1 
Avec suffisamment de temps et de carbone organique, les nitrites sont ensuite réduits 
en azote gazeux via la chaîne nitrites. monoxyde d'azote. oxyde nitreux et enfin azote 
gazeux: 
NOz- = NO 3 N20 1 NL Phase 3 
Les trois derniers composés de la phase 2. sont volatils et donc rejetés à I'atmosphire 
(Metcalf and Eddy. 199 1 ). 
I I  existe une grande variété d'espèces de bactéries dénitrifiantes. ces bactéries n'ayant 
cn commun que I'utilisation des nitrates conlnle accepteurs d'électrons (Payne, 198 1 j. 
Pour certaines espèces. l'unc des étapes de la dénitrification est plus limitante que 
l'autre. Également. certaines espèces de bactéries ne peuvent effectuer qu-une des 
dcus phases. La plupart sont organotrophes. c'est-à-dire qu'elles obtiennent de 
I'énergie par une réaction d'oxydation d'une source de carbone organique en réduisant 
un accepteur d'électrons (ex. les nitrates) (Tiedje, 1988). I l  existe des bactéries 
dtnitrifiantes halophiles (qui aiment les sels). dont entre autres 1'Halobcrcrer-iztrn et le 
Parucoccru (Tiedje. 1988). 
2.2.3 Variables opérationnelles et environnementales 
Un systkme utilisant les bactéries pour enlever les nitrates de l'eau salée peut être 
difficile à contrôler et requiert un suivi régulier pour prévenir la formation de sulfure 
d'hydrogène (H2S) et de nitrites(Ba1derston et Sieburth. 1976). Un temps de rétention 
hydraulique trop long ou un ajout trop grand de carbone organique favorise après 
I'eiilévement des nitrates. la réduction des sulfates en sulfure d'hydrogène (H2S). très 
toxique pour les animaux marins et les humains (Sauthier et al., 1998; Whitson et al.. 
1993). Afin d'éviter la réduction des sulfates qui sont très abondants en eau de mer 
(> 2000 mg S04- /L; Aquarium Systems, l985), une concentration résiduelle en 
nitrates (environ 5 mg NK) doit être maintenue a la sortie des réacteurs anoxies. Par 
contre. pour éviter de retrouver une forte concentration en nitrites à I'effluent du 
bioréacteur. le temps de rétention hydraulique et la concentration de carbone organique 
doivent être calculés en fonction de la charge en nitrates que la biomasse présente Jans 
le bioréacteur peut dénitrifier (Whitson et al.. 1993). Un ordinateur peut contrôler 
efficacement un bioréacteur de dénitrification et ce. de façon beaucoup plus précise et 
économique que si le système ctait géré manuellement. I I  peut gérer les débits en  
fonction de la concentration en 0 2 .  du pH et du potentiel d'oxydoréduction (qui permet 
dc reconnaître le moment ou Ia concentration en nitrates devient nulle) lus par des 
sondes situées à I'affluent et a l'effluent du réacteur. L'ordinateur doit répondre aux 
changements à l'effluent du bioréacteur au niveau du pH et du potentiel 
d'osydoréduction. en changeant les débits de substrat (carbone organique) et d'eau à 
traiter (Whitson et al.: 1993). 
Les \rariables opérationnelles et environnementales de la denitrification sont les 
concentrations en oxygène dissous. en nitrates. en nitrites. et en carbone organique. le 
pH ct la température. 
La concentration d'oxygène dissous est le paramètre critique de la dénitrification. La 
présence d'oxygène inhibe. plus ou moins vite selon les espèces de bactéries. la 
synthèse des enzymes nécessaires à la dénitrification. Toutes les espèces de bactéries 
ne sont pas sensibles au même degré à la présence d'oxygène. Par exemple. si la 
concentration en oxygène est augmentée graduellement. ce n'est qu'à partir de 
1.5 mg/L  d'oxygène. que la dénitrification commence à être inhibée pour 
Pse:rdornonus psezrdoalcaligenes (Mart ienssen et S hops, 1 999). Pour Bucillzts niacini. 
on obseme une augmentation des nitrites a l'effluent a partir de 0.2 mg Oz /L 
(Martienssen et Schops, 1999). 
La réduction des nitrates en nitrites est l'étape la moins sensible à la présence 
d'oxygène. tandis que la réduction des composés NO2-. NO et N 2 0  est inhibée à une 
très faible concentration en oxygène (0.2 mg Oz/L) pour la plupart des cultures pures 
filartienssen et Shops. 1999; Kornaros et Lyberatos. 1998; US EPA. 1993). 
La dknitrification en milieu aérobie (> 1 mg 02/L) n'a été observée dans les stations 
d'épuration que dans les cas oii la biomasse est soumise a des phases successives 
anoxie et aCrobie (US EPA. 1993). D'ailleurs dans ces cas. la dénitrification diminue 
dans Ic temps si les conditions aérobies sont maintenues (Münch et al.. 1996). la 
synthèse des enzymes nécessaires à la dénitrification ne serait donc pas inhibée 
immédiatement (Kornaros et tyberatos. 1998). 
La concentration en nitrates affecte le taux de croissance maximal des organismes 
responsables de la dénitrification. Cet effet est modélisé par la relation 
suivante (US EPA. 1993; Metcalf and Eddy, 1991): 
~ ' 0  = PmD CN / (KN + CN) 
ou CN = concentration en nitrates (mg N/L) 
KN = constante de  saturation en nitrates (mg NL) 
pno = taux de croissance maximal des bactéries dénitrifiantes (g MVES 
produites / g MVES présentes /jour) 
L = taux de croissance effectif des bactéries dénitrifiantes (g MVES produites / 
g MVES présentes /jour) 
où MVES = matières volatiles en suspension. i l  est habituellement admis qu'elles 
représentent la biomasse. 
La constante de saturation (KN) en nitrates typique à 20°C est de  0.1 mg NO3'-NL 
(blctcrilf and Eddy. 199 1 ). 
I..'accumuIation des nitrites, composé plus toxique que les nitrates. ne permet pas 
d'enlever l'azote de l'eau, i l  est donc nécessaire de remédier à une dénitrification 
incomplète. Cette accumulation peut être causée par une communauté bactérienne non 
optimale. un temps de rétention non optimal. un manque de carbone organique ou 
l'inhibition de la dénitrification par l'oxygène ou l'acide nitreux. 
La croissance des espèces de bactéries qui n'exécutent que la première phase de la 
dfnitrification est favorisee lorsque le temps de rétention hydraulique est trop long ou 
la concentration en carbone est trop élevée (Martienssen et Schops. 1999; Lemmer et 
al.. 1997). Ces bactéries viennenr i dominer la communauté bactérienne ct i l  en 
résulte une accumulation des nitrites. Par contre, si le temps de rétention hydraulique 
ou la concentration en carbone sont insuffisants. les nitrates seront r6duits en nitri tes. 
lesquels seront rejetés à l'effluent (Mariienssen et Schops, 1999; Sauthier et al.. 1998). 
II . a inhibition de la nitrite réductase en présence d'uns faible concentration 
d-oxygène (0.2 mg Oz/L: Kornaros et Lyberatos. 1998: US EPA, 1993). 
Les bactéries dénitrifiantes. principalement celles qui réduisent les nitrites en azote 
gazeux. sont très sensibles a la présence d'acide nitreux (Glass et al., 1997). La 
C 
concentration d'acide nitreux est reliée a la concentration en nitritss par l'équation 
d'équilibre suivante (pK,, = 3.37 à 12.5OC; CRC. 1990): 
HNOr t-, H' + NOz- 
L'inhibition de la dénitrification par I'acide nitreux augmente donc avec la diminution 
du pH. L e  tableau 2.2 montre les concentrations en nitrites pour lesquelles une 
inhibition significative de la dénitrification a été observée par Glass et al. (1997) et les 
concentrations en acide nitreux correspondantes. Une concentration de 
0.05 mg IiN02-N/L inhibe la déni tri fication. 
6.0 ) 30 ! 0,070 
Glass et al. ( 1  997) 
Tableau 2.2 : Inhibition de la dénitrification par l'acide nitreux 
Conccntration correspondante 





Concentration en nitrites pour lesquelles 




2000 l 0.037 
2.2.3.4 Carbone srgmique 
La matikre organique dissoute et particulaire présente dans les eaux grises (eaux usées 
municipales ou industrielles) est souvent utilisée comme source de carbone dans les 
usines de traitement des eaux usées. Cependant. Ies eaus potables. les eaus 
d'aquaculture et certaines eaus industrielles requièrent l'ajout de carbone organique. 
car elles n'en contiennent pas suffisamment pour satisfaire les besoins de 
dénitrification (Whitson et al., 1993; Degrémont. 1989). L'addition d'une source de 
carbone esterne augmente significativement le taus de dénitrification d'une eau usée et 
réduit ainsi le temps de rétention hydraulique requis (Hallin et al.. 1996: Tarn et al., 
1993). 
Dijjrcnce er.rrre les sorrr-ces de carbone 
Presque tous les composés qui peuvent être dégrades en présence d'oxygène peuvent 
aussi Stre utilisés comme substrat (source de carbone et donneur d'électrons) pour la 
réduction des nitrates et des nitrites (US EPA. 1993). Les principales sources utilisées 
sont Ic mdhnnol. l'éthanol. l'acide acétique. l'acétone. l'acide lactique. le propionate 
et I'isopropanol. Certaines espkces de bricteries ont des affini tes marquces pour 
certaines sources dc carbone. &alement. certaines différences au niveau de la 
croissance ct du taux de dénitrification ont été observées en fonction dcs sources de 
carbone. Les résultats des tests de comparaison de différentes sources de carbone de 
sis études sont présentés au tableau 2.3. Les résultats ont été classés par réfkrence. car 
Ics conditions d'essais (types d'eau traitée. de réacteur et de biomasse ...) di ffërent trop 
d'une étude à l'autre pour qu'une comparaison globale soit effectuée. De ce tableau. i l  
ressort que le rendement obtenu avec toutes les sources de carbone est du même ordre 
de grandciir lorsque les conditions environncmentales sont équivalentes. 
- 
Source de carbone Cm CN 
bléthmol (CH30H)  + eau usée 100- 
Acide acétique + eau usée * '  250 
Méthanol (CH30H) .--- 0.72 ---- ---- ~ 2 7  
1 .O 
1.8 
Acetate de sodium 1.2 
(NaCH3COO) 1.8 - 
Propionate de sodium 
(NaCH3CH2C00) 
bléthmol (CH30H) 
Ethanol (C2H50H) 1 0.96 
Acide acétiaue tCH:COOI-i) 1 5-8 1 200 1 30 
- -  -- 
Acide lactique (C3H6O3) 5 .O 
hlétlxmol (CW30H) 3 -7 
Mcthanol ( C H 3 0 H )  
Tableau 2.3: Comparaison des sources de carbone 















1 s o p r o p a n o l ( C ~ 3 ) ~ ~ ~ 0 ~  3.0 20 
2.3 25 
Acétone (CH3):C0 2 -4 25 
Légende : 
- ] O.! 50 / 0.59 1 - 1 
L 
C!N = g C ajouté . NO,-N présent CI = g NO;-.] réduit Og-'  MVES présentes rd-' 
Cs = n13 NO3-N/L à 1-affluent rdn = kg NOj-N réduit r rn" réacteur rd" 
T = Tcmpcraiurc en OC Y ,  = g MVES produite rp '  NOj-N réduit 
Y c  = g hlVES prodriite Op-' C consommé 
* '  L.'eau usée dénitriliéc contenait déjà du carbone. Le carbone 40u tG  correspond 3 7576 de 
la DCO de l 'eau traitée (Hall i n  et al .. 1 996). 
lnoculum / tvpe d'eau traitée / hpe de  réacteur : 
(a) ct (b) Boues activées / eau usée municipale / RBS 
[c) Boues activées / eau synthétique ! RCM lot 
[d) Boues d'un digesteur anaérobie / eau synthétique / RCM lot 
[e) Biomasse acclimatée d'une unité pilote à film fixe 1 eau usée municipale / RCM lot 
su RBS = Réacteur biologique séquentiel: RCM continu = réacteur completement mélangé a 
icoulement continu: RCM lot = réacteur complètement mélangé sans écoulement (lot). 
Références : (a) Hallin et al., 1996; (b) Tarn et al.. 1994: (c) Christensson et al..I994: 
(d) Akunna et al.. 1993: (e) Hwang et al., 1994. 
Seules les bactéries méthylotrophes peuvent utiliser les sources a un seul atome de 
carbone comme le méthanol (CH30H) .  C'est pourquoi i l  arrive que l'utilisation du 
méthanol montre un très faible taux de réduction. indiquant l'absence ou la présence en 
très faible quantité dans les boues utilisées de bactéries capables de dénitrifier à l'aide 
ce substrat (Akunna et al., 1993). La dénitrification avec le méthanol requiert un long 
temps d'adaptation (plusieurs semaines) ct ne montre jamais la même stabilité que la 
dénitrification avec l'éthanol (Christensson et al., 1 994). Une concentration 
intermédiaire de nitrites beaucoup plus grande lors de la dénitrification avec du 
méthanol en comparaison avec I'isopropanol a été observée par Hwang et al. (1 994). 
Également. une plus grande quantité de mithanol. en terme de deniande chimique en 
oxygène. est requise pour obtenir ie même taus de dénitrification que les substrats à 
plusieurs atomes de carbone (Tarn et al.. 1994). 
L'éthanol est plus rapidement utilisé par les bactéries que le rnkthanol. Une 
dénitrification efficace est établie après un court laps de temps (en~viron 10 jours) aprés 
l'ajout de ce substrat (Christcnsson et al.. 1994). L'éthanol a Pgalcmcnt un rendement 
supéricur à celui du méthanol (3 fois supérieur dans le cas de I'cssai ef-fectué par 
Cliristcnsson et al.. 1994). 
L.'fthanol et I'isopropanol doivent Ctre respectivement convertis par les bactéries en 
acétate et en acétone avant d'être utilisés comme donneur d'électrons lors de la 
dénitrification. L'acide acétique et l'acétone sont directement utilisés. Les taux de 
croissance des micro-organismes (Yc) sont donc supérieurs et les taux de 
dénitri fication spécifiques (U) inférieurs avec l'utilisation de l'éthanol et 1 'isopropanol 
qu'avec l'acide acétique et l'acétone (Constantin et Fick. 1997). 
L'i~tilisation des acides acétique et lactique ont démontré des taux de croissance et de 
dénitrification similaires. Par contre, l'accumulation de nitrites a été plus élevée dans 
le cas de l'acide lactique (jusqu'à 130 mg NIL après 3Oh d'incubation à pH 7.71, que 
dans le cas de l'acide acétique (masimum de 20 mg N/L. également après 3Oh à 
pH 7.8). Cette accumulation n'a cependant pas posé de problème pour compléter Ia 
dénitrification avec l'acide lactique (Akuma et al., 1993). 
En présence de glucose et de glycérol. les bactéries réduisent une bonne partie des 
nitrates en ammoniaque WH?'; > 50% des nitrates réduits). Ce phénomène a été 
observé par Akuma et al.. 1993, lorsque le pH a chuté sous 6,5. Ces sources de 
carbone ne seraient donc pas souhaitables, car elles ne permettraient pas d'enlever. 
sous forme de gaz. l'azote de l'eau. De plus. I'mmoniaque est plus toxique que les 
nitrates pour la faune aquatique (Spotte, 199 1 : Colt et Armstrong. 198 1 ). 
Le méthanol est la source la plus fréquemment utilisée en raison de son coût moindre 
(Christensson et al.. 1994: US EPA. 1993). L'éthanol est plus cher en forme pure. 
Cependant. i l  pourrait être disponible à prix compétitif avec le méthanol s'il était 
récupéré dans les eaux usées des industries pharmaceutiques et chimiques 
(Christensson et al.. 1994). Le choix de la source de carbone utilisée devrait prendre 
en compte la possibilité d-avoir un réacteur plus performant et les coûts reliés à la 
disposition de la biomasse en  excès (taux de croissance de  la biomasse, taux de 
dénitrification spécifique et coùts de nettoyage des réacteurs). plutôt que seulement le 
coût d'appro\.isionnement en produit choisi (Constantin et Fick. 1997). 
Concentraiion de carbone nécessaire 
Le carbone organique est requis pour réduire l'oxygène. les nitrates et les nitrites 
présents dans l'eau à l'affluent du réacteur de dénitrification. L'équation suivante 
dkcrit les besoins globaux en carbone organique pour dénitrifier complètement un 
affluent contenant de I'o?cygene, des nitrates et des nitrites (US EPA, 1993; Metcalf 
and Eddy. 199 1 ; Mycielski et al., 1983) : 
M = NI W03--N) + N- (NO2--N) + 0.87 O2 (2-3) 
où M = concentration de méthanol requis (rng/L) 
NO+N = concentration en nitrates à enlever (mg N/L) 
NO2--N = concentration en nitntes à enIever (mg N/L) 
Cl2 = concentration en oxygène dissous à enlever (rng/L) 
Les valeurs N I  et N r  diffèrent d'une source de carbone a l'autre (cg substrat / g N) : 
pour le méthanol N I  = 2.47 et Nz = 1.53 (Metcalf and Eddy. 199 1 ). pour l'éthanol 
NI = 2.00 et Nz = 1.28 et pour l'acide acétique Ni  = 3-30 et Nz = 2,08 (Mycielski et al.. 
1983). 
Des besoins en méthanol diffirents ont quelquefois été observés. Ccux-ci sont 
csscnticllement liées au taux de croissance de la biomasse qui varie selon 1s temps de 
rétention des boues. L'expression suivante a été développée pour modéliser les 
besoins en carbone organique de toutes les sources de carbone en fonction du taux de 
croissance de la biomasse (US EPA, 1993): 
DCO / N = 2.86 / (1-1.134 YNETj (2-3) 
où DCO = demande chimique en oxygène exercée par la source de carbone organique 
ajoutée (mg/L) 
N = concentration en nitrates (mg/L) 
k r ~ I I T  = coefficient de croissance net (g MVES produites /g DCO consommée) 
L'alimentation en carbone détermine l'efficacité de fa dénitrification. Une quantité 
plus grande que celle nécessaire a la dénitritication. sclon l'équation 2-3. résulte en un 
potentiel d'oxydoréduction négatif à l'effluent du réacteur et à un début de réduction 
des sulfates en sulfure d'hydrogène (14-S). Tandis qu'une quantité inférieure ne 
perniet pas la dénitrification complète et s'obsenre par une accumulation de nitrites à 
l'effluent (Sauthier et al.. 1998: Whitson et al.. 1993: Batderston et Sieburth. 1976). 
Le pH optimal pour la dénitrification varie entre 7'0 et 8.5 selon les différentes 
populations de bactéries (Metcalf and Eddy, 199 1 ; Timmermans et Van Haute. 1983). 
I I  a été vu à ta section 2.2.3.3 que le pH influence directement l'inhibition de la 
dénitrification en affectant la concentration d'acide nitreux (HN02). Le pH dans un 
réacteur de dénitrification devrait être supérieur à 7.0 (et même supérieur à 8.5) si la 
concentration intermédiaire en nitrites est telle qu'il y a possibilité que la concentration 
d'acide nitreus atteigne 0.05 mg N 5  (concentration à partir de faquclle l'inhibition 
apparaît). C'est pourquoi Glass et Silverstein (1999) ont rkussi à dénitrifier une eau 
contenant 8200 mg NO3-N/L à un pH de 9.0, ce qui n'avait pas été possible a un pH 
de 7.5. 
1-c produit principal de Ia dénitrification est ]-azote gazeux (fi7). cependant. dans 
ccrtains cas. Ia production d'autres gaz moins désirables. tel que 1'0si.de nitreux ( N 2 0 )  
cst significali\.e. L'oxyde nitreux contribue à l'effet de serre. affecte la couche d'ozone 
et produit des pluies acides riches en azote (Thorn et Sorensson. 1996). L'oxyde 
nitreux est produit continuellement Iors de la dénitrification. mais est normalement 
rcduit en  azote gazeux. Les changements de température et de concentration en 
carbone. cn nitrates et en nitrites n'influencent pas significativement la concentration 
d'oxydc nitreux Seule la variation du pH est corrélée avec des changements dans la 
production d'oxyde nitreux. Un faible pH (< 6.5) résulte en une plus grande proportion 
d'os>.de ni treus par rapport a I'azote gazeux rejeté (Thom et Sorcnsson. 1996). 
Le pH a donc une grande influence sur la dtinitrification. 11 est nécessaire de le 
maintenir a des valeurs supérieures a 7.0. afin de minimiser l'inhibition de la 
d6ni tri fication par 1-acide nitreux (i-NO2) et la production d'oxyde nitreux (NzO). 
Le taux de dénitrification diminue avec l'augmentation de ia salinité au-delà de 5 g/L 
(Dincer et Kargi. 1999: Intrasungkha et al., 1999: Gtass et Silverstein. 1999: Yang 
et al.. 1995: Van der Hoek et al.. 1987) pour une biomasse formée en eau douce. 
L'inhibition de la dénitrification par les sels a fait l'objet de trois études (figure 2.1). 
Dans toutes les études. la biomasse a été formée en eau douce avant que débute 
l'augmentation de la concentration en sels par l'ajout de chlorure de sodium (NaCl) ou 
de bicarbonate de sodium (NaHC03). Le NaHC03 n'affecte que la réduction des 
nitrates en nitrites. ce qui a l'avantage de ne pas résulter en une accumulation de 
nitrites (Van der Hoek et al.. 1987). 
Après a\.oir maintenu dans un bioréacteur. qui fonctionnait auparavant en eau douce. 
unc salinité de 25 g/L de NaCl pendant 3 semaines. Van der Hock ct al. ( 1  987) ont 
obsen.6 unc augmentation significative du taus de dénitrification (de 15 à 65% de 
i'optiinal en eau douce: voir figure 2.1). Certaines espèces de bactéries dénitrifiantes 
peuvent donc s'adapter à une eau salée. C'est pour cette raison que Catalan-Sakairi et 
al. (1996) ont obtenu avec un lit fluidisé des taux de dénitrification comparables en eau 
douce et en eau salée (30 g/L NaCI). 
i\\.ec une période d'adaptation adéquate et une lente augmentation des concentrations 
e n  sels, i l  est possible d'adapter une boue activée municipaie à la dénitrification d'une 
eau industrielle très salée (= 60 g NaCl /1.) (Dahl et al.. 1997). De plus. i l  existe des 
hncti-ries dénitrifiantes halophiles. qui se développen~ plus spécifiquement en eau 
salée. En conclusion. la salinité n'inhibe peu ou pas la dénitrification à long terme. 
O 1 O 20 3 0 40 50 60 
Salinité (g/L) 
. -- -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - 
+ (a) NaC1 * (b) NaCl - * - (b) NaHC03 
+ (c) NaCI - * - (c) NaI-IC03 
- - - - -- --- - - - 
. - - - - -  - - - --- 
Réfikences : 
(a )  Dincer et Kargi. 1999: (b) Yang et al.. 2 995: ( c )  Van der Hoek et al.. 1987 
(a) pH = 7.0: Substrat = glucose: RCacteur = Biofiltre h écoulement descendant 1 : 
I ( b )  pH = 6.5 à 7.5: Substrat = méthanol: Réacteur = Biofiltre a Ccoutement 
! ascendant I I 
1 
[(c) pH = 7.65 Substrat = méthanol; Réacteur = Boues activées 
Figure 2.1 : Inhibition de la dénitrification par la salinité 
2.2.3.7 Effet de la températitre 
Les changements d e  température influent sur le métabolisme des bactéries. Plus la 
tcrnp6ratur-e s'éloigne de la température optimale de I'espèce de bactéries, plus le 
mftabolisme bactérien ralentit (US EPA. 1993). La température affecte donc le taux 
d'enlèvement des nitrates et le taux de croissance de la biomasse. 
L'cffet de  la température peut être modélisé par l'équation d'Arrhenius 
suii.imte ( U S  EPA, 1993: Timmermans et Van Haute. 1983): 
o ( ~ - ~ ~ p t  r 
~ D . T  = ~ D . T O ~ :  (2-5) 
où ~ D . T  = taux de dénitrification (g NO;-N/ g MVESl jour) 
qn.-rOpt = taux dénitrification à la température optimale (g NOj-N/ g MVES/ jour) 
O = coefficient de température (entre 1.03 et 1-20) 
T = température (OC) 
Topt = température optimale de dénitrification (OC) 
Le chois du coefficient de température (8) et de la température optimale permet de 
modeliscr I'cffet de la température sur la population bactérienne présente. Le 
tabIeau 3.4 montre l'effet de la température sur une biomasse dénitrifiante lors de la 
dénitrification d'une eau usée municipale pour deux sources de carbone. 
I Lcs coefficients de température (0) ont étc calculés en faisant l'hypothèse que Topt = 25°C. 
Référence : Hwang et al. ( 1994) 
Tableau 2.4 : Effet de la température 
b 
Source de carbone 
Méthanol (Cf-1;OI-i) 
Isopropanol (CH ;).CHOH 
Léncnde : C.W = g C ajouté. NO,-N présent 
rd,, = kg NO3-N réduit m" réacteur jour" 
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2.3.1 Composition d'une filière de dénitrification 
Une filière de dénitrification est habituellement p o u m e  d'un ou deux réacteurs et 
sou\-ent d'une unité de flottation (écumeur de protéines) ou de décantation. Si un seul 
biorEacteur est installé. le temps de rétention de I'eau dans le réacteur doit être 
suffisamment Iong pour permettre 1'enlct.emcnt préalable de l'oxygène et Ia 
dénitrification complète. Si deux réacteurs en  série sont utilisés. le rôle principal du 
premier bioréacteur sera I'enlèvement de I'oxygene. ce qui permettra l'optimisation du 
fonctionnement du second bioréacteur. car la concentration en oxygène doit être nulle 
pour obtenir une dénitrification complète. L'azote gazeux est plus soluble dans I'eau 
que 1-oxygène. L'aération dans un écumeur de protéines permet donc d'enlever une 
partie de I'azote gazeux de I'eau à la sortie du réacteur de dénitrification (Urhitson et 
al.. 1993). 
Le traitement des eaux usées ne requiert pas un contrôle de t'eau aussi fin que pour une 
aquaculture. car la production de sulfure d'h>-drogkne et Ici présencc ds biomasse et 
d'cscédent de carbone organique it I'rt'tlueni ne sont pas critiques. Pour une 
aquaculture, ces cléments doivent 2trc enle\-és avant de retouIsr I'eau dans Ic bassin. 
par un système de traitement aérobic (Whitson et al.. 1993). 
2.3.2 Types de procédés 
Deux types de procédes peuvent être utilisés. soit à biomasse fixe ou en suspension. 
Les procédés a biomasse en suspension impliqirent le développement d'une population 
bactérienne dispersée sous forme de flocs. au sein du liquide à traiter. L e  bioréacteur 
dans ce cas est un grand bassin complètement rnéIangé pour consemer la biomasse en 
suspension (boues activées). La mise en aeuvre des proc6di.s à boues activees est 
rctativernent simple. cependant. ils sont souvent limités par les concentrations cn 
micro-organismes admissibles dans les bassins et conduisent ainsi à des outerages de 
.c.olumes importants. La récupération des boues nécessite Cgrilcment un procédé de 
décantation ou de flottation (US EP.A 1993: hktcalf and Edd!.. 199 1 : Degrémont. 
t 989). Les procédés à boues activées sont surtout utilisés pour traiter les eaux usées 
des municipalités. lesquelles possèdent souvent des espaces extérieurs moins limités 
que les aquacultures. II existe. par contre. un type de réacteurs à biomasse en  
suspension beaucoup plus compact. qui permet avec un seul bioréacteur d'effectuer 
toutes les étapes d'enlèvement des contarninants. ainsi que frt purge des boues. i l  s'agit 
des réacteurs biologiques séquentiels (RBS). 
Les procédés à film fixe s'avèrent un meilleur choix qu'un procédé a boues activées. 
pour la plupart des industries et aquacultures qui possèdent un espace réduit pour 
aménager les équipements de dénitrification. Par ce type de  procédé. on utilise la 
capacité qu'ont la plupart des micro-organismes a produire des t.sopo1ymères 
permettant leur fixation sur des supports très divers. pour former un biofilm. Les 
procédés à film fixe permettent d'obtenir dans les réacteurs des concentrations en 
biomasse plus importantes. ce qui permet de réduire considkrablement la taille des 
réacteurs par rapport aux procédés 5 boues act i~~ées  (Degrémont. 1989). 11 y a 
Cgalcment production de biomasse en escks dans le cas des procPd2s à film lise. qu'il 
cst nécessaire d'extraire. de traiter et d'èvacuer. Les bioréactcurs i film tlsc sont donc 
munis d'un système de lavage pour enlever la biomasse en excès. ce qui évite le 
colmatage du réacteur. Les avantages des bioréacteurs a film lise sont une 
concentration de biomasse plus grande (dénitrification plus rapide). des infrastructures 
requises petites et la possibilité d'optimiser chacun des unites (bioréateurs en série) du 
système séparément (Metcalf and Eddy. 1 99 1 ). 
I I  existe plusieurs types de bioréacteurs à film fixe. Ces réacteurs sont souvent plus 
hauts q u e  larges pour minimiser la surface de contact avec l'atmosphère et éviter le 
plus possible I'entrainement d'air dans le réacteur. Ceci permet Ggalement 
d'économiser de l'espace. La figure 2.2 illustre les trois principaux types de 
biortiacteurs à film fixe utilisés. soit le l i t  fixe submergé. le l i t  fl uidisé et les 
biodisques. 
Les matériaux couramment utilisés comme support (médium) dans les bioréacte~irs à 
film fixe sont. les matériaux granulaires (sable. gravier. brique concassée. etc.). la 
cellulose. 1s charbon activé et les biobilles ou les éponges de matière s>mthCtiqur 
(plastique ou autre) (Catalan-Sakairi et al .. 1996: Metcalf and Eddy. 199 1 ). 






' 7 dénitrifie 
1 Media 
Biodisques dénitrifié 
2.3.3 Types de réacteurs 
2.3.3.1 Lir fixe 
Les rkacteurs à lits fixes submergés ressemblent (physiquement) à des filtres à sable. 
L'eau s'écoule à travers le médium qui est submergé pour maintenir les conditions 
anoxies. Les besoins en nettoyage de ce type de réacteur varient beaucoup en fonction 
des types de support utilisés. Lors du fonctionnement anoxie. les bulles d'azote 
gazeux tendent à s'accumuler dans le médium, si les espaces entre les particules de 
médium sont faibles (sable. pierre...). I l  est donc nécessaire de les dégager 
périodiquement (toutes les 4 à 8 heures, selon les charges en azote et en matières 
organiques) en effectuant une courte manœuvre de lavage à rebours de quelques 
secondes seulement (dégazage). Également. les matières en suspension et la biomasse 
colmatent Ie filtre. des lavages à rebours à I'air et à I'eau sont donc effectués 
périodiquement tous les 1 a 5 jours. pour les supports dont tes particules sont peu 
espacées et toutes les 2 à I O  semaines pour les supports plus grossiers et plus ouvert 
(biobilie) (US EPA. 1993). Le nettoyage doit être fait de façon à n'enlever qu'une 
partie dc la biomasse (biomasse excédentaire). car sinon le filtre perdra toute son 
efficacité. Posséder plusieurs petits réacteurs au lieu d'un seul gros est préferable. car 
la capacité de dénitrification est toujours moindre lors du redémarrage du biofiltre 
aprés le lavage. Si on possède plusieurs réacteurs. les lavages nc seront pas effectués 
sin~~iltanément afin dc conserver une bonne qualité de l'effluent (US EPA. 1993). 
L'écoulemcnt des lits îkes peut être descendant ou ascendant. Dans un lit fise à 
Ccoulement ascendant. le médium utilisé a une forte densité comme la brique 
concassée utiIisée par Sauthier et al. (1998). car un médium de faible densité ne 
resterait pas en place. Dans ce cas, les manœuvres de dégazage ne ssnt pas 
néccssaires. car le débit d'eau s'écoule dans le même sens que le gaz qui tend à 
monter. Par contre. i l  est tout de même nécessaire de faire des lavages à I'air et à l'eau 
pf riodiqucment pour exriter Ic colmatage du l i t  (Sauthicr et al.. 1998; US EPA. 1993). 
Dans le cas du réacteur de Sauthier et al. (1998). la fréquence des lavages était aux 
trois jours (charge dénitrifiée = 2.4 kg NO,-N !m3 /jour). 
Dans un lit fluidisé, le médium est maintenu en suspension par un écoulement 
ascendant. Le transfert des nitrates entre la solution et la biomasse est maximisé par le 
mouvement de l'eau. Le taux spécifique de dénitrification (U; g NO,-N dénitrifié 
Ig biomasse présente/ jour) est ainsi maximisé. Les chances de colmatage sont plus 
limitées que dans le cas d'un lit fixe. car le médium est maintenu en suspension. 
Aussi. l'azote gazeux s'échappe plus facilement (pas de manauvre de dégazage 
nécessaire) et la biomasse en excès se détache du médium et est évacuée à l'effluent du 
réacteur. Ce type de système requiert donc moins d'entretien que les systèmes à lits 
fixes. Ce sont les grilles qui maintiennent le médium dans le réacteur qui tendent à se 
colmater. elles doivent donc être nettoyées à intervalles réguliers (1 à 3 semaines) 
selon la charge en nitrates et en matière organique. Le fait que les particules de 
médium soient en suspension dans l'eau et non déposées l'une sur l'autre augmente 
consid6rablement la surface spécifique disponible pour la croissance de la biomasse. 
Par excniple. la surface spécifique peut atteindre 244 à 305 ml/ m' pour un reacteur à 
l i t  fluidisé par rapport à 9 1 m'l m' pour un réacteur à lit fixe. Ceci permet d-avoir plus 
de biomasse et augmente la capacité de dénitrification du réacteur par unité de volume 
rus EPA. 1993). 
Lc traditionnel l i t  dont le médium est soulevé par la force du debit de recirculation est 
peu à peu remplacé par des iits complètement mélangés et fluidisés par des jets 
trans\.crsaux qui créent des mouvements de vortex (Catalan-Sakairi et al., 1996). Des 
supports de très faible densité (éponges de cellulose o u  de matière synthétique) 
peuvent être utilisés dans ce type de bioréacteurs. ce qui ne pourrait se faire sans le 
mouvemerit de vortex. car le médium flotterait à la surface et viendrait colmater la 
gril le supérieure du bioréacteur. 
2.3.3.3 Biodisques rotatiys 
Un biodisque consiste en une série d e  disques circulaires. en polystyrène ou en 
chlorure de  polyvinyle. Ces disques sont submergés complètement dans l'eau usée 
pour maintenir les conditions anoxies et  tournent lentement. La biomasse croit sur les 
disques et forme un mince film tout autour du disque. Ce système est surtout utilisé 
comme traitement secondaire dans les usines de traitement des eaux usées municipales 
(Metcal f and Eddy. 199 1 ). 
2.3.3.4 Réacteur biologique séqiientiel 
Le réacteur biologique séquentiel (RBS) est un réacteur 3 boues activées cornplitement 
mélangé. L'opération de l'équipement est séquentielle. car on dénitrifie une quantité 
d'eau. puis on la piirge et on dénitrifie une nou \d le  quantité. Un RBS peut même 
faire toutes les étapes d'enlèvement des contaminants biologiques en passant par des 
conditions aérobies et anoxies. L'opération des RBS est facilitée par I'automatisation 
des séquences d'opération. Les séquences d'opération d'un RES sont le rempIissage 
du réacteur avec un nouveau lot d'eau à traiter. un temps de réaction qui peut passer 
par des conditions aérobic (brassage a l'air) ct anoxie (brassage mécanique). un temps 
dc sédimentation des boues. un temps d'évacuation du surnageant (eau traitée) et enfin 
un temps de  piirge des boues en excrils avant le remplissage d'un nouveau lot (Mctcalf 
and Eddy. 199 1 ). 
2.3.3.5 Perforntatrce des réacteurs érrrdi&s 
Les capc i t e s  de dénitrification de  différents réacteurs sont résumées au tableau E-1 de 
l'annexe E- Les taux de dénitrification de tous les réacteurs sont du meme ordre de 
grandeur. La comparaison directe est difficile. car outre le type de  réacteur ou de 
médium. plusieurs autres paramètres diffèrent d'une étude a l'autre (pH. safinité. 
température, etc.). Également. les buts des études divergent entre traiter une eau 
d'aquaculture ou une eau industrielle. Une étude des avantages et des inconvcnicnts 
permettra de choisir le type de réacteur et de médium le plus adéquat pour chaque cas 
particulier. 
Les réacteurs biologiques séquentiels ( M S )  ont le grand avantage de ne pas nécessiter 
de nettoyage régulier au contraire des réacteurs à film fise. car entre chaque lot. les 
boues excédentaires sont purgées. Les nettoyages des réacteurs à film fixe nécessitent 
du temps d'entretien et augmentent ainsi les coûts d'utilisation- Les RBS sont très 
utilisés en laboratoire, car un seul réacteur permet de faire toutes les étapes nécessaires 
à l'enlèvement des nutriments. 
Les lits fluidisés semblent avantageusement bien construits pour maximiser les 
échanges entre l'eau à traiter et les bactéries. Les réacteurs séquentiels ont également 
cet avantage. puisqu'il s'agit de réacteurs complètement mélangés pendant la phase de 
réaction. 
Lcs résultats du tableau E-1 montrent que les lits tluidisés tout comme les RBS 
pciivcnt être très pertomants. Les lits fluidises utilisant du sable (Metcalf and Eddy, 
1991 ) donne des rendements de dénitrification impressionnants. Par contre. ces 
rCsultnts ont été obtenus sotis des conditions de salinite presque nulles (eaux usées 
municipales). Les donnkes concernant les autres types de support (cellulose ct 
synthétique) sont encore peu nombreuses. mais ces media s'avèrent prometteurs. 
Lc but d e  cette synthèse ctait de rappeler les mécanismes de  la dénitrification 
biologique et de donner un aperçu des divcrs procédés de  traitement qui sont 
applicables à la dénitrification des eaux salées des aquacultures et des industries. 
En résumé. les bactéries déni tri fiantes ont 1-avantage d'être omniprésentes dans les 
sols et dans I'eau. même en milieu aérobic. ce qui rend plus facile le maintien d'une 
population dénitrifiante. La concentration en oxygène dissous. en carbone organique 
et le pH sont les paramètres qui contrôlent la dénitrification. L'inhibition de la 
dénitrification peut survenir a une concentration en oxygine aussi faible que 0.2 mg/L 
(US EPA. 1993). 
La quantité de carbone nécessaire à la dénitrification correspond à la quantité 
stmchiornitrique requise pour effectuer la réaction d'oxydoréduction de la 
dénitrification et la quantité requise pour la croissance de  la biomasse. Toutes les 
sources de carbone esaminées ont révélé des taus de dénitrification acceptables. Le 
mi-thanol. comme toutes les sources à un seul atome d e  carbone. est assimilable par un 
enscmble plus restreints de bactéries que les sources B plusieurs atomes de carbone. 
Dc piiis. i l  a d i -  remarqué que le méthanol ne permettait pas un taux de dPnitrification 
aussi constant que les autres sources. Malgré ces désavantages. le méthanol est la 
source de carbone la plus utilisée en raison de son faible coût. ce qui pourrait parfois 
être remis en question. 
En eau de mer. la formation de sulfure d'hydrogène (H2S) est un danger important. La 
concentration en carbone et le temps de rétention hydraulique devront donc être précis 
pour assurer une dénitritication complète. sans qu'il n'y ait de réduction des sulfates en 
FIS. Pour éviter ce problème. une concentration résiduclle en  nitrates peut être 
maintenue à l'effluent du réacteur de dénitri fication. 
Le pH est l'élément de  contrôle principal de l'inhibition ds la dénitrification par les 
nitrites. via la production d'acide nitreux (HNO?) et de la production d'oxyde nitreux 
(N*) due à une dénitrification incomplète. Le pH lors d e  la dknitriflcation doit être 
maintenu entre 7.0 et 9.0. 
La salinité a un effet d'inhibition significatif a coun terme. lorsqu'une biomasse 
formée en eau douce est soumise a une salinité plus élevée. À long terme. la 
population dénitrifiante s'adapte et les taux de dénitrification deviennent comparables 
ii ceux obtenus en eau douce. 
Le choix d'un système de dénitrification est régi par les avantages et les inconvénients 
dcs types de  réacteurs. Les réacteurs à film fixe requièrent peu d'espace et ont des taux 
de dénitrification élevés. par contre. ils nécessitent plus de maintenance que les 
réacteurs a biomasse en suspension. Parmi les réacteurs à biomasse en suspension. Ie 
réacteur biologique séquentiel (RBS) convient également aux exigences d'espace et de 
rendement. 
CHAPITRE I I I  
DESCRIPTION ET OPÉRATION DE LA FILIÈRE DE DÉNITRIFICATION 
3.1 DESCRIPTION 
3.1.1 Description générale de la filière de dénitrification 
La filière de dénitrification a été installée au Biodôme de Montréal en dfri\.ation de la 
filière principale du SLM. La figure 3.1 illustre le schéma hydraulique de la filière de  
traitement principale du SLM et indique à quels endroits sont situés la prise et le retour 
de l'eau de la filière de dénitrification. 
6 filtres a sable l 
oeurs  chan, 
Débit entre 
0.03 et i E s  
Figure 3.1: Emplacement de ta filière de dénitrification sur la filière principale 
La compagnie EcoMat Inc. de Californie a conçu et fourni les équipements de 
denitrification du Biodôme. Cquipements qui ont ensuite été améliorés par le personnel 
du Biodôme. La filière de dénitrification est essentiellement constituée de 2 reacteurs 
en série. d'un écumeur de  protéines et d'un bassin de transfert. La figure 3.2 illustre le 
schéma d'écoulement de la filière de  dénitrification, le tableau 3.1 résume les rôles 
des différentes unités de la filière et le tableau 3.2 d o ~ e  les caractéristiques 
principales de  ces unités. 
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Figure 3.2: Filière de dénitrification 
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Tableau 3.2: Caractéristiaues des unités de la filière de dénitrification 
Caractéristiques 
( Type de réacteur 
Volume d'eau 
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Le réacteur 1 est un lit fixe submergé de type percolant. où les bactéries sont 
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poli-vinyiidèns et fibre de verre; Lantec Products Inc.. Agoura Hills. CA). Les 
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1-c rbrictcur 2 est un lit fluidisé. dans iequel les particules de media sont maintenues c n  
suspcnsion par un mouvement de type vortex, dont le mouvement de rotation est induit 
par les jets latéraus et par les pales situées à la sortie du tuyau central. Un réacteur 
complktement mélangé facilite le contact entre les bactéries et l'eau à traiter. Le 
médium utilisé (marque de commerce Ecolink) est constitué de cubes de celluIose de 
10 mm de côté, ayant une porosité de 0.95 et une surface spécifique de  3 m21g. Le 
volume du réacteur entre les deux gdles  est de 1 m3 dont environ 30 à 40% du volume 
contient des cubes de médium. Dans ce réacteur. l'activité est complètement anoxie. 
La dénitrification complète de l'effluent du réacteur I est souhaitée. 
3.1.2 Travaux d'amélioration et réparations effectués 
La mise en place de la filière de dénitrification a été effectuée en été 1998. Le 
démarrage de  la filière a été effectué le 2 septembre 1998. Quelques travaux 
d'amélioration des installations ont suivi le démarrage. Par exemple. le diamètre des 
conduites de méthanol a été diminué (elies étaient de trop grand diamètre pour 
permettre d'obtenir un débit constant) et un débitmètre supplémentaire a été installé à 
la sortie de la filière. Les grilles colmatées du réacteur 2 se sont brisées sous la 
pression en février 1999. Depuis. la pression est mesurée dans le réacteur 2 et le 
nettoyage est facilité par la mise en place de trappes d'accès. 
L'emplacement de l'injection du méthanol a été modifié dans le réacteur 2 (figure 3.3). 
Cette modification a été effectuée pour réduire le risque de perdre du méthanol à 
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Figure 3.3: Fonctionnement du réacteur 2 et position de l'ancien et du 
nouveau point d'injection du  méthanol 
A Iû fin septembre 1999. les alarmes de haut niveau au réacteur 1 étaient de plus en 
plus frcqucntes. Le réacteur 1 était colmaté et nécessitait un nettoyage. En octobre 
1999. les biobilles du réacteur 1 ont donc été nettoyées a la main, ce qui est un travail 
trés fastidieus. Des buses ont donc été ajoutées au fond du réacteur pour permettre le 
nettoyage à contre-courant à I'air et i I'eau et deux grilles retiennent maintenant les 
biobilles en place (figure 3.4). On a également ajouté un trop-plein au sommet du 
réacteur. Ces modifications permettront de ne pas reproduire l'erreur de trop bien 
neito'w les biobilies et de réduire à néant les efforts pour faire croître une biomasse 
dénitrifiante sur celles-ci. 
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Figure 3.4 : Ajout d'un systi.mc de nettoyage sur le réactëur I 
3.2 >IÉTHODES D'OPER.-\TION 
3.2.1 Choix des débits 
Lc choix du débit d'eau entrant dans la filière est étroitement relié a sa capacité de 
di-nitrification de la filière (capacité de la biomasse présente) et à la concentration de 
ni tratcs présents dans l'eau. 
Lc chois du débit est effectué a partir de la charge en nitrates. laquelle est estimée en 
fonction du taux de dénitrification estimé. La formule suivante est utilisée pour 
calculer le débit en fonction de la charge estimée : 
où : Q = débit de nouvelle eau à l'affluent (Limin) 
Chl~03-N = charge en nitrates à l'affluent (kg N/d) 
CN03-N = concentration en nitrates à I'affluent (mg N/L) 
1 o6 m g k g  et 14.10 rnidjour sont des facteurs de conversion 
1.c dabit calculé est snsuitc arrondi a la valcur la plus proche qu'il soit possible de 
rcspccter a\.ec Iss iquipcrncnts du Biodôme. 
La capacitf de  denitrification doit être suivie de façon à augmenter graduellement la 
charge proportionnellement à la capacité. Les changement radicaux de dkbits ne sont 
pas intéressants. car le choc causé à la biomasse ne permet pas d'établir un taus de 
dénitrification équivalent au taux qui était effectif avant le changement de débit. 
Si la filière est surcliargée (débit trop élevé). la réduction des nitrates est incomplète et 
i l  y a accumulation de nitrites a l'effluent. Une denitrification incomplète n'est pas . 
avantageuse, car les nitrites rejetés sont à nouveau osydés en nitrates dans le sysième 
dc traitement principal. Par contre. si la filirStre de dinitrification reçoit une charge trop 
faible cn nitrates. les bactéries réussiront à tout dénitrifier et commenceront la 
rCduction des sulfates en sulfure d-hydrogène (H?S). composé toxique. II faut kviter 
cela. c'est pourquoi le débit est augmenté lorsque la somme des concentrations en 
nitrites et en nitrates à I'effluent de la filière. descend en dessous de 1 mg N/L. 
3.2.2 Dosage du méthanol 
L'alimentation en carbone détermine l'efficacité de la dénitrification. Si une quantité 
de carbone trop élevée est ajoutée. un potentiel d'oxydoréduction négatif a I'effluent 
du rkacteur et un début de réduction des sulfates en sulfure d'hydrogène sont obsemés. 
Par contre. si la quantité de carbone ajoutée est inférieure aux besoins de la biomasse, 
cela ne permet pas la dénitrification complète et s'observe par une accumulation de 
nitrites a I'effluent. Le carbone requis pour la croissance de la biomasse correspond à 
environ 30% de la valeur théorique requise pour la dénitrification (Sauthier et al.. 
1998 BaIderston et Sieburth. 1976). 
La formule 3-4 permet de calculer le débit de méthanol requis pour la dénitrification. 
Cette formule tient compte des besoins en carbone organique pour l'enlèvement de 
l'oxygène. la dénitrification et la croissance bactérienne. La dilution d u  méthanol 
(50% t.olumique au Biodôme) est kgalement prise en compte. Les constantes dc 
con tvcrsion ont été calculées A partir des équations théoriques de la dksosygénation 
(équation 3-2) et de la dénitrification (équation 3-3). 
La dlmonstration du calcul des constantes de conversion est effectuée à la section 1.3 
d u  protocole IS OP 01, joint a la section 1 de l'annexe B. Ainsi. 0.00235 ml MeOH 
(50°A)! mg O2 est requis pour Ia désoxygénation et 0.00624 ml MeOH (50%)/ mg N est 
requis pour la dénitrification. 
La fomule suivante permet donc de calculer le dibit total de méthanol à ajouter : 
QblrOH = (0,00624 X Clri03.~ + 0.00335 K Co?) X Q 
où : QhleOH ( j p h )  = débit de méthanol (dilui à 50%) total à ajouter (ml/min) 
CN03-N = concentration en nitrates à I'affluent ou enlevée en fonction de la 
capacité de la biomasse (mg NiL) 
Q = débit de nouveile eau qui entre dans la filière (Limin) 
Co2 = concentration en oxygène de l'eau (mg 0 2 / L )  
Le débit total de méthanol requis est ensuite divisé entre les deux réacteurs. Depuis le 
démarrage. environ 40% du méthanol était injecté dans le réacteur 1 et 60% dans le 
réacteur 2. Ces pourcentages ont été cliangés en août 1999 après avoir constaté que le 
réacteur 1 Stait colmaté et que toute la dénitrification se produisait dans ce réacteur. 
Le débit de méthanol injecte a étS de 20% dans Ir réacteur 1 et de 80% dans le 
réacteur 2, entre août 1999 et janvier 2000. 
Le protocole d'opération IS OP 01 joint en annesc B. donne Lin exemple de calcul des 
débits d'eau ri de méthanol rcquis lors dc l'opération normale de !a filière de 
denitrification et également un calcul de In quantité de méthanol à ajouter lorsqu'un 
réacteur est vidi de son eau. 
CHAPITRE IV 
CARACTÉRISATION DES RÉACTEURS DE DÉNITRIFICATION 
4.1 CARACTÉRISATION PHYSIQUE 
4.1.1 Hydraulique générale 
La filièrc de dénitrification a été opérée selon trois phases distinctes. soit l'opération en 
circuit fermé (sous-phases CF). en circuit ouvert avec recirculation (sous-phases COR) 
et en circuit ouvert complet (sous-phases CO). La figure 4.1 montre les schémas 
Iiydrauliques des trois phases d'opération de la filière et une vue globale des conditions 
d'opération depuis le démarrage est donnée au tableau 4.1. Puisque le choix des débits 
est lié à la capacité de dénitrification de la filière' des informations concernant les taux 
de dénitri fication apparaissent également sur ce tableau. 
Circuit fermé (CF) 
Tout le débit est recirculé 
Afflue 1 ~ i r c u i t  oin.~rt  avec 
1 
Recirciilation (COR) 
Débit dans les réacteurs = débit affluent + débit recircule 
Circuit ouvert (CO) A muent 
1 DCbit afllucnt = dcbit dans les réacteurs = dcbit effluent 
Figure 4.1 : Schcmas hydrauliques des phases d'opération 
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*' Lors de la pliase CO 2, le rcnctciir I ftait court-circuité. 
L' La phesc CO 5 se distingue dc la ptiasc CO 4 par le débit de méthanol ajoute. donnée 
qui n'apparaît pas dans ce tableau. 
La phase de  colonisation a débuté en circuit fermé (CF) de septembre à octobre 1998. 
afin de permettre à la biomasse de  croître et de s'installer sur le médium des réacteurs. 
Les pertes de biomasse à l'effluent ont donc été limitées en recirculant I'eau et en ne 
mettant pas en fonction l'écumeur de protéines. Pendant cette phase (6 lots en circuit 
fermé). toute I'eau de l'effluent du bassin de transfert était recirculée dans le réacteur 
1, jusqu'à ce que le lot soit dénitrifié. Ensuite. une partie d e  I'eau était purgée et 
remplacée. ce qui marquait le début d'un nouveau lot. Cette façon d'opérer en circuit 
fermé. n'a pas permis de faire croître une quantité suffisante de  bactéries dénitrifiantes. 
Les taux de dénitrification sont restés faibles (maximum 0.09 kg NO;-N dénitrifié par 
jour). L a  température de l'eau au cours d'un lot ne cessait pas d'augmenter. car I'eau 
c'tait réchauffée par les pompes (la température a passé de 10 à 3j°C en l'espace de 2 
jours lors du lot 1) .  Les pompes ont par la suite été arrétées périodiquement (4 heures 
de fonctionnement / 2 heures d'arrêt) pour maintenir la température a un niveau 
acceptable (entre 23 et 27OC). La biomasse en suspension s'est déposée dans les 
conduites pendant ces arrêts et a contribué i leur encrassement. 
L'opiration en circuit 0uw-t avec recirculation (COR) a dkbuté a la fin octobre 1998. 
Pcndant cette phase d'opération 90 à 60 % de l'eau à l'effluent de la filiere était 
rccircul~t. à I'afflucnt ct le reste était purgé i l'effluent et remplacé par de la nouvdle 
eau à I'aîll~ient. Lors de cette phase d'opération. des problkmes de stabilité des débits 
et des niveaux d'eau dans les réacteurs ont été vécus. Les débits contrôlés 
manuellement à partir de 3 vannes d'ajustement et de débitmètres a bille ne 
pemettaicnt pas une grande précision d'ajustement. Dès qu'un peu de biomasse se 
dt3achriit et venait sc coller sur les billes des débitmètres. la lecture qu'ils donnaient 
etait erronée. L-apprentissage du fonctionnement du système a É-tC un dément majeur 
lors dcs premiers essais en circuit ou\.et-t avec recirculation. hTe connaissant pas Ics 
dkbits minimums que les pompes pouvaient fournir. les débits choisis furent trop 
Clcvés et ne permirent pas d'obtenir les taus de dénitrification voulus. À partir de la 
phase COR 2. les taux de dénitrification du rzacteur 2 ont graduellement augmenté. 
tandis qu'a chaque augmentation du débit à l'affluent. le taux de  dénitrification du 
reacteur 1 diminuait en raison de  I'augmentation d e  la charge en oxygène. Puis. le bris 
des grilles du réacteur 2 est survenu et la filière a été placée en phase de maintien avec 
un faibie ajout de méthanol pour une période de  5 semaines. Les cubes d e  médium du 
réacteur 2 ont été récupérés et placés dans Is bassin de transfert, o ù  ils ont été 
maintenus immergés pendant toute la durée des réparations. t ' eau  du  bassin de  
transfert Ztait agitée manuellement a tous les 4 heures. La phase de maintien de  la 
biomasse ne devait pas se  prolonger sur une si longue période? des concentratiors de  
50 mg N/L de  nitrites étaient formées et rejetées par la filière une semaine apr& le bris 
du rkacteur 2. Lors du redémarrage (COR 5). le débit choisi était trop élevé pour la 
biomasse encore présente dans le reacteur 2. car les concentrations en nitrates et 
nitrites se maintenaient très élevées à l'effluent (autour de 92 mg NO,-N/L). La charge 
3 donc été diminuée (par la diminution du débit à 1-affluent). pour l'augmenter pIus 
rrraduellement par la suite. La même erreur s'est produite lors de la phase COR 9. 
b 
c'est la raison pour laquelle le débit a été diminué lors dc la phase COR 10. 
C'cst ri ce moment que I'analyse des résultats globaux (tableau 4.1) a ré\-dé que le 
taus dc denitrification du réacteur 2 restait très faible depuis le bris (0.1 kg N dénitrifié 
par jour. lorsque le taus minimum attendu est d e  1 kg N par jour). L'augmentation de  
la performance de  la filière provenait donc de  l'augmentation de  la capacité de  
dénitrification du réacteur 1 seulement. De plus, le réacteur 1 commençait à Stre 
coimaté : I'écoulement ne se faisait plus aussi bien ct des alarmes d e  haut nikreau 
sunrcnaient régulièrement. La décision fut prise de modifier le mode d'opération de la 
filière et ne plus recirculcr d'eau a l'affluent. Depuis septembre 1999. la filière est 
opérée en circuit ouvert (CO), c'est-à-dire que toute l'eau qui entre dans le système 
ressort à l'effluent, Ce nouveau mode d'opération devait aider à démarrer le réacteur 2 
en permettant d'augmenter Ic temps de rétention hydraulique dans le réacteur de 
46 a 184 minutes. Cette façon d'opérer a beaucoup simplifié les ajustements de débits 
et a permis d'obtenir des dlbits plus constants. Tous ces avantages étaient connus. 
mais la d2cision d'arrêter 
que le dkbit minima! des 
possible de le diminuer 
de recirculer n'avait pas été prise plus tôt. car l'on croyait 
pompes de circulation était de 22 L/min. Pourtant i l  a été 
à 6 L/min. blême 3 6 L/min. la charge à l'affluent 
( 1  .Z kg N/ jour) demeure supérieure à la capacité dc la biomasse (0.14 kg N/ jour). le 
nettoyage du réacteur 1. effectué en octobre 1999. ayant enle\.& une trop grande 
quantité de biomasse. n'aidant pas. 
Depuis septembre 1999. les opérateurs verifjent le débit de façon manuelle au 
minimum une fois par 12 heures. Le protocole d'opération OP 03. inclus ii la section 3 
de I'annese B. explique la méthode manuelle très simple utilisée pour vérifier le débit. 
Ceci permet d'assurer un débit plus constant. en vérifiant régulièrement la précision 
des débitmètres. 
4.1.2 Hydrodynamique 
L'hydrodynamique du réacteur 2 a été caractérisée par un essai de traçage au fluorure. 
pour mieux comprendre I'écoulement dans ce réacteur et pourquoi i l  était difficile d'y 
dkvelopper une biomasse dénitrifiante. Une quantité de traceur a été injectée 
ponctuellement en amont du réacteur, puis la concentration du traceur a été suivie à 
l'effluent du réacteur. Le protocole IS MScA 07 joint à la section 7 de I'amexe A 
explique comment l'essai a été effectué et donne les bases théoriques nécessaires à la 
compréhension et l'analyse des résultats. Les résultats détaillés et les calculs effectués 
lors de cet essai sont fournis à la section 1 de l'annexe C. La variance obtenue (3472. 
faible dans ce cas) et le pourcentage de traceur recouvré (92%) démontrent la validité 
du test effectué. 
La figure 4.1 montre la courbe des concentrations de traceur mesurées à l'effluent du 
réacteur et la figure 4.2 montre Ia courbe de la masse de traceur recouvrés. Ces 
courbes sont similaires aux courbes d'un réacteur complètement mélangé idéal. Les 
calculs du facteur d'efficacité (n) et du nombre de réacteurs complt.trment mdangés 
en cascade O\IRC~)  donnent respectivement 1.14 et 1 .1  1. Un rkactrur compICtement 
mélangé idéal obtient une valeur de 1 pour ces deux calculs. Le réacteur 2 est donc un 
réacteur complètement mélangé. presque idéal. 
Les valeurs du temps de rétention hydraulique théorique (TRH) et du temps de 
rétention moyen (Tm,,,,) sont similaires (respectivement 65 et 62 min). Cette 
similarité indique qu'il n'y a pas beaucoup de zones mortes et d e  courants préférentiels 
à l'intérieur du réactcur. 
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Figure 4.2: Traqage d u  réacteur 2 - Évolution des concentrations 1 I'eilluent 
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Figure 4.3: Traqage du réacteur 2 - Masse de traceur recouvrée normalisée 
3.2.1 Déterminations analytiques 
Des analyses ont été exécutées au laboratoire pour caractériser l'efficacité de 
dénitrification de la filière. L'ichantillonnage des liquides. la préservation des 
échantillons et les déterminations analytiques ont été effectués en conformité avec le 
protocvIe IS MSc.4 0 1. intitulé Dérerrnlnurion des f~rnzrs d'urore ër d r  c~lrhone 
or-garliq~ie fora! contenus dans Z 'euzi de mer. joint à la section 1 de l'annexe A. 
4.2.1. I Suivi régulier des nitrites et des nitrates 
De septembre 1998 à mars 1999. des échantillons d'eau ont été prdevés 
quotidiennement a l'affluent et à l'effluent de chacun des réacteurs pour détermincr les 
concentrations en nitrites et en nitrates. Pendant cette période. la détermination des 
conccntrations en nitrites était effectuée le jour même de I'échantillonnage à I'aide 
d'une méthode calorimétrique. Les échantillons utilisés pour déterminer la 
concentration en nitrates étaient acidifiés et conservés a 4°C pour un maximum de 28 
jours. La détermination de la concentration en nitrates était effectuée a toutes Iss 2 à 3 
scniaincs sur l'ensemble des échantillons consen.és. La méthode dc détermination des 
nitrûtcs utilisCc (microanalyseur de marque Tecator) demandait plusieurs heures pour 
préparer les réactifs et les standards (méthode décrite au chapitre 4 du protocole IS 
MScA 01 ), ce qui ne permettait pas d'avoir les résultats à toutes les semaines. La seule 
connaissance de la concentration en nitrites n'est pas suffisante pour prendre toutes les 
décisions concernant I'opération du système de dénitrification. c'est pourquoi une 
méthode plus rapide de détermination de la concentration en nitrates (méthode Hach 
di-crite au chapitre 5 du protocole IS MScA 01) a été mise au point en mars 1999. 
Cettc méthode permet d'analyser le jour même les échantillons recueillis. De plus. les 
échantillons sont prélevés deux fois par semaine depuis ce temps. 
X quelques reprises. pendant le projet. des échantiilons ont été prélevés pour la 
détermination de l'azote total Kjeldahl (NTK) et du carbone organique total (COT) à 
l'affluent et a l'effluent de chacun des réacteurs. 
La détermination du NTK permet de compléter la distribution des concentrations des 
formes d'azote solubles dans le but de faire un bilan de  masse. La figure 4.4 montre 
les différentes formes d'azote. 
NTK N org. LEGENDE: 
NT = azote total 
NTK = azote total de Kjeldahl 
NO2- = nitrites 
NO3- = nitrates 
N org. = azote organique 
NHJc et NHj = azote ammoniacal 
/ Note: La distribution des concentrations n'est pas proponionnelle à la grosseur des cases. 
Figure 4.4: Formes d'azote dans I'cau 
La détermination dii COT permet de  calculer la consommation de  méthanol. d'en 
l-kifier Ie dosage et de faire Ic bilan de  masse du carbone. 
4.2.2 Résultats de caractérisation chimique 
Le tableau 3.1 (voir section 4.1) donne une vue globale des conditions d'opération de 
la filière et également des taux de dénitrification moyens de  chacune des phases 
d'opi.ration. L'èvoiution des taus de dénitrification depuis 1s mise en eau dé la filikre 
est également illustrée par la figure 4.5. On y observe que depuis le bris des grilles du 
réacteur 2 (survenu en février 1999). le réacteur 1 est responsable de  presque tout 
I'enlkvcment de  nitrates enregistré. Le réacteur 2 n'a pas redémarré après le bris des 
rrrillcs ct i'arrèt du mélange des cubes de médium survenu en fkvrier 1999. Les 
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résultats détaillés des différentes phases d'opération depuis septembre 1998 sont 
fournis à la section 2 de l'annexe C .  
C F l i 6  C O R I i i J  bris  COR^^ I O  cola5 -* t 
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-X- Performance filière + Performance réacteur i 
* Pcrformancc. rcacteur 2 Début  des sous-pliases 
Note: Les phas&-d'opt;rntion sont  identif iées a" t&blrau 4.1. 
Figure 4.5 : Évolution de la performance d e  In filiére de dénitrification en 
fonction du temps 
A cliaque augmentation du débit on observe une diminution du taux de dénitrification. 
Lc but premier du réacteur 1 est d'enlever l'oxygène dissous. I'absence d'oxygène 
Ctant une condition de la dénitrification. Chaque augmentation du débit amène donc 
une cliarpe en oxygène plus élevée et la capacité de dénitrification du réacteur 1 
diminile. Puisqu'il était l'unique responsable des taux de denitrification enregistrés. la 
performance de la filière au complet diminue lors de l'augmentation du débit. Si le 
réacteur 2 dénitrifiait. on n'observerait probablement pas une diminution du taus de 
dinitri fication lors de l'augmentation du débit. À condition que le changement de débit 
ne soit pas trop grand. car cela entraînerait une chute importante de la température 
dans les réacteurs (l'eau à l'affluent est à IOOC et l'eau dans la filière se maintient 
autour de 20°C à cause du réchauffement par les pompes). 
Les figures 4.6 et 4.7 montrent les concentrations en nitrates et en nitrites à l'affluent 
et ii I'eftluent des deux réacteurs pour les phases COR 4 (juste avant le bris lorsque le 
réacteur 2 fonctionnait bien) et CO 5 (phase actuelle). 
-- - .  - - -  - - .. - - - 
- -  - -  - --- 
NOK à l'affluent du réacteur 1 après mélange 
- - * - - NO2 a l'affluent du réacteur I après mélange 
--&- NOK à I'effluent du réacteur I 
- - - A - -  NO2 à l'effluent du réacteur I 
+ N o s  à l'effluent du réacteur 2 
- - - . - -  NO2 a l'effluent du réacteur 2 
-- -- -- ---- - - 
Note: Après melange = mélange entre l'el;~ recirculée et l'affluent provenant du SLM 
. - - . -- . - -- - - - - - .  -- --- - - -. . --- - 
Figure 4.6 : Évolution des conccntrations en nitrates et nitritcs lors de la phase 
COR J 
- - - -. . . - - - . - . -- - - --- - 
+NOS à l 'affluent d u  réacteur  1 - - * - - NO2 A l'affluent di1 r cac teu r  i 
* NOS à l 'effluent du reacteur  I - - - A - -  NO2 3 l 'effluent drr r cac tcu r  1 
- -  - - - - - -- -- - - 
Figure 4.7 : Évolution des concentrations en nitrates ct nitrites lors de la phase 
CO 5 
On obscnc que lorsque le réacteur 2 fonctionnait bien (phase COR 4). i l  y avait peu de 
nitrites à I'cfff uent ct que dans la phase actuelle (CO 5 )  presque tous les nitrates réduits 
sc rctrouvcnt sous forme de nitrites. 
4.2.3 Bilans de masse 
Les bilans de masse permettent de vkrifier la validité des résultats obtenus par les 
essais de caractérisation chimique. Pour ce faire. i l  est nécessaire de  connaître toutes 
les additions et toutes les pertes de  Iëlément pour lequel on veut réaliser un bilan 
Des bilans partiels de l'azote et du carbone ont été effectues. Les bilans ont été fermés 
par calcul. car il a été impossible de mesurer les dkbits des gaz qui rksultent de la 
dénitrification par les bactéries. Les couvercles des réacteurs ne sont pas 
complètement étanches à I'air. de plus les gaz issus de la dénitrification. en particulier 
I'azote gazeux MI) sont assez solubles. alors ils demeurent probablement dissous dans 
I'eau jusqu'à l'écumeur de protéines. I I  a donc été impossible de  les capter. La 
méthode utilisée pour calculcr les bilans de I'azote et du carbone est expliquée a la 
section I de l'annexe D. Les calculs détaillés des bilans effectués sont également 
fournis à l'annexe D. 
L'cau du SLM ne contient pas ou très peu d'azote ammoniacal. Ies concentrations de 
NI'K niesurccs correspondent donc h I'azote particulaire organique ('Jp). Le débit et 
les caractéristiques des boues piirgees par I'tkumeur dc protiines ne sont pas connus. 
IL carbone et I'azote perdus ont donc été calcul& en soustra>mt les charges 5 
I'afllucnt et à l'effluent dc l'écumeur de protéines. I I  est à noter que I'écumeur de 
protéines n'enlève que de l'azote particulaire et que le faible enlèvement en carbone 
obsen-é proviendrait de la volatilisation du méthanol. La quantité d'azote enlevée est 
calculée en soustrayant les charges e n  nitrates et en nitrites à l'affluent et a I'effluent 
de chacun des réacteurs. Cet azote peut avoir été assimilé par la biomasse ou 
dénitrifié. La quantité d'azote assimilée (MN assimilé) est calculée à partir des 
équations strechiométriques de  la désoxygénation et de la dénitrification (voir 
démonstration à l'annese D). La  quantité d'azote denitrifiée cn u o t c  gazeux (MN 
dénit N,) a été prise égale a la quantité d'azote enlevée moins 13 quantite d'azote 
assimilCe obtenue par calcul. La charge en azote contenue dans la biomassc (MN 
biomasse) formée ou rejetée est prise en compte en soustra>-ant l'azote particulaire 
(blh7-K) ii [.effluent d'un réacteur de l'azote particulaire à I'afllusnt. Si la charge 
obtenue est positive. c'est qu'il y a une baisse d'azote particulaire entre l'affluent et 
I'effluent du réacteur, cet azote est donc resté dans le réacteur et sera additionné aux 
pertes d'azote (sorties). Si la charge obtenue est négative. c'est qu'il y a eu 
détachement de biomasse entre l'affluent et l'effluent du réacteur. donc une hausse 
d'azote particulaire dans l'eau. Cet azote est donc soustrait des pertes. car i1 sera 
présent à l'effluent de la filière et ces deux chiffres s ' a ~ u l e r m t .  Les bilans de l'azote 
ferment à 100% puisqu'ils ont été fermés par calcul. Les bilans de l'azote des phases 
COR 3. COR 4 et COR 8 ont été effecrués. parce que les concentrations cn NTK 
avaient été suivis pour les phases COR 3 ct 4 et que la phase COR 8 représente une 
phase ou le réacteur 1 a été très performant. Les résultats de ces bilans sont montres a 
la figure 4.8. 
La quantité de carbone oxydé a &té calculée h partir des charges en  oxygène enlevé et 
cn azote dénitrifié calculées et des équations stcrchiom~triques de la désosygcnation et 
de la dénitrification. La précision des bilans dc carbone cffcctucs (phases COR 3, 
COR 4 et CO 3. seules phases pour lesquelles les concentrations cn COT ont èté 
dPteminecs) sc situe entre 2 ct 18% La tigure 1.9 montre Ics rCsultats cic ces bilans. 
La méthode daanalyse du COT a été difficile à mcttre au point en eau salée. a cause des 
interférences dues aux sels. À plusieurs reprises des résultats ont été rejetés. car 
considér& comme erronés. Un exemple d'erreur était d'obtenir des concentrations en 
carbonc dissous plus élevées que les concentrations en carbone totaf. Peu de résultats 
fiables ont pu Ztre utilisés pour les bilans. c'est pourquoi le bilan de la phase COR 4 a 
été effectué sur les résultats d'une journée seulement au lieu de laêtre sur les résultats 
moyens de la phase. 
Alllucnt COR 3 COR 4 COR 8 8
I ~ o u c s   COR 31 COR J 1 COR 8 1 
l~ortics?~! IY~:! I 
Notes: Ixs dtibits (Q) sont espnmCs cn Umin. 
I 1,cs charge (MN) sont cspnmccs cn @d. 
I nm = non rncsurci 
1 lacs rGsullats apparaissants cn caractCrcs gras-italiques ont étt; i .vdubs par calcul 
Les dL;talls de caIculs sont fournis a l'annexé D 
Figure 4.8: Résultats des bilans de l'azote 
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r 
Alluent COR 3 COR 4 C O  3 MCthanol  COR 3 COR 4 CO 3 Boues COR 3 1 ~ 0 ~  4 C O  3 
i I r 1 1 
,Q 1 7.6 3.8 7.6 - Mcm RI 1 7-16 426 320 0 1  107 I I  
M .  1 43 22 j w-, R2 1 1279 639 1279 
I 
0 0 1  1071 I U I  
N o t c s  Lcs dtibits (Q I sont c 
1 lacs charge fi&-) sont espnmkcs cn @d. 
I Lcs rcsultats rtpparaissants en caractt;res gras-ituligues rmt éti. tiva1uL;s par c:iicul 
I Lcs details de calcuk sont fournis 3 l'annexe D 
Figure 4.9: Résultats des bilans du carbone 
Lorsqu'on effectue un bilan de masse' la première étape consiste a vérifier la validité 
des résultats. Dans ce cas-ci, l'erreur de fermeture des bilans peut provenir de 
l'imprécision des débits d'eau, car les débits de méthanol sont assez stables. Les débits 
d'eau varient un peu (précision de * 1 :9 L/min), ce qui peu changer les concentrations 
de carbone organique. La marge d'erreur n'est pas négligeable lorsque par exemple le 
débit à l'affluent est de 7'6 L/min (exemple phase CO 3). C'est pourquoi les débits 
d'eau sont maintenant vérifiés deux fois par jour comme indiqué dans le protocoie 
IS OP 02 (section 2 de l'annexe B). 
Les bilans de l'azote (figure 4.8) montrent que les taux de dénitrification réels sont 
kgèrement moindres que ceux présentés à la figure 4.5 puisqu'il y a une partie de 
l'azote qui est assimilée par la biomasse. Les bilans du carbone (figure 1.9) montrent 
qu'en tout temps i l  y a du carbone organique à l'effluent. La dénitrification n'est donc 
jamais limitée par un manque de carbone et la réduction des nitrites pourrait même être 
inhibée par une concentration excessive en méthanol. On observe également que pour 
la phase COR 4. i l  reste moins de  carbone à I'effluent. Le taus de dénitrification de 
cette phase Ctant plus elrvé. plus de  carbone a été consommé. principalement par le 
réacteur 1. 
-1.3.1 Effet de l'azote ammoniacal sur la dénitrification 
L'azote joue deux rôles lors de la dénitrification. i l  agit principalement comme 
accepteur dëlectrons (nitrates). mais aussi comme source d'azote pour Ia croissance 
bactérienne (nitrates ou azote ammoniacal). L'azote ammoniacal est un composé 
moins oxydé que les nitrates. il serait donc une source d'azote plus facilement 
assimi table pour les bactérks. En présence d'azote ammoniacal, i l  serait possible que 
les bactéries proliiërent plus rapidement et que le taux de dénitrification observé soit 
pIus élevé qu'en absence d'azote ammoniacal. L'eau de mer du SLbl contient très peu 
daazote ammoniacal (habituellement sous le seuil de détection estimé à 0.03 mg N/L). 
un essai biologique a donc été mis au point (été 1999) pour vérifier si I'absence 
d'azote ammoniacal est un facteur limitant de la dénitrification. Le protocole de cet 
essai. intituIé «Protocole IS M c A  02 : Test de dénitrification avec ou sans ajout 
d'azote ammoniacal ». est joint à Ia section 2 de l'annexe A. Cet essai a été effectué 
sur Ics cubes de médium colonisés provenant du réacteur 2 de la filière de 
cknitrification ci11 SLM. dans des Erlenemqws maintenus sous conditions anosics 
(\voir montage. protocote IS MScA 02). Lcs résultats détaillés de cet essai sont 
présentés à la section 3 de I'annese C- La figure 4.1 O présente les courbes moj-ennes 
dcs concentrations en nitrates en fonction du temps obtenues lors de cette expérience. 
1.3 figure 4.10 montre quc Ics taus de denitrification obscnrés sans 
(0.23 g N denitrifié ijour) et avec (0.36 g N dénitrifié /jour) azote ammoniacal sont très 
semblables. D'ailleurs. dans les deux cas. il n'y avait plus de nitrates après 285 
minutes. Ces résultats ne sont pas significatifs. car le temps de I'essai (environ 
5 heures) ne permettait ni la croissance bactérienne, ni l'acclimatation dc la biomasse 
utilisée qui n'avait jamais été en présence d'azote ammoniacai (biomasse du 
réacteur 2). Une étude sur réacteur pilote en laboratoire sur une plus longue dur& (un 
mois minimum) pourrait être intéressante. car cela permettrait l'acclimatation de la 
biomasse et la croissance. II serait également intéressant de suivre les concentrations 
en azote ammoniacal tout au long de l'essai de façon i s'assurer que la concentration 
dans le réacteur avec azote ammoniacal ne devient jamais nulle (cela n'a pas été fait 
lors de cet essai). 
O 50 1 O0 150 200 250 300 
Temps (minutes) 
Mojrnne et écart-&pe sans NH4 -+ Moyenne ct ecart-vpe avec NH4 
Figure 4.10 : Résultats du test de dknitrification avec ou sans NH4 
Cet essai. malgré ses limitations a permis de vérifier que l'absence d'azote 
ammoniacal dans le SLM n'est pas le facteur principal qui explique le faible taux de 
dénitrification par la biomasse de la filière acclimatée aux nitrates comme source 
d'azote. Par contre. il  serait intéressant de poursuivre l'étude de cette question de 
façon à déterminer si les taux de dénitrification pourraient être améliorés. 
4.3.2 Tests d'activités 
A l'automne 1999. des tests d'activités sur les supports colonisés des réacteurs 1 et 2 
ont été effectués pour comparer les performances de dénitrification obtenues en 
laboratoire dans des conditions optimaies (réacteurs complètement mélangés. pas 
d'apport d'oxygène possible) avec les performances des réacteurs en place au 
Biodômc. I I  a été nécessaire d'estimer les quantités de matières volatiles en suspension 
(MVES) présentes au moment de I'essai dans les réacteurs du SLM et dans les 
réacteurs de laboratoire, pour pouvoir comparer les taux de dénitrification. 
La masse des MVES présentes dans le réacteur 1 a été estimée le 8 octobre 1999. Cet 
essai a été effectué en conformité avec le protocole IS MScA 03 fournit a la section 4 
de t'annexe A Cet essai a été effectué sur des biobilles qui n'avaient pas été nettoyées 
depuis le démarrage. II a révélé que le réacteur 1 contenait environ 18.6 + 0.2 kg de 
MVES (biomasse) au moment de I'essai. Les biobilles échantiilomées à différents 
endroits dans le réacteur avaient des quantités de biomasse attachée très hétérogènes 
(coefficient dc variation de 49%). En particulier. i l  y avait beaucoup plus de biomasse 
sur les biobilles qui étaient situées près du tuyau de déversement du méthanol. Afin 
d'éviter Ia création de chemins préférentiels et de barrière de biomasse. i l  pourrait être 
intéressant dc mieux melanger le méthanol avec l'mu à l'affluent. 
L'estimation de la quantité de MVES dans le réacteur 1 a été réalisé principalement 
pour permettre la comparaison de la performance réelle du réacteur avec les résultats 
obtenus lors du test d'activité (protocole IS MScA 06, section 6 de l'annexe A). Un 
taux de dSnitrification de 0,0098 kg N/ kg MVES/ jour a été observé lors du test 
d'activité en laboratoire (8 octobre 1999). Connaissant la masse de MVES dans le 
réacteur. cela a permis d'estimer la performance du réacteur 1 qui aurait dû être 
observée. soit une performance de 0,18 kg N/ jour. Cette performance estimée est 
similnirc à la performance réelle du réacteur qui était de 0.1 5 kg N/ jour le 6 octobre 
1999 (selon les résultats des essais de caractérisation chimique. annexe C. section 2). 
Une différence de seulement 20% est très acceptable. car Ies bactéries du réacteur 1 
doivent désoxygéner préalablement I'eau, ce qui n'était pas le cas Iors du test 
d'activité. Cela permet de conclure que les bactéries du réacteur 1 dénitrifient dans les 
mêmcs conditions que lors d e  l'essai. soit qu'elles reçoivent suffisamment de carbone 
et que l'oxygène est rapidement consommé. Les résultats complets de ces essais sont 
joints à la section 4 de l'annexe C. 
Le 2 novembre 1999. des essais semblables ont été effectués sur les cubes de médium 
du réacteur 2 (protocoles 1s MScA O3 et 05. joints aux sections 3 et 5 de l'annexe A). 
Les résultats complets de ces essais sont joints à la section 5 de l'annexe C. Le 
réacteur 2 contenait environ 2-48 + 0.04 kg de MVES au moment de l'essai. La 
quantité de biomasse présente sur les cubes de medium était assez homogène 
(coefficient de variation de 3 %  Un taux de dénitrification de 
0.065 kg N/ kg MVES/ jour a été observé Iors du test d'activité en laboratoire. 
Connaissant la masse de MVES dans le réacteur. ceIa a permis d'estimer la 
performance du réacteur 2 qui aurait dû être observée. soit une performance de 
0.16 kg N/ jour. La performance estimée en laboratoire (0.16 kg N'jour) est de 30 % 
supérieure à celle mesurée sur la filière de dénitrification à la même date 
(0.1 1 kg N/jour). La différence pourrait s'expliquer par une imprécision au niveau de 
l'estimation du nombre de cubes de médium présents dans le réacteur 2 et pourrait 
refléter soit un léger problème d'entraînement d'air ou un temps de contact insuffisant 
du fait que ce réacteur est complètement mélangé et qu'une partie de l'eau passe 
directement de I'affluent à l'effluent du réacteur. 
En comparant les résultats obtenus des tests d'activités des deux réacteurs. on observe 
que le taux spécifique de dénitrification était beaucoup plus élevé dans le réacteur 2 
(0.065 kg N/ kg MVES/ jour) que dans le réacteur i (0.0098 kg N/ kg MVES/ jour) au 
moment de l'essai. II  était grand temps de procéder au nettoyage du réacteur 1. qui 
était colmaté et contenait probablement beaucoup de biomasse non active. Le 
réacteur 1 recevait beaucoup moins de méthanol depuis le mois d'août 1999. cc qui 
pourrait expliquer la mort d'une bonne partie de la biomasse. En fait. avant août 1999, 
Ie réacteur l recevait 40 % de la quantité totale de méthanoi nécessaire selon 
I'équation 3-4 et le réacteur 2 en recevait 60 %. En août. des problèmes de hauts 
niveaux au réacteur 1 indiquaient qu'il commençait à être colmaté et très peu de 
croissance bactérienne se produisait dans le réacteur 2, La décision avait donc été prise 
de changer les pourcentages d'ajout de méthanol a 20 % dans le réacteur 1 et 80 % 
dans le réacteur 2. Recevant la moitié moins de méthanol qu'auparavant. une 
diminution du taux de dénitrification du réacteur 1 a rapidement été observée. D'ou le 
commentaire à l'effet qu'il était nécessaire de nettoyer le réacteur 1 et qu'une partie de 
la biomasse n'était pas active. 
CHAPITRE V 
DISCUSSION 
5.1 CONCEPTION DES RÉACTEURS 
La compagnie EcoMat qui a conçu et fourni les réacteurs de la filière de dénitrification 
du SLivl n'a pas révélé les critères de conception utilisés. Les réacteurs et le médium 
celluIose (Ecoiink) du réacteur 2. étaient encore a un niveau de conception 
expérimental. II importe, pour bien les optimiser! d'analyser les choix des types 
d'écoulement et des matériaux utilisés comme support et de voir comment ces 
réacteurs pourraient être améliorés physiquement. Le tableau 5.1 indique les critères 
de conception en fonction de la performance qui ont été révélé par EcoMat ou déduit et 
rapporte les taux maximums obtenus. 
Tableau 5.1 : Critères de conception et pe 
Description de l'unité 1 Critères d'EcoMat 
Réacteur 2 1 
Dénitri fication 1 1 kg N/ jour 
rformance maximale des réacteurs 
Critères déduits 1 Maximum obtenu 
O kg N/ jour 0.70 kg N/ jour 
Un réacteur complètement mélangé est habituellement utilisé lorsqu'i 1 y a possibilité 
d'inhibition de la réaction par des contaminants. Le mélange de l'eau permet de diluer 
ces contaminants et d'en réduire I'action inhibitrice. Dans l'eau du SLM. rien 
n'indique qu'il y ait un contaminant qui puisse inhiber la dénitrification. Le choix 
d'un type d'écoulement piston pour le réacteur 1 semble donc tout à fait approprié. 
Lors de l'échantillonnage des biobilles du réacteur 1 pour les essais de caractérisation 
biologique. une croissance bactérienne excessive au point d'entrée du méthanol avait 
été notée. Depuis. des grilles ont été installées lors de la mise en place du système de 
lavage à contre-courant et ies biobilles sont maintenues immergées. L'alirnentation en 
eau du réacteur se fait périodiquement par le signal d'une- flotte. mais le méthanol est 
ajouté continuellement (à débit constant). Pour s'assurer que le méthanol soit réparti 
uniformément dans I'eau d'affluent, I'eau de surface au-dessus de la grille supérieure 
devrait être légèrement agitée par un agitateur mécanique. Alternativement, le 
méthanol pourrait être injecté dans la conduite d'alimentation en eau, ceci créerait un 
gradient de concentration temporaire, mais qui serait évacué vers le réacteur à chaque 
alimentation et mélangé à I'eau d'alimentation puisque l'écoulement est turbulent. En 
distribuant mieux l'apport en carbone organique. la croissance bactérienne devrait être 
plus homogène ce qui évitera en partie la création de  chemins préférentiels et de zones 
mortes dans le réacteur 1. 
Le réacteur 2 est un lit fluidisé. Un tel type de réacteur a moins tendance à se  colmater 
ct le transfert des nitrates et du substrat entre Ia solution et la biomasse est maximisé 
par le mouvement de l'eau et du médium. Dans le cas du réacteur 2, l'avantage au 
niveau du transfert des nitrates et du substrat entre la solution et la biomasse est 
diminué par le choix d'un médium très poreux (cubes de cellulose). Un médium très 
poreus peut faire en sorte que les bactéries installées au centre des cubes de  médium 
nt. peuvent avoir accès facilement au nutriments (nitrates et substrat). car la diffusion 
des nutriments est limitée par les bactéries positionnées à la surface du médium et les 
gaz produits (azote gazeux) qui ne peuvent s'échapper facilement du médium. Ceci 
pcrmct une concentration en biomasse active moindre que prévu. 
L'intensité de brassage doit être assez élevée pour éviter que le médium cellulose. trop 
poreux. ne flotte a la surface et vienne colmater la grille supérieure du réacteur. Par 
ailleurs. réduire l'intensité de brassage permettrait de contrer le détachement de la 
biomasse qui se développe à la surface du médium. Pour ces raisons. i l  serait suggéré 
de changer le type de médium et d'utiliser des billes pleines en polymère de IO mm de 
diamètre (diamètre 2 fois supérieur à l'ouverture des mailles des grilles) et de  densité 
légèrement supérieure à celle de  I'eau salée pour être capable de les maintenir cn 
suspcnsion sans qu'elles ne flottent d'elles-mêmes. 
La formation de la biomasse dénitrifiante dans les réacteurs du SLM se produit très 
lentement (cela a pris 4 a 5 mois avant d'obtenir un taux de dénitrification encore 
faible de 0.3 kg N/ jour) et les taux de dénitrification enregistrés sont très instables (ils 
peuvent varier de 0.2 kg N/ jour d'une journée à l'autre). II y a probablement peu de 
bactéries méthylotrophes dans Ies eaux du SLM. ce qui expliquerait la croissance très 
lente des bactéries avec le méthanol (Akunna et al.. 1993: Chnstensson et al., 1994). 
La possibilité de changer de substrat devrait être sérieusement considérée ou celle 
d'inoculer avec de la biomasse provenant d'un bioréacteur alimenté avec du méthanol, 
préférabtement dans une eau salée. 
Le tableau 5.2 montre les taux de dénitrification globaux (somme des taux des deux 
réacteurs de la filière du SLM) requis en fonction du temps nécessaire pour abaisser ia 
concentration en nitrates du SLM de 130 à 10 mg N/L. il montre également la quantité 
de biomasse nécessaire selon trois sources de carbone pour obtenir ces taus de 
dénitrification. Les taux spécifiques (U)  de dénitrification du tableau 5.2 ont été 
calculés cn posant l'hypothèse que le coefficient de température (8)  était équivalent 
pour toutes les sources de carbone. Un coefficient de température égal a 1,055 a été 
calculé à partir du taux de dénitrification spécifique de 0 - I O k g N  
dénitrifié1 kg MVES/ jour obtenu par Akunna et al. (1993) à 30°C et celui de 
0.065 kg N/ kg MVES/ jour obtenu lors du test d'activité sur le médium du réacteur 2 à 
22°C (voir section 4.3). Le coefficient de température obtenu (1,055) a été utilisé pour 
calcolcr les taux de dénitrification spécifiques à 22°C (température moyenne de l'eau 
dans les réacteurs) pour l'éthanol et l'acide acétique à partir des taux obtenus à 30°C 
respectivement par Akunna et al. ( 1  993) et Constantin et Fick (1997). 
Tableau 5.2 : Taux  de dénitrification global et quantité de biomasse requis en 
fonction de la durée nécessaire pour abaisser Ia concentration en 
nitrates dans Ic S L M  de 140 à 10 mg N/L 
i 1 Durée pour abaisser la concentration dans le SLM à 1 
1 Substrat 1 U 1 Quanti té de biomasse requise 1 
Taux de dénitrification global 
de la filière (kg N! jour) 
Légende : 




1 Noie : Les taux de dénitrification requis ont été calculés à partir d-un ajout journalier 1 
i 1 pour22OC 






(kg MVES dans la fili&e) 
La figure 5.1 montre Iëvolution de la concentration en nitrates dans le SLM en 
fonction des taux de dénitrification. Le tableau 5.2 et la figure 5.1 montrent des taux de 
dénitrification indépendants de la concentration en nitrates. En fait, le taux de 







fois la constante de saturation en nitrates (kN = 0.1 mg NO;-NiL). cette concentration 
étant plus faible que 10 mg N/L (minimum de la figure 5.1 et du tableau 5.2). les 
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Figure 5.1 : Évolution de la concentration en nitrates dans le SLM selon le taux 
de dénitrification de la filière totale 
On obsen,e q u e  Jrs taux spécifiques de dénitrification sont plus élevés avec l'éthanol et 
l'acide acétique qu'avec le méthanol. Moins de biomasse est donc nécessaire pour 
obtenir le mSme taux de dénitrification global avec l'éthanol et I'acide acétique 
qu'avec le méthanol. Un taux de dénitrification élevé (supérieur a 1 kg Nljour) 
pourrait être établi plus rapidement à I'aide de l'éthanol ou de I'acide acétique plutôt 
qu'à l'aide du méthanol. Puisque le but est d'obtenir un taux de dénitrification élevé 
dans le réacteur 2 et de maintenir la désoxygénation dans le réacteur 1. i l  pourrait être 
considérer de ne changer la source de carbone que dans le réacteur 2. 
Une autre raison de changer la source de carbone est que le méthanol peut être toxique 
pour les bactéries même à faibie concentration. En fait. la résistance des bacteries à la 
présence de méthanol varie beaucoup selon les espèces. Les bactéries méthylotrophes 
sont plus résistantes que les autres au méthanol. elles peuvent supporter des 
concentrations jusqu'à 40 g/L de méthanol. tandis que d'autres bactéries ne supportent 
pas plus de 0.08 g/L de méthanol (Best et Higgins. 197 1). La concentration en 
méthanol dans la filière de dénitrification n'a j'mais excédé 1.0 g/L de méthanol (en 
tenant compte de la dilution du méthanol dans les réacteurs et de la quantité oxydée 
par la biomasse), ce qui peut tout de même être suffisant pour inhiber complètement 
l'action des bactéries non méthylotrophes qui utilisent le carbone contenu dans l'eau 
du SLM. 
Depuis son redémarrage en avril 1999, le réacteur 2. n'a pas atteint la performance de 
dénitrification attendue (la performance actuelle varie entre O,1 et 0.2 kg N/ jour. alors 
que Ia performance de conception de ce réacteur est de 1 kg N/ jour). II y a 
énormément de  nitrites qui sont formés dans Ie reacteur 2. de l'ordre de  50 mg NIL, ce 
qui représente plus du tiers de la concentration en nitrates à l'affluent de  ce réacteur 
(voir figure 4.7). La dénitrification est incomplète. elle s'arrête après Ia première phase 
de r2duction. L'accumulation des nitrites peut être causée par l'inhibition dc la 
d6nitrilTcation par 1-osj.génc (0.2 mg 02/L:  US EPA, 1993) ou par l'acide nitreux 
(0.05 mg N/L: Glass et al.. 1997). De plus. cettc accumulation peut etre causkc par uns 
population bactérienne dont les activités ne sont pas balancées et qui résulte d'un 
temps de rétention hydraulique (Martienssen et Schops. 1999) ou d'une concentration 
en carbone organique non optimaux (Lernmer et al.. 1997: Sauthier et aI.. 1998). 
Le SLM est maintenu à un pH de 8.0. À une concentration de 50 mg N!L de nitrites. 
l'acide nitreux atteint une concentration d'environ 0.00 12 mg N/L. L'acide nitreux ne 
semble donc pas responsable de l'inhibition de la dénitrification. 
La concentration en oxygène à l'effluent du réacteur 1 est pratiquement toujours nulle 
(0.0 mg O7/L; d'après la sonde de détection située entre les deux réacteurs). Par contre. 
l'inhibition de la dénitrification dans le réacteur 2 est apparue depuis l'ajout d'une 
trappe d'accès au sommet du réacteur. II est possible que de I'osygène entre dans le 
réacteur par cette trappe. II n'y a pas de sonde qui permet de \.érifier si les conditions 
anoxies sont maintenues a l'intérieur du réacteur 2. Il  serait recommandé d'installer 
une sonde mesurant le potentiel d'oxydoréduction (de préférence) ou l'oxygène 
dissous sur une des conduites de recirculation interne de cc réacteur (recirculation qui 
crée le mouvement de vortex dans le réacteur) et d'en suivre les données. Également. 
le dessus du réacteur devrait être étanché. 
Certaines bactéries ne peuvent que réduire les nitrates en nitrites. par contre d'autres 
réduisent les nitrates directement en azote gazeux. La proportion de bactéries réduisant 
préférablement les nitrates en nitrites augmente lorsque le temps de retention 
hydraulique est trop long (Martienssen et Schops. 1999) parce que ces bactéries ont un 
taux de croissance plus lent. Le temps de rétention hydraulique peut avoir été trop long 
au moment de  l'arrêt du réacteur 2. lors du bris des grilles en février 1999. Le médium 
est resté immergé dans le bassin de transfert pendant un mois. Le débit était d'environ 
3 L/min. mais le médium était peu brassé et I'eau pou\-ait être stagnante a différents 
endroits (des odeurs de HrS ont d'ailleurs été perçues mime s'il y avait beaucoup dc 
nitrates dans I'eau). 11 est donc possible que ce bris. ait Eté responsable des problèmes 
d'accumulation des nitrites causés par une communauté bactérienne qui sc serait 
installée à ce moment et qui ne réalise que la première phase de la dknitrification. 
II est également possible que ces bactéries dominent dans le réacteur à cause d'un 
surdosage en méthanol. Depuis le début. Ie methano1 a été dose en fonction de la 
charge en nitrates qui entre dans le réacteur. Un tel mode d'opération a pu résulter en 
un surdosage étant donné que la biomasse n'etait pas en quantité suffisante pour 
dénitrifier la charge en nitrates appliquée. Le surdosage provoque l'inhibition de la 
dbnitrification à cause de la croissance d'espèces de bactéries qui ne peuvent réduire 
les nitrites en azote gazeux (Lemmer et al.. 1997). Les espèces de bactéries qui 
peuvent réduire les nitrates en azote gazeux croissent dans un milieu moins riche cn 
carbone. D'ailIeurs. seul le réacteur 1 a obtenu un taux de dcinitrification souhaité 
(0.75 kg N dénitrifié/ jour) avant son nettoyage drastique (octobre 1999) ct i l  a 
toujours reçu moins de carbone. 
Depuis fin janvier 2000 (phase d'opération CO 5)' la quantité de carbone injecté a été 
diminuée de façon à limiter la croissance des bactéries copiotrophes (qui prolifèrent 
lorsque la concentration en carbone est élevée). II  était possible que cela contribue à 
rendre plus compétitives les bactéries q u i  font la dénitrification au complet Cjusqu'à 
N2). Depuis, aucun changement n'est survenu au niveau de la concentration en nitntes 
(autour de 50 mg N/L) a l'effluent du réacteur et du taux de dénitrification (autour de 
0.1 kg N/ jour). 
Pour accélérer le remplacement de la biomasse actuelle non adéquate (cette biomasse 
est persistante et son remplacement dans les conditions actuelles prendrait beaucoup 
trop de temps) par une population microbienne mieux adaptée. le médium du 
riacteur 2 devrait être remplacé par du nouveau et ensuite inoculé. I I  est à noter que le 
réacteur 1 n'a pas les mêmes problimes que le réacteur 2. la production de nitrites à 
I'effluent est faible et ce réacteur répond à son rôle principal qui est celui d'rnlevcr 
l'oxygène. La filière devrait donc être laissk en fonction. dc façon à conscrvcr les 
tnt;mcs conditions dans Ie réacteur 1 pour ne pas perdre la biomasse qui y cst pr6scnte. 
pendant toute la procédure de nettoyage et d'inoculation du réactcur 2. Le reactcur 2 
de\.ra donc être court-circuité. 
Le r6acteur 2 devra être vidé de son contenu actuel et nettoyé. Puis. un volume de 
nouveau médium (billes pleines en polyéthylène) équivalent à environ 30 à 10% du 
\.olurne du réacteur entre les 2 grilles (0.3 à 0.4 m3) sera déposé dans le réacteur 2. 
L'inoculation pourra ensuite être effectuée. II est suggéré d'inoculer avec des boues 
provenant d'une usine d'épuration des eaux usées qui dénitrifie avec lc méthanol (ou 
lin autre substrat s'il était décidé de changer dc substrat). Au moins 2.5 kg de matières 
cn suspension (MES) devraient être versées dans le réacteur. Celui-ci sera opéré en 
mode de recirculation interne pendant au nioins deux semaines. Les nitrates et les 
niiritcs devront être suivis pendant cette période. de façon à faire un changement d'eau 
(environ 400 L. i.e. 1/3 du volume du réacteur) au moment ou leur concentration sera 
faible (1 mg NO,-NIL). L'eau purgée du réacteur sera jetée à l'égout pendant 
quelques semaines. Le carbone organique ajouté permettra d'atteindre une 
concentration au départ de 50 mg C/L (ajout d'environ 470 ml de méthanol 50%). La 
concentration en carbone organique (COT) devra ensuite être suivie de près (plusieurs 
fois par jour) de favon à augmenter à nouveau la concentration à 50 mg C/L, lorsque 
celle-ci aura descendu sous 10 mg CIL. Cette concentration pourra être augmentée à 
100 mg C!L après une semaine. On attendra encore que la concentration soit 
descendue sous 10 mg  CIL pour l'augmenter à 100 mg C/L. Après 2 à 3 semaines. le 
réacteur pourra être opéré en circuit ouvert avec l'ensemble de la filière. Le débit 
choisi sera le plus faible possible et sera augmenté au fur et à mesure que le taux de 
dénitrification augmentera. II faudra essayer de maintenir la somme des 
concentrations en nitrates et en nitrites à l'effluent du réacteur sous 1 mg NIL. Le 
substrat sera dosé en fonction de la capacité de la biomasse. 
11 pourrait être intéressant d'adapter la biomasse à Ia salinité de  l'eau du SLM en 
augmentant graduellement la salinité. Pour ce faire. i l  faudrait alimenter au départ le 
rCacieur avec 75 % d'eau douce et 25 % d'eau provenant du SLM. puis à chaque 
changement d'eau diminuer la proportion d'eau douce ajoutée. tout en suivant la 
procédure d'inoculation expliquée précédemment. 
CHAPITRE VI 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
L'objectif de ce projet de  maîtrise était de faire le suivi du démarrage et de caractériser 
la filiere de dénitrification du SLM, dans le but de l'optimiser. Les conditions 
d'exploitation actuelles ne sont pas optimales. cependant la caractérisation de la filière 
a montré que le faible taux de dénitrification observé découle de deux problèmes, soit 
le faible taux de croissance de la biomasse dénitrifiante (réacteurs 1 et 2) et l'inhibition 
de la dénitrification après la première phase de réduction des nitrates en nitrites 
(réacteur 2). 
Envisager d'utiliser une autre source de substrat pourrait étre une bonne initiative. car 
Ic méthanol ne peut être utilisé que par les bactéries methylotrophes et il semblerait 
qu'il y en a peu dans le SLiM. De plus, les bactéries qui utilisent le méthanol sont 
reputties pour maintenir une concentration intermédiaire de nitrites plus grande que  
celles qui utilisent d'autres sources de substrat (Hwang et al.. 1991) et permettre une 
dénitrification moins stable (taus de dénitrification qui varie d'une journée a I'autre: 
Christensson et al., 1994). 11 a été suggéré d'utiliser l'éthanol ou i'acide acétique. 
Ceci pourrait augmenter significativement le taux de croissance de la biomasse 
déni tri fiante. 
Un système de dénitrification biologique n'est pas des plus facile à gérer. Plusieurs 
facteurs peuvent nuire à la croissance des bactéries et au bon fonctionnement du 
système. La dénitrification peut être inhibée par l'acide nitreux (0,Oj mg hT/L). 
I'oxygène dissous (0'2 mg Oz/L). un manque de carbone organique ou par une 
population bactérienne dont les activités ne sont pas balancées en raison d'un 
surdosage en carbone (Lemmer et al.. 1997) ou d'un temps de rétention hydraulique 
trop long (Martienssen et Schops. 1999). Dans le cas du Biodôme. le pH élevé suggère 
que I'inliibition de Ia dénitrification ne provient pas de l'acide nitreux. Par contre. i l  
serait primordial de vérifier si la concentration en oxygène à l'intérieur du réacteur 2 
est nulle. II a été suggéré de  faire un suivi régulier des données des sondes et même 
d'installer une sonde de  mesure du potentiel d'oxydoréduction sur la conduite de 
recirculation interne du réacteur 2. 
Une dénitrification incomplète (accumulation des nitrites) n'est pas bénéfique pour le 
Biodôme. car les nitrites sont ensuite oxydés en nitrates lors de la filtration aérobie et 
de I'ozonation. il n'en résulte donc aucun enlèvement d'azote. Les activités de la 
communauté bacterieme de  la filière de dénitrification du SLM ne semblent pas 
balancées. car on  observe à I'effluent de la filière une grande concentration en nitrites 
(50 mg N/L) et un faible taux d'enlèvement de l'azote (entre O, 1 et 0,2 kg N/d). 
La capacité de la biomasse du réacteur 2 d'effectuer la dénitrification complète 
(jusqu'à l'azote gazeux) pourrait être vérifiée par un test d'activité en laboratoire 
semblable à celui ex8cuté selon le protocole IS MScA OS. Lors de ce test. i l  faudrait 
suivre les concentrations en nitrites. en plus des concentrations en nitrates. Si le test 
d 'acti~ite revèle que les bactéries peuvent effectuer la dCnitrification au complet- i l  
faudra absolument trouver ce qui provoque l'inhibition de la dénitrification dans le 
rdacteur 2 (présence d'oxygène. apport insuffisant en méthanol. temps de rétention 
hydraulique trop élevé) et rectifier rapidement ce qui est inadfquat. Le réacteur 2 
de\-rait être ensuite inoculé. afin d'obtenir plus rapidement un taux de dénitrification 
suffisant (minimum 0.68 kg N/ jour) pour abaisser la concentration en nitrates dans le 
S L M .  
Le réacteur 1 ne devra plus être nettoyé aussi drastiquement qu'en octobre 1999. I l  est 
préférable de nettoyer un petit pcu plus fréquemment que de nettoyer trop bien et 
perdre toute la biomasse. Le nouveau système de nettoyage à contre-courant devrait 
reduire les chances de reproduire l'erreur de trop bien nettoyer et d'enlct-cr toute la 
biomasse. 
Entin pour rendre l'application des recommandations plus claires. elles ont été 
hiCrrirchisées ici en ordre d'importance. 
Vérifier rapidement s'il n'y a pas d'air entraîné dans le réacteur 2 et étancher le 
réacteur. Faire un test d'activité en laboratoire avec Ie médium du réacteur 2. 
Ensuite. les cubes de médium devraient être remplacés pour permettre de réduire 
t'intensité de brassage et le réacteur devrait être inoculé pour améliorer rapidement 
le taus de dénitrification. 
Faire des tests sur bac d'essai sur une période d'au moins 2 mois pour vérifier s'il 
est vraiment intéressant de changer le substrat organique. Si cela est concluant. 
faire l'essai sur le réacteur 2 seulement. 
Pour améliorer la distribution du méthanol dans le réacteur 1. ajouter un agitateur 
mécanique dans l'eau au-dessus de la grille supérieure ou injecter directement le 
méthanol dans la conduite d'alimentation en eau. 
11 serait aussi intéressant de poursuivre I'espérimentation concernant l'ajout 
d'azote ammoniacal avec biomasse acclimatée sur banc d'essai. 
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1.0 OBJECTIF 
L'objectif de ces essais est de déterminer les concentrations de nitrates. de nitrites et de 
l'azote total de Kjeldahl WTK) présents dans l'eau de mer. afin de faire un suivi du 
systéme et de connaître la somme des concentrations d'azote soluble. L'objectif de la 
détermination du carbone organique total (COT) est la v6rification du dosage en 
méthanol et sa consommation. 
2.0 ECHANTILLONNAGE ET PRESERVATION 
2.1 PROCEDURE D'ECHANTILLONNACE 
Lors de l'échantillonnage, on utilise des bouteilles propres en plastique. On rince deux 
fois la bouteille avec l'eau a échantillonner' puis on emplit la bouteille. Préalablement. 
on a pris soin de laisser couler l'eau quelques minutes avant d0échanti!lonner pour ne 
pas échantillonner de l'eau stagnante. Le couvercle doit être fermé étanche et 
1-échantillon doit être identifié par la date, I-heure et l'endroit d'ou provient 
I'échantillon (points d'échantillonnage A a F). On prendra soin de toujours prendre 
chaquc échantillon en duplicata. ~a figure A 0 1 -2.1 préscnte 1 .emplacement de chacun 
des robinets d'échantillonnage. 
I 
F 
T ~ - ~ J ~ ~ ~  Réacteur 1 Réacteur 2 Écumeur D Bassin de .- E 
tram fert 
Recirculation (pour phases CF et COR) 
4 -. . . . . . v 
L k ~ e n d e  :
Robinet d'échantillonnage X 
Figure A 01-2.1 : Identification des robinets d'échantillonnage 
2.2 PRESERVATION DES ECIiANTILLONS 
2.2.1 Nitrites 
La détermination de la concentration en nitrites doit être effectuée dès que possible le 
jour même de l'échantillonnage. S'il est impossible de les analyser le jour même. les 
échantillons doivent être réfrigérés et consenrés pour un maximum de 48 heures 
(APHA et  al., 1995). 
2.2.2 Nitrates 
Les échantillons recueillis pour la détermination de la concentration en nitrates doivent 
étre filtrés (filtre 45pm) et acidifiés a un pH inférieur à 2 (acide sulfurique). Les 
échantillons ainsi traités peuvent être conservés à 4OC pendant 28 jours. S Ï l s  n'ont 
pas été acidifiés. ils devront être analysés le plus rapidement possible. ils scront 
conservés à 4°C pour un maximum de 48 heures (APHA et al.. 1995). 
2.2.3 Azote total Kjeldahl 
Les échantillons seront analysés le plus rapidement possible. ils seront conservés à -1OC 
pour un maximum de 48 heures. Ils seront acheminés pour digestion au laboratoire 
d'ctnironnement de l'École Polytechnique de Montréal. 
2.2.4 Carbone organique total 
Les échantillons seront analysés le plus rapidement possible. ils seront consen& à ?OC 
pour un maximum de  48 heures. Ils seront acheminés au laboratoire d'environnement 
dc l'École Polytechnique de Montréal. 
3.0 METHODE D'ANALYSE DES NITRITES 
La concentration en nitrites est déterminée par colorimétrie. conformément à la 
méthode standard 4500 (APHA et al.' 1995). Deux spectrophotomètres ont été utilisés 
pour ces essais (!ililton-Roy. spectronic 1201 et HACH DR-2000). La méthode 
utilisée est rapidement décrite dans les sections qui suivent. 
3.1 TYPE D'ECHANTILLONS 
La courbe utilisée est précise pour des échantillons dont la concentration se situe entre 
O et 1 mg NO2-N/L. Les échantillons qui dépassent cette valeur devront donc être 
dilués. 
Allumer le spectrophotomètre au minimum 10 minutes avant l'utilisation. 
.4 l'aide d'un cylindre gradué. 25 ml d'échantillon (ou d'échantillon dilué) est 
versé dans un Erlenrneyer. On prépare également un échantillon blanc avec de 
l'eau distillée. 
On ajoute 0.5 ml du réactif sulfanilamide (RÉACTIF 1 )  à chaque échantillon. on 
agite un peu et on attend DEUX minutes. 
Ensuite on ajoute 0.5 ml du réactif NED (&ACTIF 2) à chaque ccliantillon. on 
agite encore et on attend DIX minutes. 
Ensuite on lit les échantillons sur  le spectrophotométre. (S'assurer de choisir la 
bonne courbe sur le spectrophotomètre). 
Le spectrophotomètre nous donne le résultat en mg NOz-NIL. Identifier le papier 
(date et heure) et les échantillons (blanc. éch.1 ...) en indiquant les dilutions 
effectuées. On devra multiplier le résultat obtenu par la dilution pour avoir la 
bonne valeur. 
4.0 METHODE 1 D'ANALYSE DES NITRATES 
La d6temination de la concentration en nitrates est effectuée à I'aide du Tecator 
Firistar, modèle 5010, par réduction au cadmium. Les nitrates sont réduits en nitrites 
par la colonne de cadmium. Les réactifs (acide sulfanilarnide et  N- 1 -(Naphtyle)- 
éthylènediamine dichlorhydrate) sont ajoutés automatiquement à l'échantillon réduit. 
L'~chantil1on prend une couleur mauve. L'intensité de la couleur est mesurée à une 
longueur d'onde de 540 nrn à l'aide d'un spectrophotomètre. c e  qui estime la 
concentration en nitrites. La concentration en nitrates équivaut à la concentration 
mesurée moins la concentration réelle de nitrites dans l'eau avant la réduction. 
Puisqu'il ne s'agit pas d'une méthode standard, la méthode d'analyse est décrite en 
détails dans les sections qui suivent. 
4.1 TYPE D'ECHANTILLONS 
Cette méthode fait référence à la méthode Tecator ASN I36-01/91 pour des 
échantillons d'une concentration de 0.05 3 10 mg NO;-N /L. La limite de détection 
dc la méthode est de 0,025 mg NO,-N /L. 
- liquipements Tecator : 
- Contrôleur (5032) et  spectrophotomctre (FIAstar 5023). 
- Chemifold, type III et colonne de  cadmium (RC02) 
- Échantil~omeur (5027), 
- Analyseur : Pompes et injecteur (FIAstar 5 0  10). 
- Produits chimiques : (de qualité analytique) 
- Acide sulfurique (HzSO4) 
- Hydroxyde d e  sodium (NaOH) 
- Acide su1 fanilamide (C6H8N202S) 
- N- 1 -(Naphtyle)-éthylènediamine dichlorhydrate (C I ~ H  1 4N2*3HCI) 
- Acide chlorhydrique (WCf) 
- Nitrate d e  sodium (NaN03) 
- Chlorure d'ammonium (NHJCI) 
- Hydroxyde d'ammonium ( N H 4 0 H )  
- Granules de cadmium. 0.2-2.0 mm (Cd) 
4.3 METHODOLOCIE 
4.3.1 Montage du Tecator 
1 .  Faire le montage du système comme schématisé ci-dessous. 
Col. de cadmium 
R1 Déchet 
i 
Figure A 01-4.1: Schéma du montage 
Tableau A 01-1.1: Tubes de pc 
Tube 1 Code 1 pompe 
Bouteille C 
mpage 
1 2' ouverture de 1-injcctcur à droite 1 
De 
Sortie S de 
A 
Bouteille de déchet 
Bouteille R2 1 R3 sur le Chemifold 
f 'iniectcur I 
Bouteille R 1 
R1 R2 
Col. de Cd 
R2 sur Ie Chemifold 1 
1 
Figure A 014.2 : Schéma du Chcmifold 
Figure A 01-4.3 : Schéma de t'injecteur 
Vers 
déchet + 
2. Lorsque tous les tuyaux sont en place. mettre les pompes en  marche et pomper de 
l'eau (sans colonne de  cadmium). Vérifier que les pompes assurent un débit 
continu. sinon resserrer la vis de  la pompe. Injecter de t'eau. I l  est préférable de 
laisser marcher les pompes pendant quelques heures (le temps d e  préparer les 
solutions). 
Sortie échantillon (S) 
4.3.2 Préparation des liquides 
Entrée échantillon (S) 
Sortie C 
Boucle d'injection 30pL 
4.3.2.1 Préparation des réactifs 
C : O. 1 mole chlorurc d'ammonium. pH 8.5 
Dans unc tlûte de 1000mL. mettre 20mL de  NHJCI-5 mol ct compléter avec de 
l'eau distillée. Ajuster le pH à 8.5 avec du NH4OH. 
Peur Zrre jeré dctr~s l'évier. 
O R 1 : Réactif sulfanilamide 
Ajouter lentement 26mL d'acide chlorhydrique concentré (HCl) à 3OOmL d'eau 
distillée. Bien mélanger. Dissoudre 59. de sulfanilamide. dans la solution. Diluer 
la solution pour atteindre 500mL avec de l'eau distillée. Dégazer. 
C'erre solrr~iort es, srable pour pltcsiews semuines. Conserver dans le réfrigéraleur 
ci 40CV. 
R3 : RCxtif NED 
Dissoudre 0.59 de NED (N-1-(Naphtyle) éthylènediamine dichlorhydratc) dans 
SOOmL d'eau distillée. Mettre la solution dans une bouteille ambre (ne doit pas être 
laisse a la lumière). Dégazer. 
Céltc soirrtion doit être prgparée à ctiayrce jmcr. Jrrer dam [L' hori1 de récupération 
des prodzr its dcmget-e t ~ r .  
4.3 2 . 2  Préparation des standards 
1 .  Eazt c k  mer : L'eau de mer étudiée a une salinité de 30ppm. ce qui équivaut à une 
concentration de 33.8SgX du composé de sel ((instant océan)). Pour une précision 
plus grande les standards seront préparés avec une salinité équivalente aux 
~cliantillons. Comme les échantillons seront dilués. on ajoutera à I'eau distillée 
utilisie pour la préparation des standards une quantité dc sel ((instant océan» 
kqiii~alt-nte à 33.85gL divisé par te facteur de diIution. Dissoudre la quantité de 
se1 ((instant océan)) dans k 700mL d'eau distillée et compléter la solution avec de 
I'cau distillée jusqu'a un volume de 1000mL. Filtrer (tamis 4Sprn). 
2 .  Suittrion stock srcrtrclrrrd I OOOnlg ili:Oj-i\!/'L, ( j O O m L )  : Cette solution se conserve ct 
sera préparée pour plusieurs scmaincs (conscnation a 4°C). Dissoudre 3.034g de  
nitrate de sodium (NaN03) dans 500rnL d'eau distillée. 
3 .  Solltlion srandcd intermédiaire jOmg NO3-AVL (1 OOmL) : Diluer 5mL de la 
solution stock standard l OOOmg NO3-N/L dans IOOmL d'eau de mer artificielle. 
préparée en 1. 
4. Sofrrtiotzs slundards de trcnail : Dans une flûte de  100mL. verser le volume de 
solution standard intermédiaire mentionné dans le tableau suivant et compléter à 
1 OOmL avec I'eau de mer artificielle préparée en 1.  On peut utiliser la même flûte 
sans rincer lorsque la concentration de NO; augmente. 
Tableau A 014.2 Préparation des standards 
1 1 1 




Une solution standard «pool» est préparée pour une longue période de temps pour 
vérifier la précision des standards de travail. Cette solution sera lue comme un 
Echantillon. Puisqu'on connaît sa concentration. cela permettra de s'assurer que les 
standards de travail sont bons. Pour préparer ZL d'un «pool» à jmg/L, i l  suffit de 
diluer I OmL de la solution stock 1000mglL dans 2000mL d'eau de mer artificielle 
tiltrk (solutionl). Cette solution sera consen~ée au congélateur dans des 
contenants scpares et sera irtiIisée a chaque nou\dle journée de tra\.ail. 
de solution standard intermédiaire ii ajouter 1 
pour obtenir un volume de l OOmL de solution / 
0.5 
4.3 2 . 4  Préparation des échantillons 
standard de travail 
1 ml 
Tous les échantillons doivent être filtrés sur membrane 45 Fm. Les échantillons 
acidifiés n'auront pas besoin d'être tamponnés. si après dilution ils ont un pH supérieur 
ou égale a 4. On dilue les échantilIons. afin de lire dans le milicu ou le de la 
fourchette de la méthode (entre 5 et 8 mg NO?-N IL). ceci permet une meilleure 
précision. 
Exemple de dilution : Si les échantillons sont dilués 1 dans 20. la préparation de 5 ml 
d'échantillon dilué contiendra donc 0.25 ml d'échantillon 
aqueux pour 4.75 ml d'eau distillée. 
4.3.3 Montage de la colonne de cadmium 
1 .  Mettre un bout d'ouate imbibé à une extrémité du tube. 
2. Visser l'embout mâle. 
3. Enlever toutes les bulles d'air en faisant passer du liquide (on prend le liquide dans 
lequel le cadmium trempe = solution carrier) à travers I'embout mâle. 
4. Fermer l'ouverture à l'aide d'un parafilm. 
5. Remplir de  liquide à l'aide d'une pipette non graduée jusqu'à ce qu'il y ait une 
bulle de liquide au bout de la colonne. 
6. Remplir la colonne de cadmium. C o m p t e r  par vibration en martelant sur la 
colonne de cadmium. 
7. Mettre un autre bout d'ouate imbibé et fermer la colonne a\:sc l'embout mâle. 
8. Déposer la colonne sur le ~Chemifold III)). 
9. Faire passer toutes les solutions dans les tuyaux avant d-installer la colonne 
(fonctions PUMPL et PUMP2). S'assurer qu'il n'). a plus d'air dans les boucks. 
Faire descendre l'aiguille d-injection dans 1-eau et appuyer sur CNJ. Vérifier qu'il 
n'y a pas de bulle dans la cupule du spectrophotomiitre. 
10. Lorsque l'injecteur a terminé l'injection. laisser marcher les pompes et dévisser la 
rallonge sur le ~Chernifold)). Laisser sortir le liquide par le Khemifold)) pour être 
certain qu'aucune bulle d'air s'y coincera. Mettre un doigt pour boucher l'embout 
femelle de la colonne de cadmium et enlever le parafilm. Visser 13 colonne dans Ie 
Chemifold. Ensuite. visser la conduite de rallonge à l'embout fcmçlle. Veri ficr 
s'il n'y a pas dc fuite. 
11. Faire passer le standard le plus élevé pour activer la colonne de cadmium. Voir 
mise en marche du système. 
Notc : Le cadmium est très TOXIQUE. Ramasser toutes les granules qui seraicnt 
tombées et les remettre en solution. 
4.3.4 Mise en marche du système 
1 .  Sur l'ordinateur - dans le logiciel Tecator : 
- Choisir ((change method directory)). touche «F 1 0)) et ensuite ((nitrates)). 
- Choisir (ccreate method)), puis uedit methodn. Choisir la méthode ((0.05 @, 10)). 
- Choisir ((1-Calibration/Evaluation>i et ensuite «Standards». Vérifier si les 
concentrations des standards sont correctes (voir Tableau A 0 1-43). Par exemple. 
pour ajouter le standard 7.5mg/L, il faudra effacer le standard 10. puis ajouter ces 
deux standards (7.5mgL et 10mg/L). Lorsque cette opération est terminée. on 
accepte en pesant sur «F 1 0 ~ .  
Tableau .4 01-43 : Numérotation et concentration des standards de  travail 
r--- r 1 
I 
1 Numérotation 1 Concentration r n f i  1 
- Choisir ((2-Check sampleisarnple ID)). pour définir queon \.eut deus injections. 
- Choisir ((4-Report)). On mentionne ici le répertoire de travail dans «data 
directo-». Choisir «user selected~. Ensuite on accepte et on retourne au menu 
principal avec la touche «F3)). 
- Ouvrir la méthode mitrates)). ~0.05 GïJ l O m g , »  et accepter les paramètres (<F10))- 
- Le tableau «Sample label)) apparaît. Les lectures seront identifiées dans l'ordre 
suivant: Standard 10 (pour activer la colonne de cadmium), Complete calibration 
{ ( F ~ D ,  Recalibration «F3» et Pool. puis les échantillons dans l'ordre des lectures 
(4 cchantillons. recalibration. pool. 4 échantillons.. . ). Identifier le facteur de 
dilution. Accepter NF 1 0)). 
/Z est recomrnundc! de recalibrer régulièrement environ à rorîres les &,r Iccrtwes (j 
écl~anlillons en dzîpiicata = 4 échantillons i- k pool). 
- Le logiciel demande «enter batch ID)). Entrer le titre de  la feuille de travail. 
- Ie logiciel demande uenter data file Nantes)). Le nom du fichier sera noté comme 
suit : N980803. où N = nitrates et 980803 = date. Si jamais un autre groupe est 
analysé ce  même jour, on le nommera N980803A. 
2. Verifier s'il n'y a pas de bulle en renversant fa cuvette du spectrophotomètre. 
3. Entrer sur ie contrôleur : - la longueur d'onde ; 1 = 530nrn 
- le gain = 1.0 
- la Iigne de base = 0.02 
Note : I l  faut appuyer sur «ENTER» après avoir écrit chaque donnée. Pour la ligne de 
base i l  suffit d'entrer seulement le chiffre et de peser sur «ENTER)>. tandis que 
pour le gain et la longueur d'onde on pèse sur la touche correspondante avant 
d'entrer le chiffre. 
Lx logiciel cherche la ligne de base. on l'accepte si elle est > 0. 
4. .\ctivation de la colonne de cadmium : 
- Positionner l'aiguille dans le premier échantillon (standard 10). 
- Vérifier que le liquide passe la boucle d'injection. 
- Peser sur «F2n au clavier pour injecter et vérifier sur le contrôleur du 
spectrophotomètre si la valeur maximale ne dépasse pas le gain. Si elle dépasse. 
diminuer le gain et recommencer cette étape. 
5. Calibration et lecture des échantillons 
- Lorsque la cal i bration est terminée. vérifier et accepter ou faire relire un standard. 
- Placer les échantillons et les solutions de recalibration à la suite des solutions 
standards. 
4.3.5 Démontage du système 
1 . Vérifier les résultats obtenus. 
2. Sortir du logiciel et fermer I'ordinateur. 
3. Dévisser ta colonne de cadmium. Le cadmium est vidé dans le contenant de 
cadmium à réactiver. 
4. Meure tous les tubes dans I'eau et faire rincer pendant environ 5 minutes. Éteindre 
l'echantilio~eur et injecter de I'eau, pendant ce temps rincer la base de l'injecteur. 
5 .  Sortir tous les tubes de l'eau et laisser aspirer de l'air jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'eau dans les tubes. 
6. Arrêter les pompes et desserrer les tubes. Éteindre tous les appareils. 
7. Jeter les solutions standards. le Cl et les échantillons d'eau salée dans l'évier. 
Conserver le R1 au réfrigérateur. Jeter le R2 dans le baril de produits dangereux. 
5.0 METHODE 2 D'ANALYSE DES NITRATES 
La méthode utilisant le Tecator demande beaucoup de temps de préparation et ne 
permet pas de faire un suivi journalier de la concentration en nitrates. L'essai 
Nitraver V de HACH nous permet donc d'obtenir une valeur. (moins précise que celle 
obtenue avec le Tecator. mais dans la bonne échelle de grandeur) qui permet la prise 
de dfcision pour l'opération de la filière. On ajoute à 25 ml d'échantillon d'eau dilué 
le réactif Nitraver V de HACH, on agite pendant 1 minute et on attend 
exactement 5 minutes. Le réactif contient du cadmium qui réduit les nitrates en 
nitri tes. Lëchantillon est ensuite lu par spectrophotométrie (HACH DR-2000). La 
courbe utilisée est calibrée pour des concentrations se situant entre O et 30 mg NO3- 
N I .  Les échmtillons doivent donc être dilués avant l'ajout du réactif. 
6.0 METHODE D'ANALYSE DE L'AZOTE TOTAL KJELDAHL 
Les analyses pour la détermination des concentrations de NTK sont effectuées au 
lnboratoire d'eaux usées de l'École Polytechnique. La méthode standard JjOONorg-C 
es1 utilisée pour la détermination de l'azote total Kjeldahl (NTK) (APHA et al.. 1995). 
L'échantillon est chauffé en présence d'acide sulfurique a 380°C sur un bloc de 
di~cstion BUCHI 430 pendant environ 2h30. Cette procédure convertit les composés 
azotks ci-origine biologique comme Ics acides aminés. les protéines ct peptides. en 
composé ammoniacal «(NHJ)~SOJ)). Le résidu de digestion ainsi obtenu est ensuite 
traité avcc une solution alcaline concentrée (NaOH-thiosulfate). puis placé sur un banc 
de distillation automatique B W H I  323. Les vapeurs d'ammoniaque sont recueillies 
dans une solution d'acide borique pour former du borate d'ammonium. On dose 
ensuite l'ion ammonium avcc du H2SOq 0.02N. 
7.0 METHODE D'ANALYSE DU CARBONE ORGANIQUE TOTAL 
Les analyses pour la détermination des concentrations en COT sont effectuées au 
laboratoire d'eaux usées de t'École Polytechnique. La méthode standard 5310C est 
utilisée pour la détermination du carbone organique total (APHA et al.. 1995). La 
matière organique est oxydée en COz par une solution de persulfate de potassium en 
prcsence de rayons ultraviolets. Puis le CO? formé est envoyé. à l'aide d'un flux 
d'oxygène gazeux, dans un détecteur infrarouge réglé pour ne détecter que 1s COz. Un 
sel de  mercure est ajouté au persdfate pour contrer la présence excessive d'ions 
chlorures dans les échantillons. L'appareillage utilisé est un analyseur de carbone 
DOIiRiCIAN DC-180 doté d'un détecteur infrarouge FUJI 3300. 
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1.0 OBJECTIF 
L'objectif de ce test d'activité en laboratoire est de vérifier si l'absence dàzo te  
ammoniacal dans l'eau de mer à dénitrifier limite le taus de dénitrification. L'eau de 
mer da Biodôme de Montréal contient trks peu d'azote ammoniacal. 
2.0 HYPOTHESE 
L'azote ammoniacal étant un composé moins oxydé que les nivates. il est plus facile 
pour les bactéries de l'utiliser. II serait donc possible que les bactéries prolifèrent plus 
rapidement et que le taux de dénitrification observé soit plus élevé. 
3.0 EQUIPEMENTS 
Le  montage est préparé la veille de l'essai. La figure A 02-3.1 illustre le montage 
utilisé. Les réacteurs expérimentaux correspondent à 8 Erlenrneyers de 500 ml. qui 
seront scellés à l'aide de bouchons de plastique. Un barreau magnétique permettra le 
mélange du liquide à l'intérieur de chacun des petits réacteurs (Erlenmeyers). Des 
ballons seront gonflés avec de I'azote gazeux et attachés à uns aiguille. Cette aiguille 
sera plantee à trm-ers un septum dans le bouchon pour consenver en  roui temps les 
rEacteurs à la pression atmosph&-ique. Un tube passera par lc bouchon et pc.rmc.rtra la 
prise dëchantillon. On utilisera des seringues de 1 O ml pour I'Gchanti Ilonnage. 
0 ballon de N-, 
1 
Figure A 02-3.1 Schéma du montage expérimental 
4.0 METHODE 
4.1 ÉCII..WTILLONN~~GE DU MEDIL'fi1 ET DE L'EAU AU BIODOME 
Au Biodôme de Montréal. le médium est échantillonné à même le réacteur de 
dénitrification (réacteur 2). Le médium est échantillonné à partir du robinet placé sur 
le retour de  la circulation au bas du réacteur 2 (voir figure A 024.1). La vanne de 
retour doit d'abord être fermée. puis le robinet est ouvert. L'eau qui s'en écoule 
provient directement du  réacteur entre les deux grilles et entraîne avec elle des cubes 
de médium. Les cubes de médium sont comptés et placés à la cuillère dans 8 
bouteilles différentes (210 cubes de médium par bouteilles). O n  emplit 
immédiatement les bouteilles d'eau de mer pour s'assurer que la biomasse ne se 
dessèche pas. 
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Localisation du robinet d'échantillonnage du médium sur le 
réacteur 2 
Arrivé au laboratoire. les cubes de médium sont versés dans un entonnoir pour enlever 
l'excédent d'eau. puis mis à la cuillère dans chacun des réacteurs expérimentaux 
(Erlsnmeyers). Un volume égal d'eau de mer (400 ml) est rapidement versé dans 
chacun des réacteurs. Cette eau de mer avait été échanti1Iomée a la sortie des filtres a 
sable du Biodôme dans un contenant de 4 L. On fait ensuite buIler de l'azote gazeux 
dans les réacteurs pour enlever l'oxygène dissous. 
Quatre réacteurs sur huit recevront de l'azote ammoniacal. Un exemple de calcul de la 
quantitk à ajouter d'azote ammoniacal est présenté au chapitre 5.2 de ce protocole. 
Puisque la quantité à ajouter est très faible. i l  est nécessaire de dissoudre le NH1C1 en 
utilisant l'eau qui est déjà dans le réacteur (on prend une pipette. on retire un peu d'eau 
du réacteur. on la verse dans la coupole de pesée et on verse le liquide dans le 
réacteur). Ainsi on s'assure de ne perdre aucun grain de la quantité pesée. Un  
échantilIon au temps zéro est pris et ensuite du méthanol est ajouté dans chacun des 
réacteurs. Un exemple de calcul de la quantité de méthanol à ajouter est présenté au 
chapitre 5.1 de ce protocole. Les bouchons sont fermés et les plaques magnétiques 
pour ic brassage mises en marche. 
À intendle régulier des échantillons sont prélevés (à tous les 15 à 30 minutes tout 
dépendant de Ia rapidité de la réaction). Les seringues sont d'abord placées à l'embout 
du tube et lorsque le moment de la prise d'échantillon vient. on remplit tout 
simplement les seringues en ouvrant le serre-tube. On remplit toutes les seringues. 
puis on les débranche une à une et on verse le liquide dans les éprouvettes qui serviront 
à l'analyse. Puis tes tubes sont vidés du liquide qui y est resté en insufflant de l'azote 
gazeus par l'extrémité du tube. Les échantillons sont ensuite filtrés sur tamis 35 pm et 
sont déposes ri 4°C. Pour améliorer la filtration s'il y a beaucoup de matières en 
suspension les échantillons seront centrifugés avant d'être filtrés. 
4.4 PROCEDURE D'.ANALYSE DES N I T R I T E S  
Les échantillons seront analysés au plus tard 48 heures après le prdèvernent. 
La méthode QuickChem ft 10- 107-04- 1-0 de Lachat Instruments (Lachat. 1993) est 
utilisée pour estimer la concentration en nitrates présents dans l'eau. Cette méthode 
est semblable à la méthode standard 4500-NO3-F (APHA et al., 1995). 
Les ions nitrates présents dans l'échantillon sont quantitativement réduit en nitrites par 
passage dans une colonne de cadmium, en milieu basique. Les nitrites (nitrates réduits 
plus les nitrites déjà présents dans L'échantiIIon) sont ensuite traités avec de la 
sulfanilamide suivie par N-(1 -naphthyl)éthylènediamine dihydrochlorure. I l  en résulte 
un complexe de couleur magenta qui est lu à 520 rim sur un analyseur automatique 
Quickchem AE. 
5.0 EXEMPLES DE CALCUL 
5.1 QUANTITE DE IbIETIIANOL -4 AJOUTER 
Selon l'équation générale suivante : 
On calcule qu'il est nécessaire d'ajouter 0,00624 ml MeOH dilué à 50% par mg NOj- 
N a dénitrifier présent. Les besoins de croissance de la biomasse (C5H702N) et la 
dilution du méthanol sont pris en compte. Cette valeur est b o ~ e  pour une eau 
préalablement désoxygénée. 
Voici la démonstration du calcul de cette valeur : 
Vhqdlll = 1 .O8 mol MeOH x 32 g MeOH x 1 mol NO@ x 1 ml iMeOH x I P  x 2 
1 mol NOj mol MeOH 14 g NO3-N 0.79 14 g MeOH 1 000 mg 
= 0.00624 ml MeOH dilué a 50% 
mg NO3-N 
On utilise donc la forrnde suivante pour calculer la quantité de méthanol dilué 3 50% à 
ajouter : 
VhlcOtI 1500'o) = (0,00621 x CN03-N ) .Y Volume doeau ( 5  2)  
où : VxrCofi cjo?.O, = Volume de méthanol (dilué à 50%) total à ajouter dans chacun 
des Erlenmeyers (m 1) 
CNO~-N = Concentration en nitrates de l'eau utilisée pour l'essai (mg N/L) 
Exemple : 
Si un volume d'eau de 400 ml est ajouté et que cette eau a une concentration de 
160 mg N/L : 
VhlcOki ( ~ O a ' o )  = (0.0062 x ) x Volume d'eau 
= 0.0062 ml MeOH /mg NOj-N x 160 nig NfL x 0.3L 
11 faudra donc ajouter 0.3 ml de méthanol dilué à 50% volumique. 
5.2 QUANTITE D'AZOTE AMMONIACAL .A AJOUTER 
Selon l'équation 5-1. on observe que les nitrates sont la seule source d'azote pour les 
bacteriss (CcH70zN). Cependant. si on ajoute de l'azote ammoniacal. cette source sera 
utilisée en premier. Ainsi pour 1.08 mole de méthanol (CH;OI-1). i l  y a 0.056 mole de 
biornassc formée. laquelle contient 0.056 mole d'azote. On peut donc exprimer les 
besoins en  azote de la biomasse par rapport au methanol sous forme massique comme 
suit : 
0.056 mole N = 0.8 g NHJ-N = 3 g NHjCl pour 1 ,O8 mole CH;OH = 34.6 g CHjOH 
On ajoute donc 3g de NHJCI pour 34.6 g de méthanol ajouté. Le méthanol étant dilué 
a 50%. la quantité a ajouter calculée à l'aide de la formule 5.2. doit être divisée 
par deux. Ensuite ce volume est transformé e n  g en multipliant par la masse volumique 
du méthanol (0.7914 g / ml). La masse d'azote ammoniacal est obtenue par une règle 
de trois à partir de la masse de méthanol. 
Escrnple de calcul : 
Si 0.4 ml de mkthanol dilué à 50% doit être ajouté. conformément à la formule 5.2 : 
I I  fà~idra donc ajouter 0.01 4 g de NH4C1. 
Cette quantité quoique très faible, correspond au rapport maximal d'azote ammoniacal 
qu'on devrait ajouter dans la filière de dénitrification. car les nitrates peuvent servir 
pour la synthèse de l'azote organique et que le méthanol n'est jamais complètement 
consommé. Dans le cadre de cet essai. la quantité totale de NHlCl calculée comme 
1 'exemple ci-dessus a été ajoutée. 
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Titre : Estimation de la quantité de matières volatiles dans le réacteur de 
dénitrification du Biodôrne de Montréal. 
1.0 OBJECTIFS 
L'objectif de cct cssai est d'estimer la quantité de biomasse présente dans te réacteur 
de  dénitrification du Biodôme de Montréal (rkacteur 2).  Cette estimation sera 
effectuée à partir des cubes de médium colonisés du rtkcteur. 
La connaissance de la quantité de matières volatiles (MVES) pr2sentes dans un 
réacteur permet la comparaison des résultats obtenus lors de tests d'activité en 
laboratoire avec la performance réelle du réacteur. Également. ceci permet la 
comparaison de nos données avec la littérature. Par contre. la masse de MVES dans 
un réacteur n'est pas constante. Cet essai ne permet donc la comparaison que pour une 
courte période de temps (exemple après un nettoyage. la masse de MVES dans le 
rlactcur est beaucoup plus petite qu'avant). 
2.0 DÉFINITIONS 
I l  convient de définir ce que sont les matières en suspension (MES) et lés matières 
volatiles en suspension (MVES). Les matières en suspension sont composées de 
matières inertes (sels intracellulaires et intercellulaires et précipités adsorbés sur la 
biomasse) et de matières volatiles (matières organiques non dissoutes). Par dkiinition, 
les MES sont les matieres recueillies. après séchage à 103°C. sur un filtre ayant une 
porosité d'environ 1.2 Fm (filtres de fibre de verre dont Ia porosité vane entre 1 .O et 
1.5 Fm, car les ouvertures ne sont pas régulières). Les MVES sont par définition les 
matières qui se sont volatilisées lors du passage à 550°C. les matières inertes 
demeurant sur le filtre. II est possible qu'une faible partie des sels soit perdue lors de 
Ia calcination à 550°C. par décomposition thermique ou par volatilisation. Ceci les 
ferait entrer dans la masse de matières volatiles (interfërence). Cependant. i l  est 
habituellement admis que les matières voiatiles représentent la biomasse (matières 
organiques seulement). Le rapport MVESIMES se situe habituellement entre 60 et 
80% en eaux usées. 
Dans notre cas. les cubes de midium ne peuvent pas être calcinées à 550°C. car ils SC 
dégraderaient. I l  a donc été décidé de déterminer la masse des hIES préscntcs sur les 
cubes de médium après séchage à 103°C seulement. Piiisqu-il n'est pas possible de 
filtrer les matières attachées sur le médium (ce qui permet d-enlever la portion dçs sels 
dissous). la portion de sels sera estimée et soustraite par après. Afin de déterminer ie 
rapport MVESMES.  une partie de la biomasse sera détachée par brassage vigoureux 
des cubes de médium et 1-essai standard pourra être effectué sur cette portion du 
liquide. 
3.1 ÉCHANTILLONNAGE DU MÉDIUM ET DE L'EAU DE MER 
t'échantillonnage des cubes de médium au Biodôme se fera tel que décrit au 
chapitre 4.1 du  protocole IS MScA 02. On prendra soin de choisir des cubes de 
médium intacts (non désagrégés). Pour cet essai environ 120 cubes seront 
échantillonnés dans le réacteur et placés dans une seule bouteille. Les cubes seront 
maintenus humides avec de l'eau de mer jusqu'à ce que la pesée humide soit effectuée 
pour éviter que ie rapport sel/eau ne soit faussé. Un volume d'environ 500 mi de 
cubcs humides sera également échantillonné pour les essais de compression et de 
comptage des cubes de  médium. 
3.2 ~ ' ~ , \ s s E  hIOYENNE DES ~ T I E R E S  EN SUSPENSION PAR CUBE DE MÉDICIM 
Diverses pesees seront 
effectuées sur le médium. On 
souhaite extraire l'information 
concernant la masse moyenne 
dc LIES prkentes sur les 
cubcs dc médium du réacteur. 
Étapcs des mcsures : 
I 
Composition movenne d'un cube de médium 
Matières en suspension (mg MESkube) 
Cube (mg !cube) 
1 / 1 Sels (mg selsicubc) 
1 ) B = h4asse movenne des cubes secs 
Cette mesure est obtenue par la moyenne de la masse de 50 cubes de médium 
propres et déshydratés à 104°C. Cette mesure sera prise 5 fois avec 50 cubes 
différents à chaque fois. 
2)  C = Masse de I'eau 
Les mcsures 2) sont prises 5 fois sur 40 cubes de médium (donc 200 cubes cn tout) 
provenant du réacteur. Les cubes sont préalablement essorés dans une passoire. 
2.1 ) A+B+C+D = Cubes humides avec biomasse 
2.2) On assèche les cubes ii 104°C. puis on pèse les cubes = A+B+D 
La masse de l'eau C est obtenue par la soustraction des mesures 2.1) et 2.2). 
3) D = Masse des sels 
Un échantillon d'environ 25 ml d'eau de mer (cette mesure est également répétée 
5x)  est filtré sur tamis 35pm pour s'assurer de l'absence de biomasse. 
Composition d'un échantillon d'eau de mer 
Eau 
3. I ) L'échantillon est ensuite pesé. La mesure obtenue correspond à E-tF. 
3 2 )  Ensuite l'échantillon est asséché à 104°C. L'échantillon est à nouveau pesé. 
on obtient F. 
La soustraction des mesures 3.1 ) et 3.2) permet d'obtenir E- Le rapport F/E = D/C. 
Puisqtr'on connaît F. E et C. i l  est possible d'obtenir D par calcul. 
4) A = Masse des matières en suspension (MES) 
Obtsnuc par calcul : h4esurc 2.1 ) - (B+C+D) 
Dc la biomasse sera détachée d'autres cubes de médium par brassage pour obtenir le 
rapport MVES/TL.lES. 
1 ) Peser ( m l )  4 filtres 1.2 prn (filtres WHATMAN 934-AH en fibre de verre, dont la 
porosité varie entre 1,O et 1 3  pm) et leurs capsules d'aluminium numérotées (les 
filtres ct les capsules ont été maintenus au dessicateur après les avoir passé 5 
550°C. il faut les déplacer avec des pinces ct effectuer les pesées sur une balancc 
ayant une prkcision de 0.000 1 g). 
2) Des échantillons bien mélangés et représentatifs Cjusqu'au colmatage des filtres) 
sont filtrés (filtres de fibre de verre WHATMAN). Les filtres sont déposés dans 
leurs capsules respectives et sont placés a l'étuve à 1 Oq°C. Le séchage est d'une 
durée minimale de 1 heure. 
3) Les capsules sont refroidies au dessicateur et pesées (m?). 
4)  Les capsules sont ensuite déposées au four a 550°C pendant au moins 20 minutes. 
Elles sont ensuite rcfroidies au dessicateur et pesées (m'). 
5) Par calculs on obtient : 
5 .  I )  Masse des MES recueillies sur chaque filtre : mz - mi (g) 
5.2) Masse des MVES recueillies sur chaque filtre : mz - m; (3) 
5 )  Rapport MVES/ MES pour chaque échantillon : Masse obtenue en 5.2 divisé 
par celle obtenue en 5.1 . 
La moyenne des rapports obtenus sur les 4 échantillons est effectuée. On 
utilisera cette valeur moyenne pour estimer la masse de MVES dans le 
réacteur. 
I ) VR = Volume de médium dans le réacteur 
Le  réacteur est arrêt6 et vidé de son eau. On mesure ensuite le volume occupé par 
le médium qui s'est déposé au fond. 
2)  NR - = Nombre de cubes dans le réacteur 
Estimation du nombre de cubes par unité de volume en laboratoire : 
Les cubes contenus dans un volume de 500mL (V 1 ) sont comptes (N 1 ). 
Ensuite un poids. correspondant a la force de compression exercée sur les cubes au 
fond du réacteur. est exercé sur les 500mL de cubes. Ce poids est égal à : 
W = H s S .u 1000~/m'x 0.95 x 1g.k 
o ù  H = Hauteur des cubes de médium dans le réacteur (m) 
S = Aire du bécher dans lequel l'essai est effectué (m2) 
0195 = porosité des cubes 
I g/L = masse volumique de l'eau 
Le poids est uniformément réparti sur la surface S du bécher en utilisant une 
moustiquaire entre le poids et la surface des cubes. On note le nouveau volume des 
cubes (V2). 
La moj-enne (V)  des volumes (VI et V2) est calculée. Le nombre moyen de cubes 
par unité de volume est obtenu par N,, = N 1 N. 
Le nombre de cubes dans le réacteur est obtenu par : NR = NmOy x VR 
M = QuantitC de matières en suspension dans le réacteur 
La quantité de biomasse (MVES) présente dans le réacteur peut donc être estimée 
cn multipliant le nombre de cubes dans le réacteur avec la masse moyenne de 
biomasse par cube. 
M = N R x A v = m g M V E S  
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1.0 OBJECTIFS 
L'objectif de cet essai est d'estimer la quantité de biomasse présente dans le réacteur 
de désoxygénation (réacteur 1) du Biodôme de Montréal. Cette estimation sera 
effectuée à partir des biobilles colonisées du réacteur 1 .  
La connaissance de la quantité de matières volatiles (MVES) présentes dans un 
réacteur permet la comparaison des résultats obtenus lors de tests d'activité en 
laboratoire avec la performance réelle du réacteur. Également, ceci permet la 
comparaison de nos données avec la littérature. Par contre. la masse de MVES dans 
un réacteur n'est pas constante. Cet essai ne permet donc Isi comparaison que pour une 
courtc période de temps (exemple après un nettoyage. la masse de MVES dans le 
réacteur est beaucoup plus petite qu'avant). 
2.0 DÉFINITIONS 
Les matières en suspension et les matières volatiles en suspension sont définies au 
chapitre 2.0 du protocole IS MScA 03. 
Dans ce cas-ci. les biobilles ne peuvent pas être calcinées à 550°C. car elles se 
dégraderaient. I I  a donc été décidé de déterminer la masse des .MES présentes sur les 
biobilles après séchage à 103°C- Puisqu'il n'est pas possible de filtrer les matières 
attachées sur le médium (ce qui permet d'enlever la portion des sels dissous), la 
portion de sels sera estimée et soustraite par après. Le rapport MVESlMES sera 
déterminé à partir de l'eau de trempage des biobilles dans laquelle une partie de la 
biomasse se détachera. L'essai standard sera effectué sur cette portion du liquide. 
3.1 ÉCHANTILLONNACE DES BIOBILLES ET  DE L'EAU DE MER 
Au Biodôme de Montréal. le médium sera échantillonné à meme le réacteur de 
désoxygénation. Les biobilles seront prises environ au milieu du réacteur. au moment 
d'un nettoyage de ce réacteur (on videra une  partie du réacteur). Les biobilles seront 
conservés dans une chaudiire d'eau de mer pour éviter que le rapport scls!sau ne soit 
faussé. L'eau de mer proviendra de la sortie des filtres à sable. Pour cet essai un 
minimum de 6 biobilles doivent être échantillonnées et plus si la quantité de biomasse 
sur celles-ci semble hétérogène. 
3.2 &~.-\ssE BIOYENNE DE I~IATIÈA 
Di verses pesées seront 
effectuées sur le médium. On 
souhaite extraire 
l'information concernant la 
masse moyenne de MES sur 
Ics biobilles du réacteur. 
3s EN SUSPENSION PAR BlOBlLLE 
Composition movenne d'une biobille 
Matières en suspension (mg MES/biob.) 
Biobille (mg /biobiIle) 
1 1 Eau (mg eau hiobille) 
IDI Sels (mg sels hiobiilr) 
Étapes des mesures : 
1 ) B = Masse rnovenne des biobilles sèches 
Cette mesure est obtenue par la moyenne de la masse de 10 biobilles propres et 
déshydratés à 104°C. 
2) C = .Masse de l'eau 
Les mesures 2) sont répétées sur un minimum de 5 biobilles différentes provenant 
du réacteur. 
2.1 ) A+B+C+D = Biobille humide avec biomasse 
3.2) On assèche les biobilles à 104OC, puis on pèse les biobilles = A+B+D 
La masse de I'eau C est obtenue par la soustraction des mesures 2.1) et 2.2). 
3 ) D = Masse des sels 
Cette mesure sera effectuée sur 5 échantillons d'eau de mer dans le cadre des essais 
du protocole IS MScA 03. On obtiendra le rapport de la masse des sels sur celle de 
I'eau. Ce rapport est équivalent au rapport W C .  
Piiisqu'on connaît C. il est possible d'obtenir D par une regle de trois. 
4)  A = Masse des matières en suspension attachées (MES) 
Obtenu par calcul : Mesure 2.1) - (B+C+D) 
3.3 ESTIMATION DES MES D A M  L'EAU DE TREMPtKE ET DU R\PPORT MVES/MES 
La biomasse qui se détachera des biobilles dans I'eau de trempage sera utilisée pour 
déterminer le rapport MVESMES et pour répartir la masse des MES perdues sur la 
masse moyenne de MES mesurées sur les biobilles. 
1 ) Mesurer le \.olume total d'eau de trempage 3 l'aide d'un cylindre gradué (V,). 
2) Peser (ml) 6 filtres 1.2 pm (filtres WHATMAN 934-AH en fibre de verre. dont la 
porosité varie entre 1 .O et 1.5 pm) et leurs capsules d'aluminium numérotées (les 
filtres et les capsules ont été maintenus au dessicateur après les avoir passé a 
550°C. i l  faut les déplacer avec des pinces et effectuer les pesées sur une balance 
ayant une précision de 0,000 1 g). 
3)  Des échantillons bien mélangés et représentatifs (environ 20 ml) sont pltrés (filtres 
de fibre de verre WHATMAN). La quantité exacte de liquide filtré est notée (Vf). 
Les filtres sont déposés dans leurs capsules respectives et sont placés à l'étuve à 
104°C. Le séchage est d'une durée minimale de 1 heure. 
3 )  Les capsules sont refroidies au dessicateur et pesées (rn?). 
5 )  Les capsules sont ensuite déposées au four à 550°C pendant au moins 20 minutes. 
Elles sont ensuite refroidies au dessicateur et pesées (ni3). 
6) Par calculs on obtient : 
6.1 ) Masse des MES recueillies sur chaque filtre : mt - ml ( g )  
6.2) Masse des MVES recueillies sur chaque filtre : mz - r n 3  ( g )  
6.3) Rapport MVES/ MES pour chaque échantillon : Masse obtenue en 6.2 divisé 
par celle obtenue cn  6.1. 
La moyenne des rapports obtenus sur tous les écliantillons est effectuée. On 
utilisera cette valeur moyenne pour estimer la masse de MVES dans le 
réacteur. 
6.4) Calcul de la concentration de MES par échantillon (g MES /L) : résultat de 
6.1 divisé par Vi- 
La moyenne de ces concentrations est effectuée. Cette moyenne sera 
multipliée au volume total de I'eau de trempage (V,). on obtiendra alors la 
masse totale de MES qui étaient présentes dans I'eau de trempage. On 
pourra répartir cette masse totale sur la masse des MES de chacune des 
biobilles (sur les masses A. obtenues à l'étape 4 du chapitre 2.2 de ce 
123 
protocole). La moyenne des masses A corrigées sera effectuée (g MES 
moyJ biobille). Cette masse sera multipliée par le rapport MVES/MES 
moyen obtenu et on obtiendra la masse moyenne de biomasse par biobille 
(Av exprimée g MVES/biobille). 
3.1 ESTIMATION DU NOMBRE DE BIOBILLES DANS LE REACTEUR 
1 ) VR = Volume occupé par les biobilles dans le réacteur 
Le réacteur est arrêté et vide de  son eau. On mesure ensuite le volume occupé par 
les biobilles qui se sont déposées au fond. 
2) NK = Nombre de  biobilles dans le réacteur 
Estimation du nombre de biobilles par unité de volume : 
Les biobilles contenues dans un volume de 25 L (VL) sont comptées (N) - 
reproduire cet essai au moins 2 fois. Le nombre de biobilles dans le réacteur est 
obtenu par : 
NR = N x V R / V L  
3.5 ESTI~I..\TION DE L A  QUANTITE? DE MATIÈRES I'OLATILES DANS LE RÉACTEUR 
M = Quantité de  matières en suspension dans le réacteur 
La quantité dc biomasse (MVES) présente dans le réacteur peut donc être estimée 
cn multipliant le nombre de biobi 
biomasse par biobilIe. 
M = N K x A v = m g . M V E S  
lles dans le réacteur avec la masse moyenne de 
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1 .O 0B.JECTIF 
L'objectif de ce test d'activité en laboratoire est de mesurer le taux de dénitrification 
(g  NO3-N dénitrifié /g MVES /min) obtenu avec tes cubes de  médium colonisés du 
rcacteur de dénitrification (réacteur 2). 
2.0 ÉQUIPEMENTS 
Lc montage sera préparé la veille conformément au montage décrit au chapitre 3.0 du 
protocole expérimental IS MScA 02 : Test de dcnitrification avec ou sans ajout d'azote 
amnioniacat. Pour cet essai. 4 Erlenmcyers de 500mL seront preparés. 
L'Çchantillonnagr des cubes de médium au Biodôme se fera tel que décrit au chapitre 
4.1 du protocole IS MScA 02. On prendra soin de  choisir des cubes de médium intacts 
(non désagrégés). Pour cet essai 3 bouteilles contenant 200 cubes de médium seront 
préparées. 
Am\.é au laboratoire. les cubes de  médium sont versés dans un entonnoir pour enle\.er 
I'çxcCdent d'eau. puis mis à la cuillère dans chacun des Erlenmeyers. Un volume égal 
d'eau de  mer (400 mL) est rapidement versé dans chacun des Erlenmeyers. Cette eau 
de mer avait été échantillonnée à la sortie des filtres à sable du Biodôrne. On fait 
ensuite buller de I'azote gazeux dans les Erlenmeyers pour enlever l'oxygène dissous 
de l'eau. 
Le méthanol dilué & 50% volumique est ajoute dans chacun des réacteurs. Les 
bouchons sont fermCs. Un échantillon dans cliaquc Erlcnmcyer est prélcvé (tcmps O). 
puis Ics plaques magnétiques pour le brassage sont rniscs en marche. 
Des échantillons sont prélevés à tous les 20 à 30 minutes tout dépendant de la rapidité 
de la réaction. Lorsque le moment de la prise d'échantillon vient- on remplit les 
seringues en ouvrant le serre-tube. puis on les débranche et on  verse le liquide dans les 
éprouveties qui senriront à l'analyse. Puis les tubes sont vidés du liquide qui y est 
resté en insufflant de l'azote gazeux par l'extrémité du tube. Les échantillons sont 
ensuite filtrés sur tamis 45pm et sont déposés à 4OC. Pour améliorer la filtration s'il y 
a beaucoup de matières en suspension les écliantillons seront centrifugés avant d'être 
filtrés. 
3.4 PROCÉDC'RE D'ANALYSE DES NITRATES 
Les Cchantiiions seront analysés au plus tard 38 heures après le prélèvement. La 
méthode QuickChem # 10- 107-03- 1-0 de Lachat Instruments (Lachat, 1993) est utilisée 
pour estimer la concentration en nitrates présents dans l'eau. Cette méthode est 
semblable à Ia méthode standard 4500-NOj-F (APHA et al., 1995). 
Les ions nitrates présents dans l'échantillon sont quantitativement réduit en nitrites par 
passage sur une colonne de cadmium. en milieu basique. Les nitrites (nitrates réduits 
plus les nitrites déjà présents dans I'échantillon) sont ensuite traités avec de la 
su1 fanilamide suivie par N-(1 -naphthyl) éthylènediamine dihydrochlorure. II en résulte 
un complexe de couleur magenta qui est lu à 520 nm sur un analyseur automatique 
Quickchem AE. 
4.0 EXEMPLES DE CALCUL 
4.1 QU.-WTITÉ DE MÉTHANOL AJOUTER 
Un exemple de calcul de la quantité de méthanol à ajouter est inclus au chapitre 5.1 du 
protocole IS MSc.4 02. 
On tracera un graphique des résultats pour obtenir le taux de dénitrification (R)  en 
E NO3-N /min. Cette valeur correspondra à la pente du graphique. 
C 
Ensuite. on utilisera la mesure effectuée lors d'un autre essai (Protocole IS MScA 03 : 
Estimation de la quantité de MVES dans le réacteur de dénitrification). Lors de cet 
essai. la biomasse moyenne présente par cube de médium (mg MVESIcube) a été 
estimée. Cette valeur sera utilisée pour estimer la quantité de biomasse présente dans 
chacun des Erlenrneyers. Le présent essai et l'essai IS MScA 03. devront être 
efrectués dans un intervalle ma..imum de 5 jours. afin de s'assiirer que la masse de 
h W E S  estimée sera encore représentative de la réalité. 
hjT = k\
où = Biomasse totale présente dans le réacteur expérimental (mg MVES)  
A = Biomasse présmie sur un cube de medium (mg h1VES ' cube) 
N = Nombre de cubes de médium présents dans 1s réacteur cxpc'rirnenial (200 
CU bes) 
Ensuite. le taux de dénitrification de la biomasse sera calculé cn divisant ie taux de 
dénitrification (R) trou\+ sur  la courbe et la biomasse présente dans le réacteur 
expérimental (MT). 
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1 .O OBJECTIF 
L'objectif de ce test d'activité en laboratoire est de mesurer le taux dc dénitrification 
!g  NO3-N dénitrifié /g MVES /min) obtenu avec Ics biobilles colonisées du réacteur de 
désoxygénation (réacteur 1 ). 
2.0 ÉQUIPEMENTS 
L e  montage sera préparé la veille conformément au montage décrit au chapitre 3.0 du 
protocole expérimental IS MScA 02 : Test d'activité de la dénitrification avec ou sans 
ajout d'azote ammoniacal. Pour cet essai. 4 Erlenmeyers de SOOmL seront préparés. 
Au Biodôme de Montréal, le médium sera échan t i l l o~e  à même Ie réacteur de 
désoxygénation le matin même de l'essai. Les biobilles seront prises environ au milieu 
du réacteur. au moment d'un nettoyage de ce réacteur (on videra un partie du réacteur). 
Les biobilles seront conservés dans des contenants distincts remplis d'eau de mer pour 
Cviter que la biomasse ne se dessèche. L'eau de mer proviendra de la sortie des filtres 
à sable. 
Arri\-é au laboratoire. les biobilles sont découpées et mises dans 4 réactcurs 
espérimentaus (Erlenmeyers). Un volume d'eau de mer (HO0 mL) est rapidement 
vcrsé dans chacun des Erlenmeyers. On fait ensuite buller de  I'azote gazeux dans les 
Erlenmeyers pour enlever I'onygéne dissous de l'eau (ces 3 étapes sont effectuées 
simultanCmrnt pour chaque biobille. car la biomasse doit être le moins longtemps 
possible à l'air libre). 
Le méthanol dilué a 50% volumique est ajouté dans chacun des réacteurs. Les 
bouchons sont fermés. Les échantillons au temps O sont pris. puis les plaques 
magnétiques pour Ic brassage sont mises en marche. 
3.3 ÉCI~ANTILLONNAGE PENDANT L'ESSAI 
À intervalle régulier des échantillons sont prélevés (à tous les 20 à 30 minutes tout 
dépendant de la rapidité de la réaction). Les seringues sont d'abord placées à I'embout 
du tube et lorsque le moment de la prise d'échantillon vient. on remplit tout 
simplement les seringues en ouvrant le serre-tube. On remplit toutes les seringues. 
puis on les débranche une à une et on verse te liquide dans les éprouvettes qui serviront 
i l'analyse. Puis les tubes sont vidés du liquide qui y est resté en insufflant de l'azote 
gazeux par l'extrémité du tube. Les échantillons sont ensuite filtrés sur tamis 45pm et 
C 
sont déposés à 4°C. Pour améliorer la filtration s'il y a beaucoup de  matières en 
suspension les échantillons seront centrifugés avant d'être filtrés. 
3.4 PROCÉDURE D'=\NALYSE DES NITRATES 
Les échantillons seront analysés au plus tard 48 heures après le prélèvement. 
La méthode QuickChem # 10- 107-03-1 -0 de Lachat Instruments (Lachat. 1993) est 
utilisée pour estimer la concentration en nitrates présents dans l'eau. Cette méthode 
est semblable à la méthode standard 4500-NO3-F (APHA et ai.. 1995). 
Les ions nitrates présents dans l'échantillon sont quantitativement réduit en nitrites par 
passage sur une colorne de cadmium. en milieu basique. Les nitrites (nitrates réduits 
plus les nitrites déjà présents dans l'échantillon) sont ensuite traités avec de la 
su1 fnni lamidc suivie par N-( 1 -naphthyI) cthyl~nediarnine dihydrochlorurc. II en résuIte 
un complcse de couleur magenta qui est lu à 5 2 0  nm sur Lin analyseur automatique 
Quickchem AE. 
4.0 EXEiMPLES DE CALCUL 
4.1 QCL~NTITÉ DE I~IÉTHANOL :i AJOUTER 
Un exemple de calcul de la quantité de méthanol à ajouter est inclus au chapitre 5.1 du 
protocole IS MScA 02. 
On tracera un graphique des résultats pour obtenir le taux de dénitrification (R) en 
g NO3-N / min. Cette valeur correspondra à la pente du graphique. 
Ensuite. on utilisera la mesure effectuée lors de l'estimation de la quantité de MVES 
dans Ie rkcteur de désoxygénation (Protocole IS MScA 04). Lors de cet essai, la 
biomasse moyenne présente par biobille (mg MVES/biobille) a été estimée. Cette 
valeur scra utilisée pour estimer la quantité de biomasse présente dans chacun des 
réactcurs expérimentaux. Le présent essai et t'essai IS MScA 03, devront être 
cffcctués dans un intervalle maximum de 5 jours. afin de s'assurer que la masse de 
MVES estimée sera encore représentative de la réalité. 
blr = . 4 ~  N 
où MT = Biomasse totale présente dans le réacteur expérimentai (mg MVES) 
.A = Biomasse présente sur une biobille (mg MVES 1 biobille) 
N = Nombre de  biobille dans le réacteur expérimental (probablement 1 )  
Ensuite. le taux de dénitrification de la biomasse sera calculé en divisant le taux de 
dhitrif?cation (R)  trouvé sur la courbe et la biomasse présente dans le réacteur 
cspCrimenta1 (ILIT). 
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f .O OBJECTIFS 
L'objectif de ces essais est de vérifier comment les réacteurs de desosygknation et 
dPnitrification (réacteurs 1 et 2) du Biodôme de  montréa al se comportent 
hydrodynamiquement. Le réacteur 1 a un flux piston. Le degré d'étalement de la 
courbe de  traçage montrera a quel point il y a des chemins préférentiels et des zones 
mortes dans ce  réacteur. Le traçage du réacteur 2 permettra de vérifier a quel point il 
est complètement mélangé. 
2.0 CHOIX PRELIMINAIRES 
2.1 DEBITS ET TEMPS DE RETENTION IIYDMULIQUE THEOIUQUE 
2.1. I Ch o k  des débits 
Le comportement hydraulique d-un réacteur fluctue en fonction du  débit- Les debits 
d'eau passant dans les réacteurs de la filière de dénitrification du Biodôme vont 
graduellement augmenter proport io~ellement a la diminution de la concentration en 
nitrates dans l'eau du SLM. I l  serait donc souhaitable d'effectuer deux tests de traçage 
par reactsur. soit près des débits minimal et maximum. La capacité des pompes et 
I'opération en fonction de la charge en nitrates sont les deus critéres qui permcticnt de 
délinir cette fourchette de débits. L'opération de la filière se b i t  présentement. seion 
la capacité presque minimale des pompes, iï un débit de 7.6 L/min. Le débit maximal 
est calculé en fonction de la charge de  design de la filière et de  la plus faible 
concentration à atteindre. On souhaite que la concentration du SLM atteigne une 
~ a l e u r  inférieure à 20 mg N/L. Si à une concentration de 20 mg NO3-N/L. la filière a 
une performance de 1 kg N/d (performance de design), le débit maximal sera près de 
41.6 L/min, I I  semblerait que ce débit soit a la limite de ce que pourront fournir les 
pompes. un débit légèrement inférieur devrait donc être choisi pour l'essai. Les tests 
de traçage devraient être effectués a des débits près de 7.6 L/min et de 34.1 L/min. 
Afin de prévoir les protocoles d'échantillonnage. iI est nécessaire de calculer les temps 
de rétention hydraulique théorique (TRH) sous chaques conditions de débits pour 
chaque test de traçage. Le TRH se calcule par la formule suivante : 
TRH = volume du réacteur / débit de l'affluent (3- 1 ) 
Les volumes des réacteurs 1 et 2 sont respectivement de 15 10 L et 1430 L. 
2.2 CHOIX DU TRACEUR ET DU TYPE D'ESSAI 
Les fluorures ont été choisis parmi plusieurs traceurs chimiques en raison de leur 
disponibilité. du coût relié à l'achat des produits et aux analyses et de leur non-toxicité 
pour les collections vivantes. Le laboratoire d'eau potable de l'école Polytechnique 
dispose d'un appareil portatif qui permet d'analyser les concentrations en fluorures. 
Cet appareil sera prêté pour ces essais. Les coûts d'analyse se rksumcnt donc 
seulement à l'achat des réactifs. De plus. les fluorures sont les produits chimiques les 
moins dispendieux utilisés comme traceur (Teefy. 1996). 
Line solution de traçage à base de fluorure de sodium WaF) sera injectée a I'affluent 
des rkacteiirs. Les ions sodium ajoutés seront rapidement confondus avec la multitude 
d'ions sodium présents dans l'eau de mer du SLM. Los ions fluorures ne sont pas 
toxiques pour les collections vivantes, ils ne sont pas oxydés par l'ozone ct sont déjà 
présents dans le SLM ( ~ 4 . 5  mg FIL). La quantité ajoutée lors de l'essai ne devrait 
modifier qu'imperceptiblement la concentration d'ions fluorures dans l'eau du SLM 
(~0 .02  mg FIL pour chaque essai effectué. si aucune eau est purgée à l'égout). 
2.2.2 Choir du type d 'essai 
Deux types de tests de traçage sont communément utilisés. Ces deus tests diffêrent en 
fonction de l'injection du traceur. On peut injecter un débit continu de traceur en 
amont du réacteur ou injecter au temps zéro la quantité totale de tnceur en amont du 
réacteur (injection ponctuelle). Les figures A 07-2.1 illustrent les courbes obtenues 
pour des réacteurs idéaux selon les deux types de tests (Teefy. 1996). 
- - - -- - _  -- - - 
l i Injection a Wit continu uijection ponctuelle 
k g e n d e  : T, = temps normalisé = temps mesuré ! temps de rétention moyen 
CN = concentration normaiisée = C, x VR 1 MT 
où C, = concentrations de traceur rnesurees à l'effluent 
V, = volume du réacteur 
MT = masse de traceur ajoutée 
RFP = Réacteur ii flux piston 
RCM = Réacteur complètement mélangé 
Figures A 07-2.1 : Courbes normalisées obtenues pour des réacteurs idéaux 
Les mêmes informations peuvent être retirées des courbes de résultats obtenues pour 
Ics deux types de tests avec plus o u  moins de calculs à effectuer. On choisit donc le 
test qui sera utilisé en fonction des avantages et des inconvénients listés au tableau A 
07-2.1 . 
nécessite pas l'installation d'un équipement d'injection à débit 
I amcau A u /-LI : Lornparaison aes aeux cypes ae tests ae  traqage 
Description 
QuantitS de traceur 
injection du traceur 
I'cssai 1 recouvrée à l'effluent et le temps de rétention moyen directement B 
Test avec injection ponctuelle VS test à débit continu 
Avantageux, car demande en gcnéral l'injection de moins de traceur. 
Avantageus, car l'injection des produits est plus simple. Ne 
VGritication de la validité de 
constant. 
Avantageux. car i l  est possible de calculer la masse de traceur 
Danger de manquer l'optimum 
partir des résultats (ce n'est pas Ie cas du test à injection continue). 
Désavantageux. ce danger est bien présent si la fréquence de 
Possibilitc de répéter le test 
traceur à ajouter 1 quantité de traceur à ajouter pour obtenir une concentration a 
l'échantillonnage est incorrecte. 
Désavantageux. il faut attendre qu'il n'y ait plus de tnceur et 
facilement avec un autre débit 
Dtitcrminrition de la quantité de 
1 I'emuent représentative. 
recommencer 3 zéro. 
Désavantageux. i l  n'y a pas de méthode absolue de calcul de la 
Pour le Biodôme. injecter un débit continu est un désavantage non négligeable. car les 
équipcmcnts permettant d'injecter le traceur dans la conduite en amont de chacun des 
réacteurs sont inexistants. L'essai avec injection ponctuelle permet de calculer 
hcilcment Ic temps de rctention moyen. la variance et la masse d e  traceur sortie à 
I'cflluent. Ces données permettent de  valider I'essai et de définir s'il y a présence de 
zones mortes et d'écoulement préférentiel dans les réacteurs testés. Cela permet donc 
d'atteindre les objectifs des essais de  traçage et c'est pourquoi l'essai avec injection 
ponctuelle a été choisi, 
L'échantillonnage sera pris à des intervalles de temps courts de  façon à ne pas 
mnnqucr l'optimum. Quelques échantillons seront analysés au même moment que 
I'cssai. la fréquence d'échantillonnage pourra donc être modifiée en fonction dc ces 
lectures. L'optimum ne devrait donc pas être manqué. 
I l  est difficile d'estimer la valeur de traceur nécessaire pour un essai avec injection 
ponctuelle. I I  a été décidé de surestimer quelque peu la quantité de traceur et d'assurer 
ainsi la \didité des résultats. 
Afin de s'assurer que l'essai aura un effet imperceptible sur la concentration en 
fluorures de l'eau du SLM. une partie de l'eau contenant Ie traceur peut être jetée à 
l'égout après avoir passée dans le réacteur testé. On jettera la partie de l'eau la plus 
concentrée en traceur. La régle sera de  jeter toute l'eau qui contiendra plus de 
25 mg F-/L. 
2.2.3 Quantité requise de traceur 
La concentration en fluorures du SLM se situe à environ 4.5 mg F-/Z (concentration du 
milieu). La concentration en fluomres à l'effluent du réacteur testé devra dépasser 
cette concentration suffisamment lors de l'essai. On doit décider de combien 
l'optimum devrait dépasser la concentration du milieu. 
En traitement des eaux potables, les concentrations du milieu sont très faibles (autour 
dc 0.05) et i l  y a des nomes qui indiquent une concentration maximale ( 1  -2 mg F/L). 
La quantiti de traceur ajoutée est donc choisie. pour respecter Ia norme près du 
niasimum permis afin d'avoir des données plus précises (pas trop prés de la limite de 
détection inférieure des appareils d'essais). C'est pour cette raison qu'il est 
recommandé (en eau potable) de calculer la quantité de traceur à injecter comme si 
l'on augmentait la concentration de traceur à l'effluent de 20 fois la concentration du 
milieu (Tcefy. 1996). Puisque la concentration en fluorures dans le SLM est assez 
devée. i l  ne sera pas intéressant d'augmenter la concentration de 20 fois comme cela 
est fait en eau potable lorsque la concentration du milieu est très faible. De plus, la 
concentration du milieu se situe déjà au-delà de la limite de détection de l'appareil de 
mesure qui sera utilisé (2.2 mg FL).  i l  faudra donc diluer les échantillons. 
Considemnt ceci. le but sera d'obtenir un optimum environ 10 fois supérieur à la 
concentration du milieu. 
La masse de traceur nécessaire peut rtre calculie par la formulc suivante (Teefy. 
Masse de traceur nécessaire = VR x O s Cmiliru x F (2-2) 
où VR = \.olume du réacteur 
O = facteur multiplicatif pour l'optimum = 20 (Teefy. 1996) = 1 O (suggéré) 
Cmilieu = concentration du milieu 
F = facteur de dosage 
Les facteurs de dosage dépendent de la qualité de l'écoulement dans le réacteur. ils 
sont estimés à partir du tableau A 07-22. 
LPgcnde : Tlo = temps requis pour que 10% du traceur soit sorti à l'effluent 
TRH = temps de rétention h~.draulique théorique 
Tlo / TRH anticipé = our que 10% du traceur sorte à l'effluent par 
2.2.3.1 Quantité de traceur requis pour le traçage du réacteur 1 
Ce rtkictrur a un Ccoulemt.nt a f lus  piston ci on pciit s'aitcndrc à ce que le traceur 
a r r i~x  à I'ef!luent environ au temps de rétention hjdraulique. L e  facteur de dosage 
choisi cst donc de 0.6. 
= 1 5 l O L x  10x43 m p F - / L x 0 . 6 x  lg/1000mgx 100çNaF/45.24gF 
z 90 g de hraF 
2.2.3.2 Quantité de traceur requis pour le traçage du réacteur 2 
Ce réacteur est complètement mélangé. Le traceur sera plus dilué et sera présent des 
le temps zéro? c'est pourquoi le facteur de dosage choisi est de 0.8 pour ce réacteur. 
3.0 EQUIPEhlENTS 
L'appareil d'analyse « I-IACH Pockct Colorimcrer Fluoride )) sera utilisé pour la 
détermination des concentrations de tluorures. L'appareil est calibré pour mesurer les 
ions fluorures contenus dans des échantillons d'eau potable. d'eau usée ou d'eau de 
mer compris entre O et 2.20 mg FIL. Le réactif« SPADNS Reagent Solution for 
Fluoride >> de HACH (cat. 44449 )  sera utilisé selon la méthode 8029 (I-Iach. 1998). 
4.0 METHODES 
Les tests seront effectués sur un réacteur à la fois. L'intervalle entre deux tests sera de 
minimum une semaine pour s'assurer que 1s traceur du test précedent est bien dilué 
dans le SLM et qu'il n'y aura pas de grandes tluctuations de la concentration du milieu 
pendant le second test. 
4.2 P R E P A R . ~ O N  ET INJECTION DU TRACEUR 
La solubilité du fluonire de sodium cst dc 4.0 g /100ml à 1 j°C ct de 4.5 g /100ml i 
25°C (Merck Rr Co.. 1976). I l  n'est pris rccomrnandable de pr6parc.r Isi solution de  
traçage trop près des limites dc solubilité pour évitcr des difticult~s de dissolution. 
D'autres part. i l  faut réduire au maximum la quantité de liquide à injecter. afin que 
. - I injection soit effectuée dans le plus coud laps de temps possible. I I  faut donc 
masimiscr la concentration du traceur dans Iû solution à injecter. La solution de 
traçase sera préparée a une concentration de 2.0 g/100ml. soit 20 g/L. La masse de 
traceur ajoutée doit être très précise, par contre la précision de In concentration de la 
solution de traçage est moins critique. Lors de l'injection i l  faudra s'assiirer d'avoir 
ajoutc tout le contenu du liquide de traçage en rinçant la bouteille et en injcctant I'eau 
dc rinçage. 
La solution de traqage pour le réacteur 1 sera donc préparée en dissoIvant exactement 
I O 0  g de NaF (qualité analytique) dans environ 5 L d'cau distillée. L a  solution de 
traçage pour le réacteur 2 sera donc prgparée en dissolvant esactement 115 g de NaF 
(qualité analytique) dans environ 5,s L d'eau distillée. 
4.2.2 Méthode d 'irtjection du traceirr 
La solution de traçage doit être bien mélangée à 1-eau d'affluent du réacteur testé. Un 
mauvais mélange crée des zones de concentrations inégales en début d'essai et rend le 
test invalide. Pour le traçage du réacteur 1, le traceur sera versé directement à l'endroit 
où I'eau se déverse dans le réacteur. Pour le traçage du réacteur 2, la solution de 
fluorure de sodium sera injectée à la succion de la pompe en amont du réacteur de 
déni tri tication. 
4.3 METHODE T PROTOCOLE D'ECHANTILLONNACE 
4.3.1 Localkation des points d 'écharrtil~onnage 
1.a concentration de fluorure sera suivie à l'effluent du réacteur teste. La figure .A 07- 
1.1 montre la localisation des points d'injection ct d'tichantillonnage pour Ics deus 
rf acteurs. 
Lcs échantillons seront prkIe\.és au point B lors du traçage du réacteur 1 et au point C 
lors du traçage du réacteur 2. Le volume d'eau prélevé d a n  être suffisant pour rincer 
le robinet d'échantillonnage. mais minimal pour s'assurer de ne pas avoir un impact 
sur l'hydraulique du système. 
LÉGENDE : Point d' injection du traceur Robinet d'échantillonnage X 
Figure -4 07-1.1: Schéma des réacteurs de dénitrification 
4.3.2 Horaire d 'éch an ti/ionnage et durée des essais 
La durée de I'essai sera d'environ 3 à 4 fois le TRH théorique du réacteur. L'essai est 
terminé lorsque la concentration à l'effluent du réacteur testé. après avoir atteint une 
\.aleur supérieure. rejoint la concentration de fluomre initiale du milieu. Puisqu'il scra 
possible d'analyser pendant I'essai quelques échantillons. on saura à quel moment 
arrêter. 
I I  est nécessaire d'avoir au minimum 30 points pour tracer la courbe d e  résultats. plus 
i l  y a de points. plus la courbe sera précise. II est donc préf6rable de prendre plus 
d'échantillons. quitte à n'analyser qu'une portion des échantillons prélevés. 
Également, plusieurs échantillons du milieu devront être prélevés avant et pendant 
I'essai a un point d'échantillonnage situé en amont du point d'addition du traceur (au 
moins 3 echantillons avant I'essai et 5 échantillons à intendles réguliers pendant 
I'essai). Ces échantillons seront pris au robinet A pour les essais effectues sur le 
réacteur de désoxygénation et au robinet B pour les essais effectués sur Ic réacteur de 
dénitrification (voir pour localisation des robinets figure A 07-4.1). 
Un volume de 10 ml d'échantillon est requis pour exécuter I'analyse. On prélkvera 
donc au minimum 30 ml de façon à pouvoir reprendre 1-analyse de certains 
échantillons si cela est nécessaire. Les contenants utilisés seront stériles (ceci éi-item 
d'avoir à les rincer. moins d'eau sera donc prélevée) et seront identifiés par la date de 
I'essai. l'heure de la prise d'échantillon et le numéro d'échantillon. Les échantillons 
pourront être conservés au réfrigérateur sans aucun ajout. 
Les protocoles d'échantillonnage généraux décrits aux tableaux A 074.1 et A 07-42 
permettront d'établir les horaires dëchantillonnaçe de chacun des essais. Chaque 
protocole général est adapté au comportement d'un type de réacteur, soit à flux piston 
(réacteur 1 ) et complètement mélangé (réacteur 2). La fréquence d'échantillonnage a 
été établie en corrélation avec les courbes des réacteurs idéaux illustrées aux 
tigtires A 07-2.1. de façon à ne pas manquer l'optimum. De plus. le fait que les 
réacteurs non idéaux montrent une courbe plus étalée a ité pris en compte. Ainsi. pour 
un réacteur complètement mélangé. la fréquence d'échantillonnage doit Stre plus 
rapide en début d'essai. Tandis que pour un réacteur à flux piston? l'optimum devrait 
se situer à environ une fois le T M .  la fréquence d'échantillonnage est donc plus 
rapide à ce moment. 
Tablcau A 07-4.1 : Protocole d'cchantillonnage général pour un réacteur à flux 
piston 
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4.4 ~IETIIODE DE \'ERIFICATIOI\i' DU DEBIT 
Tableau A 07-4.2 : Protocole d'échantillonnage général pour un réacteur 
complètement mélangé 
Le débit doit être très constant pendant toute la durée de I'essai. L'opérateur en poste 
devra vérifier régulièrement le débit. soit environ à toutes les 15 minutes. Pour ce 
faire. i l  utilisera la méthode d'opération décrite au protocofe OP 03. joint a la section 3 
de l'annexe B. 



















4.5.1 - 1  Préparation des solutions standards 
Afin de calibrer I'apparcii. i l  est nécessaire de préparer un témoin O (blanc) et un 
standard 1 mg F/L. L e  blanc sera tout simplement de l'eau distillée. tandis que l'on 








Dissoudre 221 mg NaF dans 1000 ml d'eau distillée pour obtenir une solution dont 
la concentration est de 100 mg F/L. Pour obtenir une concentration de  I mg FA-. i l  
suffit de diluer Ie standard 100 mg FIL. Il faut ajouter 1 ml de la solution standard 
100 mg/L dans un ballon de 100 mt et ensuite le remplir d'eau distiIlée pour obtenir 









On verse 10 ml de  blanc et de standard 1 mg F/L dans deux cellules de verre. puis 
on \verse 2 ml de réactif dans chacune des cellules de \-erre. Après avoir agité le tout. 
on est près à calibrer. 
4.5.1.2 Calibration de la ligne de base et vérifications préliminaires 
/\vant de  calibrer I'appareil. i l  faut vérifier s'il est dans le bon mode de résolution. 
On pèse sur « ZERO n. L'appareil donnera un chitfre. ce chiffre doit avoir deux 
décimales pour l'essai avec ajout du réactif à I'aide d'une pipette. S'il ne donne 
qu'une décimale, il faudra changer la résolution de l'appareil. Pour changer ce mode 
de résolution. il faut peser sur (( ZERO )) et (( READ » simultanément. Après une 
seconde relâcher le bouton (( ZERO )> et consemer la pression sur (( READ )) jusqu'à 
l'apparition des mots HI )) ou N LO D. Relâcher le bouton a READ )) lorsque le mot 
(( 1-11 )) apparaît (haute résolution). 
Pour calibrer I'appareil i l  faut peser simultanément sur (( ZERO )) et « READ n et 
maintenir les boutons enfoncés (pendant 2 secondes). jusqu'à l'apparition du message 
« CAL )) suivi d'un <r O n. Placer le blanc dans l'appareil. couvrir du capuchon et peser 
sur (( ZERO D. L'appareil nous demande ensuite un standard Img F/L. Placer ce 
standard dans I'appareil et peser sur u READ )>. La calibration est terminée. i l  suffit 
maintcnrtnt dc lire Ies échantilIons (Hach. 1998)- 
Ce test est très sensiblc. il faut s'assurer que la cellule de verre de verre est bien propre 
(I'cssuyer avant de la mettre dans l'appareil). Également les échantillons et le blanc 
doivent Etre à la même température (+I OC) et les volumes doivent être très précis. Le 
tableau A 07-43 liste les différentes substances qui interErent. leur concentration dans 
Ic SLM, ainsi que la concentration résultante dans les échantillons dilués. ce qui 
pcrmct de calculer l'erreur. 
Tableau A 074.3 : Interférences 
Aucune erreur ne sera causée par les substances qui interferent si les échantillons sont 
' Substances q u i  inierièrcnt 
1 Fcr 
Orthophosphats 
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Échant. dilués Echant. dilués 
f dans 10 
r 
1 dans 20 
échantillons entre O et 2.20 mg FIL. La précision des lectures est cependant plus 
Conc. 
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= 16 
préckdcnt pour determiner de combien il  faut diluer les échantillons. On diluera les 
= O  
r 2250 
échantillons 1 dans 10 fois. 1 dans 20 fois o u  1 dans J O  fois conformément au tabieau 
Conc. 
17 
= O  
980 
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Tableau A 07-44 : Dilution des échantillons 
Pour analyser les échantillons. niettre 10 ml d'échantillon dilué dans une cellule dc  
= O  ! O 




-3a 15 mgF/L 
15 à 30 me FIL 
30 ct + mg F/L 
\-crrç. .Ajouter 2 ml de réactif. Brasser la cellule de \.erre. attendre une minute. 
O 
1.6 0.8 O 
225 
Dilution 
1 ds 10 = 10 ml d'échantillon dans 100 ml 
1 ds 20 = 5 ml d'échantillon dans 100 ml 






0,3 à 1,5 mg FIL 
0.6 à 1.5 mg F/L 
0,75 à 1.5 mg F/L 
I 
O 
Déposer le blanc dans I'apparcil. couvrir et peser sur « ZERO H. Enlever le blanc et 
déposer la cellule de verre contenant l'échantillon dans le colorimetre. C O U V ~ ~  du 
cou\-ercle et peser sur <( READ ». La concentration est affichée. Noter cette 
concentration et le taux de dilution sur le relevé des données. 
5.0 CALCULS ET ANALYSE DES RESULTATS 
5.1 ANALYSES DES DONNEES 
5.1. I Traçage de la courbe o btett 11e 
Le tableau suivant sera d'abord rempli. 
Tableau A 07-5.1 : Excmple de tableau d'analyse des résultats 
Colonne Colonne 1 Colonne 1 Colonne ] Colonne 1 Colonne / Colonne 1 Colonne 1 
I 
Temps 
La première colonne du tableau A 07-5.1. indique le temps qui s'est écoulé depuis le 
début de I'essai et la deusièms colonne indique la fréquence d'échantillonnage. Les 
concentrations mesurées sont listées dans la troisième colonne. La quatrième colonne 
indique Ia concentration réelle de traceur. on 13 caIculc comme suit : 
- 
Ccorrigi.r - C r n a u r t e  - Cmi~ieu (5 -  I ) 
À ce moment la courbe de I'évolution des concentrations en fonction du temps 






Lcs chiffres indiqués sont donnés a titre d'ésrmplr. La masse recouvrée ri etk calculéc pour un débit de 
1 I O  Lirnin. I 
1 I 
- 5 6.5 0.0 
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Mrçcouurec 
Ida colonne 5 montre la concentration moyenne entre deux échantillons. On calculs 
ensuite Ia masse de  traceur recouvrée ['effluent (colonne 6) à l'aide de la formule 
suivante : 
M ,,,, é, = débit (Wmin) x Cm,? ,,,, (rng/L) x At (min) (5-2) 
La colonne 7 est tout simplement la somme cumulée de la colonne 6 .  convertie en 
erarnrnes. On indique la masse recouvrée normalisée dans la colonne 8. ce qui 
V 
correspond à la masse cumulative recouvrée (colonne 7). divisé par la masse totale de  
traceur injectée dans le réacteur. La courbe c< F n de la masse recouvrée normalisée 
(colonne 8) en fonction du temps (colonne 1) peut maintenant être tracée. 
On doit comparer la masse recouvrée avec la masse de traceur q u i  a d é  injectke. Une 
grande diff6rence entre ces deux valeurs indique qu'il y a des zones mortes et des 
courants préférentiels. qu'il y a des inexactitudes au ni\veau du d2bit mesuré ou du 
volume du réacteur ou encore qu'il y a un problème au niveau de la concentration du 
traceur injecté ou mesuré. 
5.1.2 Calcd des paramètre5 de l'essai 
l x  tcmps de r6tention moyen. T,,,,,. est défini comme l'abscisse du centre de gravite 
de la courbe des concentrations à I'cfllucnt \.ersus Ic temps. 11 se calcuk par 
I'espression suivante ( T e e l .  1996): 
où C, = Concentration de traceur a l'effluent du réacteur au temps t, (mg/L) 
At, = Temps écoulé entre deux échantillons (min) 
t, = Temps écoulé depuis le début de l'essai (min) 
n = Nombre total de données 
La \aiance. o'. est essentiellement la diffkrence entre la courbe de traqage et Ic temps 
de rétention moyen. Une variance égale à O signifie qu-il n'y a pas de court-circuit. 
On peut la calculer à partir de l'expression suivante (Teefy. 19%) : 
Un autre paramètre utilisé pour représenter la présence de court-circuit est le nombre 
de. réacteurs complètement mélangés. NRCbf. Cette valeur équivaut au mélange de 
plusieurs (N) réacteurs complètement mélangés en cascade. NRChl peut être estimé à 
partir de l'expression suivante (Teefy. 1996) : 
NRCK* = Trno>cnz / a2 (5-5) 
Un réacteur complètement mélangé idéal a une valeur N R C K ~  = 1 .  Plus la valeur NRCXI 
est élevée. moins le réacteur est mélangé. 
Le temps de rétention modal. Th[. est ie temps ou la concentration a l'effluent est 
maximale. 
1.c temps de rétention T,. est défini comme le temps pour que s pour-cent de la masse 
du tnceur se retrouve à l'effluent. Le Tso (temps de rétention médian) devrait toujours 
Ctre moindre que le pour un vrai réacteur. Pour un réacteur idéal T ~ o  est 
équivalent au Tm,,,,,. Les T, peuvent être déterminés graphiquement à partir de la 
courbe normalisée. 
D'autres paramètres permettent de juger de  1 *rflicaci té hydrodynamique du réacteur. 
L'indice de Moml ou indice de dispetsion peut être calculé comme suit : 
1h1 = T90/T10 (5-6) 
ou Tsn et Tlo sont les temps au bout desquels 90% et 10% du traceur ont été récupérés. 
respccti\-cment. 
L'cftïcaci té volumétrique (Ev) : 
Ev = 1 OO/Ihr 
L'efficacité de  déplacement (ED) : 
ED = TmOy,, / TRH 
Le facteur d'efficacité (n) : 
R = T m q s n  / (Trno).cn - TM) (5-9) 
Ce facteur (n) tend vers l'infini pour un réacteur à écoulement piston idéal. Pour n = 8. 
l'efficacité d'un écoulement piston est excellente. elle est bonne pour n = 3 et faible 
pour n = 2. Le réacteur à écoulement complètement mélangé idéal obtient un n = 1. 
L'allure génkrale de la courbe doit être examinée. La concentration de traceur de\.rait 
augmenter et décroître doucement. Des sauts soudains peuvent indiquer des problèmes 
dc dkbits. de contamination ou des interférences. 
La masse de traceur recouvrée pendant l'essai doit être d'ail moins 90 de la masse 
injectée. Ceci indique qu'il n'y a pas eu d'interfirence duc à des réactions chimiques 
impliquant le traceur et que l'horaire d'échantillonnage était adéquat. Un pourcentage 
rccoii\.rf cntre 75 96 et 90 % est raisonnable. mais peut indiquer qu'il y a des zones 
mortes dans le réacteur, que le mélange n'est pas idéal. que 1 'échantillonnage n'était 
pas assez fréquent. qu'il y a des erreurs analfliques ou que l'essai a été arrStC trop tôt. 
Un pourcentage recouvré plus petit que 75 % indique qu'il y a eu un problème 
substantiel lors du test. Le test n'est donc pas acceptable dans ce cas. Le test pourra 
être répeté. si on réussit à trouver ce ou ces problèmes. 
L.c temps de rétention moyen obtenu avec la formule 5-3 devrait étre comparé 
au TRH théorique calculé avec la formule 2-1. Des valeurs non similaires peuvent 
indiquer qu'il y a des zones mortes et des courants préférentiels. qu'il y a des 
incsnctit~~des au niveau du débit mesuré ou du volume du réacteur ou encore qu'il y a 
un problème au niveau de la concentration du traceur injecté ou mesuré. Le temps de 
rétention moyen (T,,,,,) doit être près du temps de rétention hydraulique théorique 
(TRH). La valeur du Tjo doit aussi être près des 2 autres valeurs, mais est 
habituellement plus faible que le TRH. Si cela n'est pas vrai. l'essai devrait être répété 
(Teefy. 1996). 
5.3 COMPARUSON DES COURBES OBTENUES SOUS DlFFERENTES CONDlTlONS 
La courbe « F » doit être normalisée pour pouvoir la comparer aux courbes des 
reacteurs idéaus et aux courbes obtenues sous diffërentes conditions telles que deux 
essais a débits différents. I l  suffit de normaliser le temps. Le temps normalisé. TN. est 
obtenu en divisant le temps mesuré (colonne 1 du tableau A 07-5.1) par le temps de 
rktcntion moyen (Tm,,,,,). La concentration normalisée (CN) est obtenue par la formule 
suivante (Teefy. 1996) : 
où C, = concentration moyenne mesurée a l'effluent (col. 5 du 
tableau A 07-5.1 ) 
VR = volume du réacteur 
= masse de traceur ajoutée 
La courbe normalisée est la courbe de Cw en fonction de Th:. 
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SECTIOW 1 : PROTOCOLE 1s OP 01 - CHOIS DES DEBITS D'EAU ET DE METHANOL 
POUR OPÉRATION NORMALE ET REhfISE EN SERVICE DE L A  FILIÈRE DE 
DENITRI FICATION 
- - 
Auteur : Isabel Sauvé 1 Date : 2000-02- 16 
- 
Vérifié par : Protocole No 1s OP O I  
Titre : Choix des débits d'eau et de méthanol pour opération normale et remise en 
service de la fiIière de dénitrification après la vidange d'un réacteur 
Mots clSs : débit. charge. méthanol. biomasse. nitrates, vidange 
1.0 DEBITS D'EAU ET DE METHANOL EN OPERATION NORMALE 
1.1 CHOIS DU DEBIT D'EAU 
Le choix du débit est effectué à partir de  la charge en nitrates. laquelle est estimée en 
fonction du taux de dénitrification réalisé. La formule suivante est utilisée pour 
calcukr le débit en fonction de la charge estimée : 
où  : Q = débit de nouvelle eau à l'affluent (L/min) 
ChNOj-N = charge en nitrates à kiffluent (kg N/d) 
CN03-N = concentration en nitrates à l'affluent (mg N/L) 
Lc dkbit calcuté est ensuite arrondi à la valeur la plus proche qu'il est possible de 
rcspectcr. 
1.2 FORRIULE POUR LE CALCUL DU DEBIT DE hlETHANOL 
Le méthanol est dosé à partir de la formule suivante : 
QXreoit  , sooo ,  = 0.00624 K CNo3_ir x Q + 0.00235 x Co- x Q ( 1-3) 
OU : QXlcOH ( ~ o o B )  = débit de méthanol (dilué à 50%) total à ajouter (ml/min) 
CNO~-N = concentration en nitrates à l'affluent ou cnievée* (mg N/L) 
Q = débit de nouvelle eau qui entre dans la filière (L/min) 
coz = concentration en  oxygène de l'eau (mg OdL) 
* Si la charge en nitrate qui entre dans le réacteur est plus élevée que la capacité de la 
biomasse i dénitrifier. la valeur << CN03-N )> devrait être estimée en fonction de la 
concentration en nitrates que la biomasse est capable d'enlever (concentration en 
nitrates à l'affluent - concentration à l'effluent). Ceci permettra d'éviter de 
surestimer la quantité de méthanol a ajouter. 
Cette formule prend en compte. la dilution du méthanol (50% volumique). les besoins 
e n  méthanol pour la croissance de la biomasse. ainsi que le méthanol necessaire à la 
désoxygénation et à la dénitrification. La démonstration du calcul des constantes de 
conversion (0.00624 ml McOH 50% ! mg NO;--N et 0.00235 ml MeOH 50% / mg 02) 
est effectuée à la section 1.3. Un exemple de calcul du débit de methano1 requis est 
effectué à la section 1.4. 
Lc débit calculé est divisé dans les deux réacteurs. soit 40% du débit de méthanol sera 
injccté dans le réacteur 1 (désoxygénateur) et 60% dans le réacteur 2 (dénitrificateur). 
Selon l'équation générale de la désoxygénation suivante, 
O? + 0.93 CH;OH + 0.0 56 NO;- 0,O 56 CsH;02N + 1 .O4 H20 + 0.59 + 0.056 kfC0;- 
( 1-31 
oii CH;OI-I = formule chimique du méthanol 
la croissance de la biomasse C5i-iiOsN est prise en compte 
on cdcuIc le 1-olunic dc méthanol a ajouter pour désosygëncr 1 mg d'oxygcne : 
V,,,O,, = 0.93 mol hkOH s 32 g MeOH x 1 ml de MeOM x 1 mol Oz s 2 
1 nlol O? ImolMeOH 0.7914gMeOH 32000rngO2 
VXIcOtf = 0.00235 ml MeOH dilué à 50% / mg 0 2  
Sclon l'équation générale de la dénitrification suiwnte. 
NO3- + 1 .O8 C&OH + 0.24 1-12C03 -. 0,056 CcHi02N + 0.47 Nî + 1,68 Hz0  + HC03- 
( 1-4) 
on calcule le volume de méthanol à ajouter pour dénitrifier 1 mg de nitrate : 
V M , O ~ ~  = 1.08 mot MeOH s 32 g MeOH s 1 ml de MeOH x 1 mol N s 2 
1 moi NO3- 1 mol MeOH 0.7914 g MeOH 14000 mg N 
VLlcoii = 0.00634 ml MeOH dilué à 50% / mg NO3--N 
1.4 EXEMPLE DE CALCUL DES DEBITS D'EAU ET DE METIIANOL 
Si à l'effluent dc la filière la somme des concentrations en nitrate et en nitrite est plus 
petite que I O  mg N/L. le débit peut être augmenté. Voici un exemple de calcul du 
nouLreau débit d'eau à I'affliisnt et d u  débit de méthanol à ajouter. 
Esemple : 
1.  Choix du débit d'eau : 
La charge en nitrates choisie pour calculer le nouveau débit. doit être légèrement 
plus élevée que le taux de dénitrification. 
Es. Si le taux de dénitrification est de 0.5 kg N/d- on peut choisir d'augmenter la 
charge à 0.75 kg N/d ct si la concentration du SLM est de 130 mg NOj-N/L, 
le débit. selon la formule 1 - 1.  sera de : 
2. Calcul des débits de méthanol : 
Le débit de méthanol est calculé à partir de la formule 1-2. comme suit : 
Qeicoic !joo;, = (0.00624 x C N ~ ~ - ~  + O.OO235 x Coz) x Q 
= (0.00624 s 130 i- 0,00235 s 1 O)  s 4 
- 3 -  
- 3.3 ml de méthanol SO%/min 
Le di-bit dc méthanol calculé est divisé entre les deus réacteurs. 60% du méthanol 
dans le réacteur 2 zt 40% dans le reacteur 1 .  Dans cet exemple. le réacteur 2 
(dénitrificateur) recevrait 2 ml dc métl~anol 50% par minute et le réacteur 1 
recevrait 1 -5 ml de méthanol par minute. Le débit de méthanol doit être arrondi au 
0.5mI près. 
2.0 REMISE EN SERVICE APRES L A  VIDANGE D'UN REACTEUR 
Lorsqu'un des deus réacteurs de la filière de dénitrification est vidé de son eau. i l  
importe d'ajouter du méthanol au démarrage de façon à cc que la dénitrification 
reprenne rapidement. Le méthanol sera ajouté proportionnellement à la quantité de 
nou\relle eau qui sera ajoutée dans la filière (ou la quantité d'eau qui a été vidangée). 
2.1 ETAPES DE REMISE EN SERVICE 
I .  Êvaluer la quantité de nouvelle eau qui sera ajoutée en fonction du volume du ou 
des réacteurs purgés. Le réacteur 1 a un volume immergé de 1 5 14 L et le 
réacteur 2 a un volume de 1434 L. 
2. Ajouter doucement la quantité de mkthanol nécessaire dans le réacteur l 
(désoxygénateur) en même temps que la filière est remplie. Le calcul de la 
quantité de méthanol requis est décrit 3 la section 2.2. 
3. Faire fonctionner le système en circuit fermé à grand débit pendant 1 5 minutes. 
4. Ouvrir en circuit ouvert selon les conditions d'opération précédant la vidange. 
2.2 C.-\LCUL DE LA QUANTITE DE METHANOL A AJOUTER 
La quantité de méthanol à ajouter est calculée par la forn~ule suivante : 
VXIEOfl = (0.00624 X C N 0 3 - ~  + 0.00235 X 1 Omg 0 2 / L  ) X V,,, (2- 1 ) 
où 
VkfEoil = volume de méthanol 50% a ajouter dans le réacteur de désoxygénation 
(ml) 
Va, = volume d'eau neuve qui sera ajoutée (L)  
CN03-N = concentration en nitrate de l'eau 5 I'at'flucnt (mg N/L) 
2.3 ESEYIPLE DE CALCUL 
Combien de méthanol faut-il ajouter si Ic réactcur de dinitrification (rkctcur 2)  a été 
vide pour le nettoyage des grilles? 
Données: - Seulement le réacteur de dénitrification a été vidé ; V,,, = 14341, 
- La concentration en nitrates du SLM est de 13Omg N/L (CN03-N) 
Le volume de méthanol à ajouter dans ce cas serait donc de : 
VRIEOH = (0,00624 x 130 + 0,00235 x 10) x 1434 
= 1200 ml de méthanol dilué 50% volumique. donc 1.2 L 
Lcs 1.2 L seront ajoutés dans le réacteur 1, car Peau du réacteur 1 senira à remplir le 
r6açteur 2 et la nouvelle eau sera ajoutée dans le réacteur 1 .  II  serait préférable que le 
mithmol soit ajouté graduellement pendant le remplissage et non d'un seul coup. 
ANNEXE B : PROTOCOLES D'OPÉRATION (suite) 
SECTION 2 : PROTOCOLE CS OP 02 - VERIFICATION MANUELLE DU DÉBIT 
/ Titre : Vérification manuelle du débit 1 
PROTOCOLE D'OPÉRATION 
Le débit doit être vérifié manuellement au minimum une fois par 12 heures. au 
Auteur : Isabel Sauvé 
Vkri fié par : 
point C. 
Date : 2000-02-1 1 
Proiocole No 1s OP 02 
Matériel reguis : 
- Récipient gradué 
- Chronomètre 
Étapes de vérification du débit : 
1-  On ouvre le robinet d'échanti1iomage C. puis on ferme la vanne située sur la 
conduite pour que le débit total d'eau s'écoule dans le récipient. On met le 
récipient gradué sous le jet d'eau et on chronomètre 30 secondes. Le volume d'eau 
recueilli dans ces 30 secondes doit être Cquivalent au débit requis (L/min) divisé par 
2 (0.5 min). soit un volume de 0.5 x le débit- 
3- Si Ic débit est adéquat. on peut rouvrir la vanne de  la conduite et refermer le robinet 
d'échantillonnage. 
3- Si Ic debit n'est pas adéquat. on doit le réajuster et recommencer I'étape 1 .  
Note : 
Dans Ic cas. où les débitmètres n'indiquent pas le même débit que celui mesuré 
manuellcment, il sera nécessaire de nettoyer les débitmetres. 
ANNEXE C : RÉSULTATS D'ESSAIS 
SECTION 1 : TEST DE T U Ç A C E  DU &ACTEUR DE DENITRIFICATION (RÉACTEUR 2 )  
1 RÉSULATS D'ESSAIS 
Auteur : Isabel Sauvé 1 Date de l'essai: 20 décembre 1999 
Titre de I'essai : Test de traçage du réacteur de dénitrification (réacteur 2) 
Essai effectué en conformité avec le protocole expérimental : 
IS h4ScA 07 - Traçage aux fluorures des réacteurs de désoxygénation et 
deni tri fication du Biodôme de Montréal 
Disponibilité du protocole : Annexe A - Section 7 
PRÉPARATION : 
L'essai se voulait être au débit rna~imum d'eau pouvant passer par ta filière. Le jour 
de I'essai. les pompes ne permirent pas un débit constant plus élevé que 22 Wmin. 
Le tableau Cl - 1  établit le protocole d'échantillonnage qui a été suivi pendant cet essai. 
En tout. 49 g F- ont été ajoutés. 
Tableau Cl-1: Protocole d'échantillonnage lors du traqage du réacteur 2 
1 Essai a un débit de 22 L/min, TRH = 65 min 
I 








O 1 min 30 
2 min 30 
3 min 




95 - - 
1 O 
4 
Cr- I 1 
- 
ILS tableaux C 1-2 et C 1-3, présentent respectivement les données brutes lors de 
I'essai. à l'affluent et à l'effluent du réacteur. 
Nombre 








95 = lh35 






- - -  
1 Pendant l'essai (1 h29) 1 3.4 B 
190 = 3hIO 
242 = 4h02 
Description : 
Avant 1 'essai 
Avant l'essai 
Pendant l'essai (Oh1 5 )  
[~cndant  l'essai (2h22) 1 3.2 B 









Pcndant l'essai (3 h20) 
Pendant l'essai (4h 10) 
Cmilicu moyen : 
3.4 
3 ,4 



































Le tableau C I 4  permet le cdcul  de la masse recouvrée et le traçage de la figure 1.2 
incluse a la section 4.1 -2  de ce mémoire. Le tableau C l - 5  est une  préparation aux 
calculs du temps de rétention moyen et de la variance. Les paramètres de l'essai sont 
calculés ci-dessous : 
Tetrtps de réterrtion Irydraufiqrre tfrkoriqrte : 
TRI4 = 1430L / 22 L/min = 65 min 
Temps de réterttiorr nroyen : 
Tmqen = C Colonne 1 / C Colonne 2 du tableau C 1-5 
Tm,,,, = 62 min 
Variance : 
o' = (E Colonne 3 / X Colonne 2) - (T,,~,~)' du tableau C 1 -5 
O" 3472 
Nonrbre de réacterus compl3temerrt tnélangés etr cascade : 
7 7 
NRCM = Trno>en- / 0- 
N~cxr = 1.1 1 
Tetrrps de rétention modal : 
La valeur Th, est lue sur le tableau C 1-3 ou sur la figure 4.1. incluse a la section 1.1 -2  
de ce mémoire. 
T h ,  = 7.5 min 
Temps de rétetrtiorr Tx: 
Les valeurs T, sont lues sur le tableau C 1-4 ou sur la figure 4-2. incluse la section 
41.2 de ce mémoire. 
Tl* = 9 min 
T i 0  = 50 min 
T o ~  = 243 min 
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ANNEXE C : RÉSULTATS D'ESSAIS (suite) 
SECTION S : ESSAIS DE CAIUCTÉRISATION CHIMIQUE - SUIVI REGC~LIER DES 
NITRATES ET DES NITRITES 
RESULATS D'ESSAIS 
Auteur : Isabel Sauvé 1 Date des essais: 
Sept. I 998 à aujourd'hui 
Titre des essais : Essais de caractérisation chimique - suivi régulier des nitrates et 
des nitrites 
/ Essais effectués en conformité avec le protocole expérimental : 
IS MScA 01 - Détermination des formes d'azote et du carbone organique total 
contenus dans I'eau de mer 
Disponibilité du protocoIe : Annexe A - Section 1 
Le tableau C2-1 présente les résultats de la première phase d'opération. soit l'opération 
en circuit fermé (CF). Lors de ces lots de démarrage, la température était maintenue 
autour de 25°C par l'arrêt périodique des pompes. Le méthanol était ajouté d'un seul 
coup. dans le réacteur 1 et dans le bassin de transfert, en début de lot. 
Le tableau CZ-2 présente les résultats de la deuxième phase d'opération. soit 
l'opération en circuit ouvert avec recirculation (COR). Le débit recirculé en amont du 
réacteur 1 équivaut au débit de circuIation (Q circul.) entre les unités de traitement 
moins Ie débit de nouvelle eau (Q affluent) qui entre dans la filière. Le débit de 
nouveIle eau (Q affluent) est égal au débit de l'effluent. La concentration a l'affluent 
du réacteur 1 (A') doit être calculée. car la nouvelle eau (Baie) et I'eau recirculée ne 
sont pas mélangées avant d'entrer dans le réacteur. Deux conduites différentes entrent 
dans le réacteur. 
Le tableau C2-3 prCstintr les résultats de la troisikme phasc d'opération. soit 
l'opération en circuit ouvert (CO). Du 2 au 5 octobre le rcacteur de dénitrificatiori a 
été arrCt6 pour réparer une pièce brisée sur la pompe de recirculation interne (réacteur 
sans mouvement i l'intérieur, seulement changement d'eau). Le 7 octobre, le réacteur 
de désoxygénation a été arrêté et vidé pour le nettoyage manuel des biobilles. I l  ne fut 
remis en marche que le 21 octobre, car on a profité de cet arrêt pour y installer 2 grilles 
et des buses pour permettre le lavage à contre-courant a I'eau et à l'air. 
Ln détermination des nitrates a été effectuée selon la méthode 1 d'analysr des nitrates 
(voir protocole IS MScA 01) de septembre 1998 à mars 1999. Ensuite la méthode 2 a 
été utilisée. 
Tableau C2-1: Résultats du suivi des nitrates et des nitrites lors des lots 
de démarrage 
2 
Jour Date N o s -  mcsurés N 0 2 -  mesurés N03- calculés Rendement 
mg N/L mg N f L  mg N/L g N/d 
C C C Filière 
Démarrage de la filière le 2 scptcmbre 1998 vers 15 heures 1 
Eau pro\-cnant du nettoyage des filtres à sable 1 
t de 4 2  L de méthanol 50% 
Moycnne des jours 4 à 1 I : ( 25 
ihangement de lot vcrs I6hOO Ic 18 septembre 1998 
La moitié du ~olurnc d'eau du lot CF1 a été consent 
Movennc des iours 2 ii 10: 1 4 1 
Tahlcau CZ-1 (suite): Résultats du suivi des nitrites cl  des nitrites lors 
des lots dc démarrage 
Jour Date N o s -  mesurcs N02- mesures N 0 3 -  calcules Rendement 
mg N A  mg NiL mg NIL g N/d 
C C C Filière 
3hangcmcnt dc lot vers 8h00 A. Li. le 1 er octobre 1998 
1 /3  d'eau nouvelle a cté ajoute ct 1 -6L de méthmol 50% 
1 98-10-02 72 4 1 3 1 
2 98-1 0-03 GO 57 3 45 
3 98-10-04 49 50 O 38 
4 98-10-05 41 4 3 O 29 
5 98-10-06 36 37 O 18 
6 98-10-07 29 29 O 28 
7 98-10-08 22 2 1 0 25 
8 98-10-09 17.5 19 O 17 
Moyenne: ( 28 
Ihangcmcnt de lot vers 13h le 9 octobre 1998 
/3 d'mu nouvelle a été ajouté c l  1 -5 L de méthanol 50% 
O 95-10-09 79 12 67 
1 98-10-10 7 1 13 58 28 
3 98-10-11 6 3 15 49 27 
3 98-10-12 57 2 5 3 1 25 
4 98-10-13 49 4 3 6 27 
5 98-10-14 4 3 4 O 3 -- 37
6 98-10-15 37 35 - 7 23 , 
Moreme: ( 25 
'hançcmcnt dc lot \-ers 1 3 11 Ic 1 5 octobrc 1 998 
/4 d'cm nou\.ellt. a été ajoute et I L dc mithano1 50% 
O 98- 10-1 5 / 3 26 48 -+ 
I 98-10-16 6 O 4 1 20 48 
Movenne: 1 35 
lu\-cnurc cn circuit ouvert m'et recirculation Ic 2 1 octobre 
linicuités de cdibntion du débit d'eau dlluent et des débits de méthanol 1 
'eau du réacteur ri été trop diluée. I 
c lot CF 6 a etc effcctuc pour rétablir le rapport eau neu\.c/mf thanol. 
i b u t  23 octobre vcrs 1 Sh. dout de 4.2L dc méthanol 50% 
1 98-10-24 1 70 12 158 
2 98-1 0-25 150 37 113 7 1 
3 98-1 0-26 121 66 35  1 08 







ANNEXE C : RÉSULTATS D'ESSAIS (suite) 
SECTION 3 : TEST CORIPARATIF DE DENITRIFICATJON AVEC OU SANS AZOTE 
..\3Ii)lONIACAL 
1 RÉSULATS D'ESSAIS 
I , Auteur : lsabei Sauvé 1 Date de l'essai: 13 juillet 1999 
1 Titre de 1-essai : Test comparatif de dénitrification avec ou sans azote ammoniacal 
l 
i Essai effectué en conformité avec le protocole expérimental : IS MScA 02 - Test de dénitrification avec ou sans ajout d'azote ammoniacal 
1 Disponibilité du protocole : Annexe A - Section 2 
1 
- 210 cubes de média colonisés ont été ajoutés dans chacun des réacteurs 
expérimentaux (Erlenrneyers). 
- Un volume de 400 ml d'eau de mer a été ajouté dans chacun des réacteurs 
cspirirnentaux. La concentration en nitrates de  cette eau était de 141 mg NOj-- 
NIL- 
- Un volume de 0.4 ml de mGthano1 a 50% dilué a été ajouté dans chacun des 
réacteurs expérimentaux. 
- 0.03 ç de NHjCl a été ajouté dans 4 des 8 réacteurs expérimentaux. soit dans les 
réacteurs R.5 à R8. 
1-es concentrations mesurées sont dktaillées dans le tableau C5-1. Le tableau (25-2 
montre les moyennes et les écart-types pour chacune des conditions de I'essai soit 
avec ou sans azote ammoniacal. 
ANALYSE DES DONNÉES : 
La figure 4.6 (chapitre 4.3.1 du présent mémoire) montre les courbes moyennes de 
concentration en nitrates en fonction du temps obtenues. Les droites de tendance 
lincaire y sont tracées. Les équations de ces droites sont : 
y = -0.4536 x + l2O,7 pour les échantillons sans NH4 
y = -0.4056 x + 1 19.4 pour les échantillons avec NH4 
ou y = concentration et x = temps cn minutes. 
Les performances moyennes calculées seIon les droites de tendance linéaire sont donc 
de : 
- O. 1622 mg N/min pour les échantillons sans NHa 
- 0.18 14 mg N/min pour les échantillons avec NH4 
Ce qui donne une performance moyenne journalière de : 
- 0,2336 g N/d pour les échantillons sans NH4 
- O,26 13 g N/d pour les échantillons avec NH4 
Tableau C3-1: Résultats bruts 









13 240 17,6 16,7 18,7 0,81 7,23 2,35 10,7 3,19 
14 255 9,6I 7,02 11,6 1,74 2,04 0,73 4,03 1-25 , 
15 270 6,71 3,lO 10,s 2,74 0,56 0,13 1,21 0-41 
16 285 1,94 0,14 4,06 1,50 O,l3 0,IO 0,19 0-04 
B Ê  -- 
C 
a I  
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ANNEXE C : RÉSULTATS D'ESSAIS (suite) 
SECTION J : TEST D'ACTIVITE ET ESTIfilATION DES MVES - RE,~CTEL;R 1 
Titre des essais : Test d'activité et estimation des MVES - Réacteur 1 
Essais effectues en conformité avec tes protocoles expérimentaux : 
IS MScA 04 - Estimation de la quantité de matières volatiles dans le réacteur de 
désoxygénation du Biodôme de Montréal 
IS .MScA 06 - Test d'activiti de Ia dénitrification de la biomasse du réacteur de 
désoxygénation du Biodôme de hlontréal 
Disponibilité des protocoles : Annexe A - Sections 4 et 6 
RÉSULATS D'ESSAIS 
1.0 ESTIMATION DE LA QUANTITI? DE BIOMASSE 
Auteur : Isabel Sauvé 
Les tableaux C4-1 à C3-5 donnent les résultats de l'essai effectué en conformité avec 
le protocole IS MScA 04. Les masses moyennes unitaires de matières en suspension 
(MES) et de matières volatiles en suspension (MVES) obtenues. sont respectivement 
de 5,28 g MES / biobille et 3,26 g MVES / biobille. Il est possible d'estimer la 
quantité de MES et de  MVES présentes dans le réacteur a partir de ces donnees. 
Date des essais: 8 et 9 octobre 1999 
1.1 ESTIMATION DU YOMBRE DE BIOBILLES PRÉSENTES DANS LE REACTEUR 1 
Cctte estimation a été effectuée avant les modifications effectuées le 9 octobre 1999 
sur le réacteur. 
- Lors de ['essai. il fut mesuré qu'environ 94 + 1  biobilles occupent un volume de 
25 L. 
- Puisque le volume occupé par les biobilles dans le réacteur 1 était de 1515 L (avant 
le 9 octobre). i l  y avait environ 5696 +61 biobilles dans le réacteur. 
1.2 ESTI~~ATION DE LA QLIANTITÉ DE BlOhiASSE DANS LE REACTEUR 
La quantité de biomasse est obtenue en multipliant la masse unitaire de MVES par le 
nombre de biobilles présentes dans le réacteur. 
1.c réacteur contenait le 8 octobre environ 30075 f 322 g de MES et 18569 + 200 g de 
IMVES. 
Tableau Cd-1: Détermination de la masse d'une biobille morne 
Tableau C4-2: Détermination du rapport seldeau 
No Echantillon. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5  
. . . 
Masse de 10 biobilles propres (g): 
Masse du bécher propre et sec (g) 
Masse du bicher et de l'eau salée (g) 
Masse après sèchage (sels et bécher) (g) 






I'eau de trempage des biobilles 








Masse de l'eau (g) 
Masse des sels (g) 

















0.0288 Rapport selsleau 
75,265 
2,154 
67,461 1 82.169 
PAR CALCULS. 
CALCULS À PARTIR DE LA MOYENNE: 
Masse totale de MES  rése entes dans l'eau de tremoaae (a\  1 99631 
Rapport selleau moyen : 0,0288 
1,944 
45,923 1 49,935 
2.378 







Masse du filtre sec et capsule (g) 
Volume d'eau filtrée (ml) 
Masse aprês séchage à 104°C (g) 
Masse aprës séchage a 550°C (g)  
1 1  1.264 
47,739 














Masse de MES recueillies sur le filtre (g) 






































2.0 TEST D'ACTIVITÉ DE LA DENITRIFICATION 
Les tableaux C4-6 a C4-8 et les figures Cd-1 à C3-4 donnent les résultats du test 
d'activité effectué en conformité avec le protocole IS MScA 06. La performance 
moyenne des 4 réacteurs expérimentaux calculée au tableau C4-8 est de 
0,0098 g N / g MVES / d. à partir de cette donnée. i l  est possible d'estimer la 
pcrformance du réacteur de désoxygénation (réacteur 1 du Biodôme). 
2.1 ESTIMATION DE LA PERFORMANCE DU RÉAC~EUR DE DÉSOXYCÉNATION 
Par le calcul suivant : 
0.0098 g N / g MVES / d x 18569 g de MVES = 0,182 kg N/ d. 
Tableau CI-6: Préparation et données générales 
Description: IR1 IR2 IR3 1 R4 1 
IVolume de méthanol aiouté (ml): I 0.451 0.4 
MESURES APRES LE TEST D'ACTIVITÉ 
l2 Calculé à partir du rapporl rappod sels/ eau moyen = 0,0288 (voir tableau C6-2). 1 
CALCULS DE LA BIOMASSE PRESENTE À LA FIN DE L'ESSAI 
La masse moyenne d'une biobille propre (16,482 g)  est prise en compte dans ce calcul 
(voir tableau C6-1). 
13 I 
Masse Erlen + eau + biobille + biomasse (g): 
Masse sèche après passage à 104°C (g):' 
Masse de I'Erlenmeyer propre et sec (g): 




Masse de l'eau a la fin de l'essai (q): 
Masse des sels a la fin de l'essai 0:' 
Masse de MES a la fin de l'essai (g  MES):^ 
Masse de biomasse à la fin de l'essai (g MVES)' 




























Tableau C4-8: Calcul de la  ~erf'ormance de dénitrification 
Figure C4- I : Concentrat ions et tendance linéaire réacteur expérimen ta1 1 
I i Temps (minutes) y = -0,1368~ + 12223 
1 
Figure CJ-2: Concentrations et tendance linéaire réacteur expérimental 2 
Performance moyenne (g NI q MVES 1d):l 0,0098 
Ecart-type (g NI g MVES 1 d):I 0,0026 














Volume d'eau ajouté (L)' 
Performance selon la tendance linéaire (mg N/min) 
Performance selon la droite de tendance linéaire (g N/d) 
Biomasse a la fin de l'essai (g MVES)' 
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Figure C4-3: Concentrations et tendance linéaire réacteur expérimental 3 
Temps (minutes) 
Figure Cd-4: Concentrations et tendance linéaire réacteur expérimental 4 
ANNEXE C : RÉSULTATS D'ESSAIS (suite) 
SECTION 5 : TEST D'ACTIVITÉ ET ESTIMATION DES MVES - RE.-ICTEUR 2 
1 Titre des essais : Test d'activité et estimation des MVES - Réacteur 2 I 
Auteur : Isabel Sauvé 
Essais effectués en conformité avec les protocoles expérimentaux : 
IS MScA O3 - Estimation de la quantité de matières volatiles dans le réacteur de 
dénitrification du Biodôme de Montréal 
IS MScA 05 - Test d'activité de la dénitrification de la biomasse du réacteur de 
dénitrification du Biodôme de Montréal 
Date des essais: 2 novembre 1999 
1 Disponibilité des protocoles : Annexe A - Sections 3 et 5 I 
1.0 ESTIMATION DE LA QUANTITI? DE BIOMASSE 
Les tableaux C5-I à C5-4 donnent les résultats de l'essai effectué en conformité avec 
le protocole IS MScA 03. Les masses moyennes unitaires de matières en suspension 
(MES)  et de matières volatiles en suspension (MVES) obtenues. sont respectivement 
de 0,020 g MES / cube et 0,011 g MVES / cube en date du 2 novembre 1999. 11 est 
possible d'estimer la quantité de MES et de MVES présentes dans le réacteur à partir 
de ces données. 
Estimation du nombre de cubes de médium dans le rkacteur 2 et de la biomasse 
présen te le 2 novembre 1999 : 
Lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réacteur. les cubes de médium qui reposent sur la 
grillc de inférieure du réacteur occupent un volume d'environ 242 +1 L. volume 
calculé à partir des données suivantes : diamètre du réacteur = 0.928 m. hauteur 
occupée par Ics cubes de médium = 0.356 rn et volume occupé par les cubes dans le 
hublot = 1 L. 
Les cubes de médium du fond sont très peu ou pas compressés par la faible masse des 
cubes du dessus. Un essai en laboratoire a permis de déterminer que 200 cubes de 
medium occupent un volumc de 0,215 k0,005 L. 11 y a donc approsimaticcmcnt 
225 060 cubes de médium dans le réacteur. Puisqu'il y a 0.01 1 g de MVES par cube. 
il y a approximativement 2376 +64 g de MVES dans le réacteur (le 2 novernbrc 1999). 
1 Masse moyenne d'un cube (g): 1 0,031 1 
Tableau CS-1: Détermination de la masse moyeane d'un cube propre 
Tableau C5-2: Détermination du rapport seldeau 
(NO Echantillon: I 1 1 2 3 I 4 I 5 1 
C - -  - 
Masse du bécher propre et sec (g) 56,585 53,249- 50,616~ 45,923- 49,935- 
Masse du bécher et de l'eau salée (g) 125,990 137,796 128,035 1 1 1,264 134,072 
Masse après séchage (sels et bécher) (g) 58,529 55,627 52,770 47,739 52,292 
PAR CALCULS: 
. 
Numéro de la coupelle 
Masse de la coupelle (g) 
Nombre de cubes dans la coupelle 
Masse des cubes déshydratés + coupelle (g) 











Tableau C5-3: Détermination du rapport MVESMES 











Masse de l'eau (g) 
Masse des sels (g) 
Rapport sels/eau 
Masse du filtre sec et capsule (g) 
Masse après séchage a 104°C (filtre, capsule, filtrat) (g) 












. . . . - - - . - - - - - - 





Masse de MES recueillies sur le filtre (g) 
Masse de MVES recueillies sur le filtre (g) 
Rapport MVES / MES 
Tableau CS-4: Détermination de la masse de MVES par cube 









Masse de la coupelle vide et sèche (g) 
Nombre de cubes de média 
Masse coupelle + cubes humides (g) 





































Masse de l'eau (g): C 
Masse des sels (g): D = 0,0288~ C
Masse des cubes humides (g): A + B + C + D 
MES moyennes (g MESicube): A 

















Masse moyenne de MVES présentes sur un cube de médium (q MVES 1 cube): 
Ecart-type: 
























2.0 TEST D'ACTIVITÉ DE LA DÉNITRIFICATION 
Les tableaux CS-5 à C5-7 et les figures CS-1 et Cs-2 dorment les résultats du test 
d'activité effectué en conformité avec Ie protocole IS M S c A  05. La performance 
moyenne des 4 réacteurs expérimentaux calculée au tableau C5-7 est de 
0,0616 g N / g MVES / d.  À partir de cette donnée, il est possible d'estimer la 
performance du réacteur de dénitrification (réacteur 2 du Biodôme). 
Estimation de la performance du réacteur de dénitrification : 
Par le calcul suivant : 
0.0646 kg N / kg MVES / d x 2476 g de MVES = 0,160 kg N/ d. 
Tableau CS-5: Pré~aration et données générales 
- - 
Description 
Volume de méthanol 50% ajoute (ml): 
Volume d'eau ajouté (ml): 
Tableau CS-6: Suivi des concentrations en nitrates 
Estimation de la biomasse présente dans chaques réacteurs expérimentaux (Erlenmeyers) 




Nombre de cubes de medium ajoute 




Biomasse présente en début d'essai (g ~ ~ ~ ~ l ~ r l e n r n e ~ e r ) '  2.21 7 2.228 2.330 2,273, 
Note: ' Calcule à partir de la biomasse moyenne sur un cube de médium = 0.01 1 g MVES f cube 
198 197 







,Volume d'eau ajouté (L)' 
Performance selon la droite de tendance linéaire (mg N/min) 
Performance selon la droite de tendance linéaire (g Nid) 
Masse de biomasse en début d'essai (g MVES)' 


















Performance moyenne @ N Ig MVES I d ) :  


















Figure Cc-1 : Concentrations et tendance linéaire réacteurs expérimentaux I et 2 
I 4 - - -Tendance linéaire R3 ------ - -. I-• 
! - - - - -  Tendance linéaire R4 
it-_- . 
1 , 
-- ---- 1 ' l 
Temps (minutes) Équation R3 = -0,271 3x + 1 22,33 
Équation R4 = -0.231 4~ + 120.07 
- - ------PL- -- - - - -- -- 
Figure C5-2: Concentrations et tendance linéaire réacteurs expérimentaux 3 et 4 
ANNEXE D : CALCULS ET ANALYSE 
SECTION 1 : BILANS DE hlASSE DU C.-\RBONE ET DE L'AZOTE 
CALCULS ET ANALYSE 
Effectués à partir des résultats des essais de caractérisation chimique : 
Annexe C - Section 2 
L 1 
Auteur : Isabel Sauvé 
Titre: Bilans de masse du carbone et de l'azote 
1.0 NOTIONS DE BASE DES BILANS 
i 
I .1 LÉGENDE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISES 
La figure Dl - l  montre l'emplacement des différents points d'échantilio~age et les 
débits respectifs. 
Légende: 
C point A ' = (C point A 0 Qamucni  + C point E Qrcc,rcu~a,mn) + Q,I,,I~, 
Q m u m  = Qcmuent  
QclrCU13110n = Qrccirculation - Qcmucni = débit qui passe dans et entre les réacteurs, des points A' ji E. 
Pour les phases sans recirculation: Q,mu,ni = Qclrcul~,ion = Qcfnucnt 
Qh,,, = débit des boues enlevés par l'écumeur de protéines, ce débit ct les charges enlevées a 
cet endroit ne sont pas connus. car les boues sont très diluées avec de I'eau d'aqueduc. 
Figure D l .  1 : Localisation des divers points d'échantillonnage 
Sicles et abréviations utilisées : 
C = Concentration (mg/L) 
M = Charge massique (g/min) 
Q = Débit (L/min) 
R = Rapport d'oxydation (g/g ; voir les constantes théoriques catculées au chapitre 2) 
A = Rapport d'assimilation (g/g ; voir les constantes théoriques calculées au 
chapitre 2) 
1.2 BILANS DE AlASSE DE L'AZOTE 
La figure Dl -2 donne les équations utilisées pour le calcul du bilan de l'azote autour 
de la filière au complet. Puisque les gaz n'ont pu être mesurés. i l  fut pris e n  
considération que les nitrates et les nitrites enlevés (MNOx) avaient été dénitrifiés o u  
assimilés. 
I 
Mx utilisé = h.fN,, + MN biomassc 
Figure  DI-.^ : ~ i L n  de masse de l'azote autour de In filière de dénitrification 
1.3 BILAN DU CARBONE 
La figure Dl-3 donne les équations utilisées pour le calcul du bilan du carbone autour 
de la filière au complet. La quantité de carbone oxydé correspond a la somme des 
masses de carbone oxydé lors de la désoxygénation (MCOT désox). de la dénitrification 
de NO3- à Nz (h4co-r dénit N?) et de la dénitratation de NO3- à NOz- (MCOT denit NO?-). 
L'azote nécessaire pour la croissance bac térieme. selon les équations 
stœchiornétriques de la désoxygénation et de la dénitrification (MN assimilée), est 
soustrait des nitrates et des nitrites enlevés (MNON) pour estimer le taux de 
dénitrification réel D MN^^ dénit Nz). Ainsi la quantité de carbone oxydé est calculée 
seulement en  fonction de l'azote réellement dénitrifié. 
MCoT affluent = 1 
- - -  
d b o x  + McVT dinit  N-, + MCoT dénit NO?- 
MCOT denit NO2- = MNOZ formé +Rc NOz' 
où Mso2 formé = quantité de NO2 formée lors de la dénitratation 
= (Cyo2 point E - CSOZ point A') Qc,rcu~,t,on 
rous les rapports AN et RC. ainsi que la concentration du carbone dans le méthanol 
'Ccor méthanol) sont calculés au chapitre 2 de cette annexe. 
'igure D l -  3 : Bilan de masse du carbone autour de la filière de dénitrification 
Les constantes théoriques sont calculées à partir des équations stœchiométnques de la 
désoxygénation et de la dénitrification suivantes : 
Équation générale de la désoxygénation : 
0, + 0.93 CH?OH + 0,056 NO3' 0.056 C5H;02N + 1 .O4 HrO + 0.59 H L C 0 3  + 0,056 HCOj' 
(2-1) 
Équation générale de la dénitrification : 
NO3- + 1.08 CH;OH + 0J4 H2COj 0.056 CjH702N + 0.47 Nz + 1-68 H20 + 
K03- 
(2-2)  
Équation de la dénitratation (réduction des nitrates en nitntes): 
3 NO;- + CH;OH => 3 NOz- + 2 14-0 + COz 
où CHjOH = formule chimique du méthanol 
C5H702N = formule chimique de  la biomasse 
1 - Consommation de carbone lors de la désoxygénation: 
Rc désos = 0.93 mol CH30H x 12 g C x 1 mol O2 
1 mol O7 mol CH30H 32 g O? 
= 0.349 g C os>.dé /g 0, réduit 
2- ~lssimilation d'azote lors de la d6sosygknation: 
As desos = 0.056 mol N x 14 g N s 1 mol Oz = 0.025 g N / g  0, 
1 mol O-, mol N 32 g o 7  
3- Consommation de carbone lors de la dénitrification des nitrates en azote gazeux: 
Rc dénit = 1 .O8 mol CH30H s 12 g C s 1 mol NO3' 
mol NOj' mol CH;OI-i 1 4 g N  
= 0.926 g C oxydé /g  NO3-N dénitri fic 
4- Consommation de carbone lors de la réduction des nitrates en nitrites : 
Rc NO2- = I mol CH30H s 12 g C s 1 molNOj- 
3 mol NO3- mol CH;OH 1 4 g N  
= 0.286 g C oxydé /g NO+J formi 
3- Assimilation d'azote lors de la dénitrification : 
AN dénit = 0,056 mol N / mo1 N03- = 0.056 g N/ g NO;-N dénitrifie 
6- Concentration en carbone du méthanol : 
Pour méthanol non dilué : 
CCoT méthanol = 1 mol C x 1 2 g C  x 1 moICH;OH x 0,7914gCH30H 
moi CH;OH mol C 32 g CH30H ml CH30H 
= 0.297 g C / ml de méthanol pur 
Le méthanol utilisé est dilué à 50% vc'lumique, La concentration en carbone est 
de : 
Ccor méthanol 50% = 0,148 g C / ml de méthanol 50% 
3.0 CALCUL DES BILANS DE NIASSE 
Les bilans ont été effectués pour les phases COR 3, COR 4. COR 8 et CO 3. Les 
donnccs et les calculs sont présentés dans les pages qui sui~~ent .  
3.1 BILANS - PHASE COR 3 
3.1.1 Bilan du carhune phasc COR 3 
Tableau 01-1: Donnkcs pour le bilan du carbone de la phasc COR 3 
Llescri ption  COR 3 
Q noiivcllc eau atllucnt = Q e f ~ u c n t  (Urnin): 
Qcirculation ( Umin):  2G.5 
C) rccirculation (Urnin): 
idt3hanol 50% aioute dans Ie réacteur 1 (mVmin 
Mtithanol 50% aioutt; dans le réacteur 2 (mumin 
TaI11e:iu Dl-?: Concenlr~tions pour le bilan du carbone dc la phase COR 3 
I 
Tableau DI-3: Bilans du car1 
Dcscription 
Description 
n e  - phase COR 3 
COR 3 - Filitire COR 3 - Rkcteur 1 
~ntrces] Sorties 1 Calculs ~n tn ;c s  1 Sorties 1 Calcul: 
1 l I 1 I 
COR 3 
1 l A 1 I B 1 C I E  
Bilan - 
COT cntrcr. = COT sortie 2067 2210 49531 4994 
106.9 % 1 00.x h o  
r 
3.1.2 Bilan de l'azote phase COR 3 
Tableau Dl-4: Données pour le bilan de l'azote de la ahase COR 3 
10 recirculation (Llmin): 1 18.91 
Description 
Q nouvelle eau affluent = O effluent (L/min). 
- -- -- - -- 
Tableau Dl-5: Concentrations pour le bilan de l'azote de  la  phase COR 
~ e s c r i ~ t i o n  - COR 3 
A A' B C E 
NO3- + NO2- (mg N/L) 169 139 136 127 127 
NO,- (mg N/L) 0 9  20 17 28 28 
NO,- (mg N/L) 169 119 119 99 99 
NTK (mg NL) 6,2 12 10,6 14,6 14,5 
COR 3 
7- 6 
Tableau D 1-6: Bilans de I'aza 
L 
Description Filière Réacteur 1 
Entrées 1 Sorties 
Réacteur 2 
Entrées 1 Sorties 
Entrées: 
hlhO2 affluent (g Nld) 
bl,, amuent (9 N/d) 
I Sorties: 
hlKo3 effluent (g Nld) 
MNo2 effluent (g  N/d) 
My, emuent (g N/d) 
~~~~~~~~s sorties: 
hl ,. houes (g N.d)  
Bilan 
N entrée = N sortie 
(N sortie / N entrée) x 100% = 
3.2 BILANS - PHASE COR J 
3.2.1 Bilan du carbone phase COR 1 
Tableau DI-7: Données ~ w r  k bilan du carbone de la ohase COR 4 
.Description 
Q nouvelle eau f l u e n t  = Q effluent (L'min): 




(2 rccircul:ition (L'min): 
hli-thmol 50% ajoute dans le recictcur 1 (rnlmin): 




Tableau Dl-8: Concentrations pour le bilan du carbone de la phase COR J 
'~ncr i~ t ion  COR 4 - 99/0 1120 
Tableau D 1-9: Bilans du carbone - phase COR 4 
- 
Description Filiere 1999-0 1-20 Rtiactcur 1 1 Réacrcur 2 
Entrées 1 Sorties 1 Caiculs Entrées] Sorties] alc culs[ Entrees 1 Sorties 1 Calcul: 
Entrecs: 1 
. 
NO,' NO-- (me N!L) 























3.2.2 Bilan de l'azote phase COR 4 
Tableau Dl-IO: Données pour le bilan de I'azote de la phase COR 4 
JQ nouvelle w u  affluent = Q effluent  min): f 3,8 I 
IQ rccirculation (Umin): 1 22.7 1 
Tableau DI-1 1: Concentrations Dour le bilan de l'azote de la rihase COR 4 
Tableau DI-12: Bilans de l'azote - phase COR 4 
Description 
NO3- + NOz- (mg N/L) 
NO2- (mg N/L) 
NO3- (mg N/L) 
NTK (mg N/L) 
COR 4 - 99/0 1 /20 
Description 
Entrées: 
hl,,,, emuent ( g  Nid) 181 175: 
Msoz effluent (g N/d) 126 645 






hl,,, affluent (g Nid) 
MsO2 affluent (g N/d) 
M, affluent (ç Nid) 
Sorties: 
- 
1 Cdcrr is sorties: 
Filière 99-0 1-20 
Entrées 1 Sorties 
Bilan 






























4 4  
461 33  
4,4 J,8 
3.3 BILAN DE L'AZOTE - PHASE COR 8 
Tableau D 1-13: Données pour le bilan de l'azote de la phase COR 8 
,Description 
Q nouvelle eau affluent = Q effluent (L/min): 
Qcirculation (Lhin) :  







'NO,- + NO2' (mg NIL) 
NO2- (mg N/L) 
NO3- (mg N 5 )  
NTK (mg N/L) 
0 2  0% /L) 
hl, assimilée = Azote assimilée fors de la désoxygénation et la dénitrification 




M,,, affluent ( g  N/d) 
Mso7 affluent (g N/d) 
Sorties: 
hl,,, effluent (g N d )  
MSO2 effluent (g N/d) 
C 2rlcwls sorties: 
M,,. m:srrnrIi disox (g N J )  
A/f ,- cwsinlilé dhir (g N d) 
M I  ciCrlit N (g N d )  
Bilan 
N entrée = N sortie 
(N sortie / N entrée) x 100% 
















valeurs non mesurées 














~ n t r é e s  1 Sorties 
1736 
6 12 
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ANNEXE E : TABLEAU SYNTFIÈSE 
TABLEAU E-1 : CAPACITÉS ET CONDITIONS D'ESSAIS DE DIFFÉREKTS TYPES DE 
RÉACTEUR 

